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2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 915
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: . AZuoliniy valymo jrenginiai , AZuoliniy k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-02-03 12:20 pristatytas: 2022-02-03
Eminio riiis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-02-03 baigtas: 2022-02-15
Analité Ma::l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C 43 Cremanatz e, Vinim 1094
pH - 8,0 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 26 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 69.8 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/l 82 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 41,6 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/1 0,238 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,067 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 4,01 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 42,2 LST EN 25663-2000, skaitiavimo
Bendras fosforas mg/l 6,08 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 75,9 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios mediagos mg/l 0,695 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 0,34 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damagkaite, chemikeé Indré Vaicikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /[ Lor

FFiv : . «
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkrediais, iStirtais éminiais.

Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudiama.
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2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 916
UZsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy valymo jrenginiai , AZuoliniy k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: pe valymo
Eminys paimtas: 2022-02-03 12:40 pristatytas: 2022-02-03
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-02-03 baigtas: 2022-02-15
Analité Maz:l\;.imo Tytimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Tomperaira oc 45 P emeegmmma
pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 7,0 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/] 3,02 LST EN 1899-2:2000
Suspenduotos medZiagos mg/l <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 0,111 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,033 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 14,6 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 2,27 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/1 28,4 LST EN 1SO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 3,04 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 59,7 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/1 0,061 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas galdytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Emini paeme: Tomas Paulanskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavards) (parcigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damagkaité, chemiké Indré Vaigikauskyté, chemike/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiené

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: = el /7&%’&7
; . 7

ot et X 7 -
/ (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i3tirtais éminiais.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS
PIETU LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS
Kauno g. 69, 62107 Alytus, tel.: 8 601 54289

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-24/1

2022-03-02
UzZsakovas, Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdyba,
adresas Kauno g. 69, Alytus - B
Tikrinamas . . _ e - "
objektas 153720195, Alytaus rajono savivaldybés jmoné "Simno komunalininkas", Alytaus r. sav.,

Simno sen., AZuoliniai, Malfino g. 1, Nuoteky valymo jrenginys, AZuoliniy NV, 3330019

Meginius paémé¢  Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Svitojus,
Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Rasimavitius
(orgamzacua, pareigos, vardas, pavardé)

Meéginius pateiké  Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis ‘
specialistas Arvydas Svitojus - Data ~2022-02-22
(organizacija, pareigos, vardas, pavarde) _‘ Laikas i 4:20

Méginius priémé Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialisté Edita Dringeliené.
(pareigos, vardas, pavardé)

Meégin;j lydintys
dokumentai Nuoteku ir pavirSinio vandens éminiy émimo ir matavimo protokolas Nr. N106-2022-35.
TYRIMU REZULTATAI
Megmlo paemmm data, lalkas | Méginio paémimo vieta Méginio priémimo reglstracljos Nr.
2022-02-22 11:45 Komunalinés nuotekos po P-106-2022-N-31 '

| valymo J ‘
’ Méginiy émimo metodai Tvri ok - | s s s
(akredituoti metodai paZyméti yrimy objektas | Méginio radis
L (Taip)) - ‘
{?21?)667 -10:2020, isskyrus 4.3.2 p Nuotekos | Momentinis |

Paplldoma informacija aple méginj

Meglmo aplmkos temperatura pnstatymo metu 3°C.

Oro temperatiira +2 °C, apsiniauke, véjas vidutinis. Eminiai paimti rankiniu semtuvu. Imant éminj dalyvavo
‘ operatorius Vytautas Cesynas.

1i§3



TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-24/1

i_ Talpos tipas - Talpos dydis, matavimo vienetai - N
Tamsinto stiklo indas | 1000 m} ) . B .
- . ' Matavimo Tyrimo Metodas |
Parametras (analité) Tyrimo mefodas Rezultgt_as | vienetai | atlikimo data | akredituotas |
| LST EN 26777:1999; |
| ezotas bendras | LST ISO 7890-3:1998; ‘ 51 mgl | 2022-02-23 NE
‘ - . LST EN 25663:2000 _ _ | __|
bendras fosforas | LST ENISO 6876:2004 ‘ 198:0,18% | mgl | 2022-02-22 TAIP
' biocheminis deguonies LST ENISO 5815-1:2019, | 1, 44 | | 2022-0223+ | pap
suvartojimas per 7 paras | isskyrus 9.6 p, A prieds || ™19 | 5099.03.00 |
| Talpeos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai - __
| Borosilikatinio stiklo indas 1 250ml -
. | . [ Matavimo | Tyrimo Metodas
Erametras (analite) | Tyrimo metodas .. Rezultatz_ls vienetai | atlikimo data | akredituotas |
| nitraty azotas LSTISO 7890-3:1998 | 21+2,5% mg/iN ! 2022-02-23 | TAIP |
nitrity azotas LST EN 26777:1999 : 0,22+0,03* mg/I N 2022-02-23 : TAIP |
Talpos ti _g B __ t - | T;IIE dydis, matav_'up_g vienetai )
Tamsinto stiklo indas | 1000 ml o _ N .
.. . Matavimo | Tyrimo Metodas
| Parame_:tr_as_(a_nahte) | Tynm_o metoEas - Rezultatas vienetai | atlikimo data | akredituotas
' cheminis deguonies | Unifikuoti nuoteky ir |
suvartojimas | pavir§iniy vandeny
(permanganatiné | kokybeés tyrimy metodai, 18+£2% mgO/1 2022-02-22 NE
oksidacija) 1 dalis, Vilnius, 1994, 73 |
- . | psl. — L
pH LST EN ISO 10523:2012 | 7,6 - 2022-02-22 NE
| suspenduotos ' B | | 2022-02-22+ -
(skendin¢ios) LST EN 872:2005 20+£2,2% mg/1 2022-02-23 TAIP
medZiagos - N - N

*- rezultatas pateiktas su i§pléstine neapibréZtimi. ISplésting neapibréZtis apskai€iuota suming standarting neapibréztj
padauginus i§ koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo lygmenj. Pateikta
i¥pléstiné neapibréZtis neapima éminiy émimo neapibrézties.

Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamu méginiu.

Be raltiSko organizacijos, i8davusios tyrimy protokola, leidimo draudziama kopijuoti protokolg dalimis.

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus
vedeja f A 55
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TYRIMUY PROTOKOLAS Nr, P-106-2022-24/1

1 PRIEDAS
2022-03-02
B Normatyvinio ar kito do—lzl-l_mento, nustatandio | Papildoma informzcija apie tyrimus, reikalaujama '
__bandymo metodus, Zymuo (metodo pavadinimas) | tyrimy metodu dokumentuose
l LST EN 26777:1999 Méginiai filtruojami. Méginiai laikomi prie$ tyrima

(2-5) C temperatiiroje. Standartinis nuokrypis
pakartojamumoo salygomis 0,008 1mg/1 N.

LST EN 872:2005 Naudoti GC 047 tipo borosilikatiniai stiklo pluosto
koStuvai (filtrai), gamintojas Frisenette Aps.

LST EN ISO 5815-1:2019, isskyrus 9.6.1 p., A = Méginys skiestas, apdorotas nitrifikacijos
prieda inhibitoriumi aliltiokarbamidu.

|

LST ISO 7890-3:1998 Meéginiai filtruojami. Méginiai pries tyrima laikomi
(2-5)° temperatiiroje. Standartinis nuokrypis

pakartojamumo sglygomis 0,2709mg/1

o M LD
- 2 —_ - — P e
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e Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1923
UzZsakovas, adresas: S “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy valymo jrenginiai , AZuoliniy k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-03-01 08:30 pristatytas: 2022-03-01
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-03-01 baigtas: 2022-03-15
Analité Ma:;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperaie c 50 e
pH - 7.9 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 29 LST EN SO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 61,3 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZziagos mg/l 48 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 46,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/1 0,034 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,507 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 4,47 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 54,7 LST EN 25663-2000, skaiiavimo
Bendras fosforas mg/1 5,37 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/] 76,0 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/1 0,386 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,28 LST EN [SO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavarde)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré VaiSikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: //%

vy T
v (pareigos, vardas, pavardg, para$as)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be ratitko direktoriaus sutikimo tyrimmy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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2022-03-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1924
UZsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS®”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy valymo jrenginiai , AZuoliniy k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-03-01 08:40 pristatytas: 2022-03-01
Eminio riiis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-03-01 baigtas: 2022-03-15
Analité Maz]z;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperaiva C R
pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 7,3 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/1 3,17 LST EN 1899-2:2000
Suspenduotos medziagos mg/l 8,0 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 0,125 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,072 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 11,6 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 2,39 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 12,3 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/1 2,71 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 75,8 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios med¥iagos mg/1 0,016 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaigikauskyte, chemiké/ kokybés

Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /, fé‘&;”m

r B
/ (pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkre€iais, iitirtais éminiais.
Be raltifko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5244
UzZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy valymo jrenginiai , AZuoliniy k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-05-10 11:00 pristatytas: 2022-05-10
Eminio riis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-05-10 baigtas: 2022-05-19
Analité Ma‘t:;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
ma—— oC o6 v ene e
pH - 7,0 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 400 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/1 960 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medZiagos mg/1 4780 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 150 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/1 0,035 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/1 0,038 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 14,7 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 275 LST EN 25663:2000,skaiciavimo
Bendras fosforas mg/l 14,9 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 74,1 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,305 LST EN 903:2000
Naflos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 2,6 LST EN IS0 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

chemike Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Indré Vaiikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké¢ Simona Ulevi¢iené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtimu: 4 //’/.%ﬁ"

777 e
(pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrim rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be ragtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5245
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: AZuoliniy valymo jrenginiai , AZnoliniy k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-05-10 11:20 pristatytas: 2022-05-10
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-05-10 baigtas: 2022-05-19
Analité Ma:}a;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatra “C los e s
pH - 7,1 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 9.5 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 3,98 LST EN 1899-2:2000
Suspenduotos medziagos mg/1 38 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 0,355 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,638 LST 1SO 26777:1999
Nitratas mg/1 59,3 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 8,94 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/1 106 LST EN 25663:2000,skaitiavimo
Bendras fosforas mg/l 8,99 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 71,9 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/1 <0,035 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Emini paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

chemiké Angelija Garalyté, chemike AnZelika Damaskaite, chemiké Indré Vaigikauskyté, chemikeé/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Uleviciené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /. /ﬁ'ﬁ-}“’

£
P (pareigos, vardas, pavarde, paragas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkre&iais, istirtais éminiais.
Be ragtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama,




P 1F/KVP 5.10-01
ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
et o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9300
UzZsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZueliniy valymo jrenginiai , AZuoliniy k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-08-25 09:40 pristatytas: 2022-08-25
Eminio riigis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-08-25 baigtas: 2022-09-21
Analité Ma:;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatra oC R
pH - 7.2 LST EN SO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 60 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 182 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medzZiagos mg/l 100 LST EN 872:2005
[Amonis mg/l 67,0 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,027 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l <0,036 LST IS0 7690-3:1998
[Fosfatas mg/l 10,9 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas g/l 73,7 LST EN 25663-2000, skaiiavimo
Bendras fosforas mg/1 13,6 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 133 LST IS0 9297:2008
Anijoninés pavirsiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,325 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nifratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Indré Vaiéikauskyté, Vyresnioji chemiké Simona
Tyrima(us) atliko: Uleviciené

(pareigus, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas}

Tvirtinu: /, /%“Hr

LF LA

(parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, iStirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti drandZiama.




e 1F/KVP 5.10-01
':‘g Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*

‘ o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9301
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: AZuoliniy valyme jrenginiai , AZuoliniy k. , Alytaus r. -
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-08-25 09:50 pristatytas: 2022-08-25
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-08-25 baigtas: 2022-09-21
Analité Ma‘t::;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatfira °C 25,8 Cremmt i 650
IpH - 7.8 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 9.3 LST EN ISO 8467:2002 -
Biocheminis deguonies suvarlojimas (BDS7) mg/] 2,48 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medZiagos mg/l <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 0,199 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,036 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 53,9 LST ISO 7830-3:1998
Fosfatas mg/1 5,94 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/fl 54,2 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 6,20 LST EN ISO 6878:2004
(Chioridas mg/l 123 LST 180 9297:2008
{Anijonings pavirsiaus aktyvios medZiagos mg/] <0,035 LST EN 903:2000
|Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/! <0,058 LST EN IS0 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Temas Paulauskas
{pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)
chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaite, chemiké Indré VaiCikauskyté, Vyresnioji chemiké Simona
Tyrima(us) atliko: Ulsvifiens

(pareigos, vardas, pavardé/pavadimmas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
- . /
Tvirtinu: // e

rr .
/7 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkre€iais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis davginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01

“‘j Lapas: 1-1
EKOMETRIIA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
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2023-01-02
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15668
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy valymo jrenginiai , AZuoliniy k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie$ valyma
Eminys paimtas: 2022-12-13 13:20 pristatytas: 2022-12-13
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-12-13 baigtas: 2023-01-02
.. Matavimo . . .
Analité Tt Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
N Unif. NT ir PV kokybés tyri t1d.
Temperamra °C 7‘ 7 Clr::’,m.anallzz‘mel.Vilnicus, lggf e
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,12 LST EN IS0 9377-2:2002
pH - 7.7 **L ST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 260 **LST EN IS0 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) myg/l 515 **LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZziagos mg/] 290 *+*LST EN 872:2005
Amonis mg/l 122 **LST ISO 7150-1:199%
Nitratas mg/1 0,263 **LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,085 **LST IS0 267771999
Fosfatas mg/l 8,70 **LST ENISO 6878:2004
Bendras azotas mg/} 126 **LST EN 25663:2000, skaigiavimo
Bendras fosf{oras mg/1 17,2 **LST EN IS0 6878:2004
Chloridas mg/l 187 **LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medziagos mg/l 1,62 ;’e‘i'g;%;lfu‘:‘; g;fybés tyrimo metodai. 1 d. Chem-anal_izé;
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémeé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavards) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)
atliko: Vyresnioji chemiké Simona Ulevidiené, **UARB "Ekologinis servisas"

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB .EKOMETRUA® e
Yoty taeiine veilein yr, i
) o ionkrits F i (parcigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, i§tirtais éminiais.
Be rajtiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draudziama,

oy
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Geology g. 11. Vilnius. tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2023-01-02

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15669
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy valyme frenginiai , AZuoliniy k. , Alytaus r,
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-12-13 13:22 pristatytas: 2022-12-13
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-12-13 baigtas: 2023-01-02

Analité Ma\t,e:-.‘:imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND* 4’

1 | 2 3 4 ]

Temperatiira °C 8.1 ]
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,10 LST EN IS0 9377-2:2002 ]
pH - 7.3 [**LST EN IS0 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 3,1 **LST BN I1SO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/] 4,3 **LAND 47-1:2007
Suspenduotos medzZiagos mg/l 11 **LST EN 872:2005
&monis mg/l 1,83 **LST ISO 7150-1:1998 ]
INi‘cratas mg/l 15,5 **LST IS0 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,031 **LSTISO 26777:1999
Fosfatas mg/} 2,14 **LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 18 **LST EN 25663:2000, skaitiavimo
Bendras fosforas mg/l 3,37 **LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/t 141 **LST ISO 9297:2008 4{
Jﬁmi joninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,12 I;:%’:;_}{',ELZX;‘;P"&S tysimo metodai. id. Che’"'a“alﬂ

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veikios procediira
< - maziau tyrimo metodo hustatymeo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paéme: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavarde) (pareiges, vardas, pavardg)
Tyrimg(us)
atliko: Vyresnioji chemiké Simona Ulevitiens, **UARB "Ekologinis servisas"

(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)

{pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas)

Fr

L. UAB  EKOMETRIJA
Tvirtinu: b s itaiting e r;Ji.. /}’Mf
; N 4

(Pareigos, vardas, pavards, para$as)

Banig Zunl ais s

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be ratigko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama,




