1F/KVP 5.10-01

ﬁ ! Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-03-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1907
Uzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy vandenvieté, Bambininky g. 11, AZuoliniy k., Alytaus r.
Eminio paémimo
vieta; i§ Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-03-01 13:30 pristatytas: 2022-03-01
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-03-01 baigtas: 2022-03-28
Analité Ma‘t/a;l?mo Tyrimo rezultatai 5 41:{21(\]]1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperaira el N
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky&iy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebadingy irbe
pokygiy nebidingy
pokydiy
pH - 7.5 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 860 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 6,34 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 23 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/1 { 0_,§_6’1) 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 2,5 5,0  |LSTENISO 8467:2002
Nitratas mg/] 0,293 50 |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 <0,032 0,5 [LSTISO 26777:1999
GeleZis ng/l 299 ) 200  |LSTISO 6332:1995
Manganas ng/l | 50 50 gﬁ;;ﬁ;f;l;%kﬁsstﬁf e
Chloridas mg/1 71,5 250  [LSTISO 9297:2008
Sulfts mgl | <y | as0 [ ierimewpoms
Natris mg/l 64,4 200  [**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/1 0,103 1,0 |LSTISO9390:1998
Cianidas ng/l <6 50  |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,30 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas ng/l <5 10 |[**sVP7.2-1:2019
Arsenas ng/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,20 5,0  |***CSNENISO 17294-2
Chromas pg/l <2,0 50 [***CSNENISO 172942
Varis mg/1 0,002 2,0  [***CSNENISO 17294-2
Nikelis ng/l <3,0 20  [***CSNENISO 172942
Svinas pgll <1,0 10 |***CSNEN ISO 17294-2
Stibis ng/l <1,0 5,0  [***CSNENISO 17294-2
Selenas ug/l <1,00 10 [***CSNENISO 17294-2
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Reg. Nr. 1907 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5
Gyvsidabris ng/l <0,020 1,0 [***CSNENISO 17852
Benzenas ng/l <0,20 1,0 [**LSTENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 |**LSTENTISO 17993:2004
glarl;llgiacikliq aromatiniy angliavandeniliy ug/l nerasta 0,10  [*skyseiy chromatografiia
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 [**LSTENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ug/l <0,20 10 |**LSTENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ug/l <0,20 10 |**LST EN IS0 20595:2018
Haloformy suma ng/l nerasta 100 |**LST EN ISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ngl/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ug/t <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HHCH) ug/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) g/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas pg/l <0,005 0,030  |[*+LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,005 0,030 [**LST ENISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardg) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guito, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damagkaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Indré Vai¢ikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.0.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu; ) LEKO /B

;_.;; i__..,!l i /{f (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

s 4

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.

Be raStisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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Vj’;u_ ) Lapas: 1-1

;E?lf 9 n;\f? f;”—: T if?{ lg —3 lf"sx UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-03-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1908

Uzsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

Objektas, adresas: AZuoliniy vandenvieté, Bambininky g. 11, AZuoliniy k., Alytaus r.

Eminio paémimo vieta: i§ ¢&iaupo

Eminys paimtas: 2022-03-01 13:30 pristatytas: 2022-03-01
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-03-01 baigtas: 2022-03-09
Analité Matavimo Tyrimo rezultatai = Tyrimo metodo ND*
vnt. 242017
1 2 3 4 5
— o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratira C 9’4 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
¥ . . . - KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius m Neaptikta 0 | s01ara1:2017
. .. .. e KSV/100 : +*¥LST EN ISO 9308-1:2014.LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ml Neaptikta 0 | o014a12017
Zarniniy enterokoky skai¢ius KS\r;/ll . Neaptikta 0 [**LSTENISO 7899-2:2001
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy [**L.8T EN ISO 6222:2001
pokyciy
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Panlauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /)

L (pareigos, vardas, pavarde, paraas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iitirtais éminiais.
Be radtiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
A FEioR R ey Ly Foimoa
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5232
UZsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy vandenvieté, vartotojas, AZuoliniai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-10 14:30 pristatytas: 2022-05-10
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-10 baigtas: 2022-05-19
.- Matavimo . . HN .
*
Analité it Tyrimo rezultatai |, 4:3017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 9,9 B Chem.analiz.met. Vilnius,1994
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebudingy ir be
pokydiy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyéiy nebidingy
pokyciy
ipH - 7,6 6,5-9,5 |LST ENISO 105232012
Savitasis elektrinis laidis pnS/cm 809 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 9,49 30  [LST ENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 2,4 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l ( 0,76§ 0,5 [LSTISO7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: AO@‘&%‘

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5233
Uzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy vandenvieté, vartotojas, AZuoliniai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-10 14:30 pristatytas: 2022-05-10
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-10 baigtas: 2022-05-19
Analité Mat:;:?mo Tyrimo rezultatai ) 41_?;17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp eratilra °C 9’9 - |Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius KSXIIOO Neaptikta I
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSX/II g Neaptikta 0 :*21:3811 /i]f:;i?fws'l APLEESE BNgE0 S508
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: y / /@%ﬁ‘r’

TELl (parcigos, vardas, pavardé, paraias)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, iStirtais éminiais.
Be rajtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 S 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9288
UZzsakovas, adresas: ~ S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: AZuoliniy vandenvieté, vartotojas, AZuoliniai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupe
Eminys paimtas: 2022-08-25 14:00 pristatytas: 2022-08-25
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-08-25 baigtas: 2022-09-01
. Matavimo . . HN . "
Analité Vot Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- ° [Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratira C 9’7 - (Chem.analiz.met. Vilnius.1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyiy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis . ir be nebadingy irbe
pokyéiy nebiidingy
pokyéiy
pH - 7.5 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
[Savitasis elektrinis laidis uS/em 833 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 7,14 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTOU 24 4 LST EN ISO 7027-1:2016
—
Amonis mg/! 0,885 [ 05 |LSTIiSO7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulanskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardg)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guito, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
-
Tvirtinu: 2 f //&Qf‘
T
r (parcigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo fyrimy protokola dalimis dauginti drandziama.
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EKOMETRIIA UAB ,,EKOMETRIJA“
oy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9289
UzZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy vandenvieté, vartotojas, AZuoliniai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-08-25 14:00 pristatytas: 2022-08-25
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-08-25 baigtas: 2022-09-15
Analité Ma‘t;\;lmo Tyrimo rezultatai |, 4}'?(\)11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 9’7 - (Cherm.analiz met. Vilnius, 1994
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai&ius KSYD/IIOO Neaptikta 0 ::;)Slzliﬁi?;] 08-1:2014 LST BN IS0 9308-
Koliforminiy bakterijy skaidius Ksz/l1 0 Neaptikta O [LSTENISO 9308-12014LST EN1S0 5305.
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL -

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: 4@%@"
4 (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

’- Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, istirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJIA UAB ,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. infol@ekometrija.lt
2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15643
Uzsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy vandenvieté, vartotojas, AZuoliniai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-13 13:35 pristatytas: 2022-12-13
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-13 baigtas: 2022-12-21
" Matavimo . . HN . .
Analité vt Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyri L1d.
Temperatura °C - - C]‘:lm.analiz.mct.o\lgl(nixs?gao i
Drumstumas NTU @,2:) 4 LST EN ISO 7027-1:2016
= priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebudingy
pokyciy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebidingy
pokyCiy
pH - 7,3 6,5-9,5 |**LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 695 2500 |**LSTEN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 15 30  [**LSTENISO 7887:2012
b |
Amonis mg/l @,68/3/ 0,5  |**LSTIS0 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas galdytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavarde) {pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gu¥¢o, **UAB "Ekologinis scrvisas”

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

UAB ,,EKOMETRIJA“ = (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: __ Laboratorijos vedéja Xéﬁi’l‘ﬁ i
"l

Roma ZupRailé

(pareigos, vardes, pavardé paragas) -
Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, iStirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis daugiati draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
o e Geologu g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. § 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-20
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15644
UZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: AZuoliniy vandenvieté, vartotojas, AZunoliniai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i &iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-13 13:35 pristatytas: 2022-12-13
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-13 baigtas: 2022-12-20
Analité Matzvimo Tyrimo rezultatai [, TN Tyrimo metodo ND*
vat., 4 24:2017
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyri 11d.
Temperatiira °C - = |Chom.analizmet Vimim 004
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius KSYH/]IOO <1,0 0 T;ﬁ;ﬁgﬁ%ﬁos'l RN GLSTERESO 9308~
Koliforminiy bakterijy skaicius KSVAOOL <10 O [TLSTENISO 9308-1:2014L5T EN 150 9303-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maZian fyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB , EKOMET LiA (patcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
U Lo TS R Y /‘( f (pareigos, vardas, ;\avard'e, para§m‘.) [

Tyrimy rezultatai susije tik su konkre&iais, istirtais éminiais.
Be rasti§ko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.




