" 1F/KVP 5.10-01
j i Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
T et Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1846
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Butrimoniy valymo jrenginiai, Butrimoniy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-02-28 14:00 pristatytas: 2022-02-28
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-09
Analité Mai;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperiir oc AR i i
pH - 7,4 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 22 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/1 137 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/l 76 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 8,50 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/1 0,225 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,058 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 1,83 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/1 10,6 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/1 2,39 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 32,8 LST ISO 9297:2008
Anijoninés paviriaus aktyvios medZiagos mg/1 0,427 LST EN 903:2000
INafios angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/! 0,43 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemike Indré Vai¢ikauskyte, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiené

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Vi

1 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais, itirtais éminiais.

Be rajtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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o o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
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2022-03-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1847
UZsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Butrimoniy valymo jrenginiai, Butrimoniy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-02-28 14:20 pristatytas: 2022-02-28
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-09
Analité Ma;zximo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperate oc Z
pH - 8,0 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 35 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 3,58 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/1 6,8 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 0,067 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,023 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 7,30 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 0,289 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/1 7,90 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 0,431 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 108 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir$iaus aktyvios medZiagos mg/1 <0,016 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemikée AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaigikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona UleviSiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / /; )@‘B«;,—

777 : : -
(pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre€iais, i3tirtais ¢miniais.
Be raétifko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandZiama.




' LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACLIOS

F- ‘ BIURAS
f @%%_ Nr. LA01.064

APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS
PIETY LIETUVOS APLINKOS TYRIMUY SKYRIUS
Kauno g. 69, 62107 Alytus, tel.: 8 601 54289

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-61/1

2022-04-15
Uzsakovas, Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdyba,
adresas Kauno g. 69, Alytus -
Tikrinamas 153720195, Alytaus rajono savivaldybés jmoné "Simno komunalininkas", Alytaus r. sav.,
objektas Butrimoniy sen., Butrimonys, Nuoteku valymo jrenginys, Butrimoniy NV, 3330015

Meéginius paémé Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Svitojus,
Piety Lietuvos aplinkos tyrimu skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Rasimaviius
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Méginius pateiké Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis

specialistas Arvydas Svitojus N | Data 2022-04-07
(organizacija, pareigos, vardas, pavarde) - Laikas 1_4: 30

Meéginius priémé Piety Lietuvos aplinkos tyrimu skyriaus vvriausioji specialisté Edita Dringeliené
(parcigos, vardas, pavarde)

Mégin;j lydintys . e e e . .
dolrenta. _ Nuoteky ir pavir§inio vandens éminiy émimo ir matavimo protokol_as Nr. N106-2022-70

TYRIMU REZULTATAI
Méginio paémimo oﬂta, ‘ N o £ E . en . o
laikas Meéginio paémimo vieta . Méginio priémimo registracijos Nr.
2022-04-07, 12:30 Komunalinés nuotekos po valymo P-106-2022-N-71
| Méginiy émimo metodai ‘ o B . _ -
(akredituoti metodai pazyméti ‘ Tyrimy objektas M¢éginio rasis
(Taip)) | — . . |

ISO 5667-10:2020, isskyrus
| 4.32p. (Taip)

Nuotekos Momentinis |
' Papildoma informacija apie méginij

Méginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 5°C

Oro temperatiira +14 °C, debesuota, véjas silpnas. Eminys paimtas rankiniu semtuvu, dalyvavo operatorius
G. Anuskevicius

1i33



Tal& s tipas
Tamsmto stiklo indas

| Parametras (analité¢)

azotas bendras

| bendras fosforas

biocheminis deguonies

_suvartojimas per 7 paras |

| Tal po_s tipas

Tyrimo metodas | Rezultatas

LST EN 26777:1999;

. Borosilikatinio stiklo indas

Parametras (analité)

| nitraty azotas
JArity azotas

_Talpos tipas

. Tamsinto stiklo indas

Parametras (analité)

cheminis deguonies
suvartojimas
(permanganatingé
oksidacija)

pH

suspenduotos
(skendmélos)
medZiagos

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-61/1

Talpos dydis, matavimo i'ignetéi
| 1000 ml

Matavimo

Tyl_'l'il_lo

| vienetai | atlikimo data

LST ISO 7890-3:1998; 8,3 mg/l 2022-04-08 ‘
| LST EN 25663:2000 | i _
SO ENISOGSTE2004 | gs35005% | men | 20220408
| 1SO 5815-2:2003, ' Cnax | 2022-04-08+ ‘
itskyrus 7.2.1 p. 3.7£03* | mglO: | S hn 04-15
] 'i‘allgos dyde_, matavimo vienetai o
250 ml.. T ——————————— —
' Matavimo Tyrimo

Tyrimo metodas
LST ISO 7890-3:1998 J_7,5 + 0,9* mg/IN | 2022-04-08
| 2022-04-08

Rezultatas

| LST EN 26777:1999 i 0,023 £ 0,003* mg/I N
L | Talpos dydis, matavimo vienetai B
| 1000 ml _ -
Matavimo Tyrimo

Tyrimo metodas

Rezultatas

' Unifikuoti nuoteky ir
pavir$iniy vandeny

kokybés tyrimy metodai, 4,8 £ 0,5% mgO/1 2022-04-08
1 dalis, Vilnius, 1994,

I3 psl.. S
LST EN ISO 10523:2012 7,7 - 2022-04-08
LST EN 872:2005 29+ 3,1% mg/l 2022-04-08

vienetai  atlikimo data |

vienetai | atlikimo data |

Metodas
akredituotas

NE

TAIP

TAIP

Metodas
akredituotas

TAIP
TAIP

NE

TAIP

 Metodas
akredituotas |

*- rezultatas patelktas su iSpleéstine neapibréZtimi. ISpléstiné neapibréztis apskaiivota suming standarting neapibréztj
padauginus i$ koeficiento k=2, kuris esant normaha_]a.m skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo lygmenj. Pateikta
iSpléstiné neapibréZtis neapima éminiy émimo neapibrézties.

Tyrimy rezultatai susije tik su tirlamu méginiu.
Be radtisko organizacijos, i§davusios tyrimy protokola, leidimo draudZiama kopijuoti protokola dalimis.

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy fslxyrlaus ; : %5,

vedéja

Daiva Urboniené /
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-61/1

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatanéio
' bandymo metodus, Zymuo (metodo pavadlmmas)

ISO 5815-2:2003, isskyrus 7.2.1 p.

LST EN 26777:1999

LST EN 872:2005

LST ISO 7890-3:1998

1 PRIEDAS

2022-04-15

Papildoma informacija apie tyrimus, reikalaujama
tyrimy metody dokumentuose

| Méginys neskiestas, deaeruotas.

— ek R

Méginiai filtruojami, Méginiai laikomi prie§ tyrima
(2-5)°C temperatiiroje. Standartinis nuokrypis
pakartojamumo sglygomis 0,0081mg/l N.

Naudoti GC 047 tipo borosilikatiniai stiklo pluosto
kostuvai (filtrai), gamintojas Frisenette Aps.

Méginiai filtruojami. Méginiai pries tyrima laikomi
(2-5)°C temperatiiroje. Standartinis nuokrypis
pakartojamumo salygomis 0,2709mg/! e
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EKOMETRIJ UAB ,,EKOMETRIJA“
' . Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-05-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4159
UzZsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytausr.
Objektas, adresas: Butrimoniy valymo jrenginiai, Butrimoniy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: pries valyma
Eminys paimtas: 2022-04-21 pristatytas: 2022-04-21
Eminio riiis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-04-21 baigtas: 2022-05-09
Analité Ma‘t’a;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C - gﬁ;;fallrlszeﬁlklyhl::g;;‘) mete
pH - 7.2 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 6,3 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/| 5,28 LAND 47-1:2007
Suspenduotos med¥iagos mg/l 13 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 2,48 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/1 0,151 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/1 1,32 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/] 0,460 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 3,93 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 0,488 LST EN [SO 6878:2004
Chloridas mg/1 31,6 LST ISO 9297:2008
Anijonineés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/1 0,772 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj pa¢meé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damagkaité, chemiké Indre Vaicikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /f@ﬁ};r

L id
/ (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre&iais, istirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draud¥iama.
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ckometrija.lt

2022-05-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4160
UZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Butrimoniy valymo jrenginiai, Butrimoniy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-04-21 pristatytas: 2022-04-21
Eminio rsis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-04-21 baigtas: 2022-05-09
Analité Ma‘t::.l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperati c e e
pH - 7,6 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 8,1 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/1 4,96 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/1 17 LST EN 872:2005
Amonis mg/] 0,510 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,047 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/1 16,4 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 1,73 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/1 17,2 LST EN SO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/1 1,85 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 50,1 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medziagos mg/1 <0,016 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardg) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemike Indré Vaiikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / / g?‘-‘-“‘r

(7’ (pareigos, vardas, pavardé, paraias)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
I Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9841
UZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytausr.
Objektas, adresas: Butrimoniy valymo jrenginiai, Butrimoniy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-09-06 10:30 pristatytas: 2022-09-06
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
Analité Ma‘t/:::imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C 24,7 gﬁ;ﬁ,}ﬁaﬁfﬁe’iﬁ:ﬁﬂ;" e
pH - 6,8 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 68 LST EN ISO B467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 312 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medZiagos mg/l 168 LST EN 872:2005
[Amonis mg/l 31,7 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/] 0,013 LST IS0 26777:1999
Nitratas mg/l 0,036 LST ISO 7§90-3:1998
Fosfatas mg/l 4,63 [LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 39,9 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 9,85 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 773 LST IS0 9297:2008
Anijoninés paviriiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,488 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/] l 3,90 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos precediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nilratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paé¢me: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) {pateigos. vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Indré Vailikauskyté, Vyresnioji chemiké Simona
Tyrima(us) atliko: Ulevigiens

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

T gl T T Al
UABEKOMETRTIN

. Laboratorijos vedéja
Tvirtinu: ____Jllg_mj /A&l}

[

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé, paragas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkre&iajs, i¥tirtais érniniais.
Be rastisko direktoriaus sulikimo tyrimy protokola dalimis danginti drandZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9842
UZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Butrimoniy valymo jrenginiai, Butrimoniy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-09-06 10:40 pristatytas: 2022-09-06
Eminio riigis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
Analité Maz::imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Tenmpertira c 268 [ e
pH - 7,7 LST EN ISC 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 7,0 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/t 1,86 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medZiagos meg/l 4,8 LST EN §72:2005
Amonis mg/! 0,817 1.ST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,065 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 2,74 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 1,62 LST EN ISO 6878:2004
‘Bendras azotas mg/l 3,77 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 1,68 LST EN [SO 6878:2004
Chloridas mg/l 56,3 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirsiaus aktyvios medziagos mg/! 0,035 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,422 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< -maZian tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos; Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nifritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vai€ikauskyt¢, Vyresnioji chemiké Simona
Tyrima(us) atliko: UleviSiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB _EKOMETBJIA
Laboratorijos vedéja (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zupkaiteé ///%Tl

LF i

(pareigos, vardas, pavardé, para$as)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.
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_ﬂ Lapas:  1-1
EKOMET RIIA UAB ,EKOMETRIJA¢
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-12-20
TYRIMU PROTOKOQLAS Nr. 14921
UzZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r, _
Objektas, adresas: Butrimoniy valymo jrenginiai, Butrimoniy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: pries valyma
Eminys paimtas: 2022-12-01 11:54 pristatytas: 2022-12-01
Eminio ragis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-12-01 baigtas: 2022-12-20
Analité Ma:;\:imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4

Temperatira °c | 9,2 e e
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/] 0,15 LST EN IS0 9377-2:2002
pH - . 7,2 ++LST EN [SO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l ’l 154 **LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) [ mg/l 464 +*LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/! , 136 *+*LST EN 872:2005
Amonis mg/l 44 **LST ISO 7150-1:1998 ]
Nitratas mg/l 0,104 +* ST ISO 7850-3:1598
Nitritas mg/l 0,040 #*LSTISO 26777:1959
Fosfatas mg/l 4,53 **LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l S **LST EN 25663:2000, skaiciavimo
Bendras fosforas mg/l 6,64 **LST EN 180 6878:2004
(Chloridas mg/l 68,2 **LST ISO 9297:2008
Anijonings pavirdiaus aktyvios medziagos mg/l 0,48 _;?:;;%;};X;ﬂ‘ym tyvimo metodai. d. Chem.analizés

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé:

Aurimas Dovidaitis

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

pristaté: Aurimas Dovidaitis

{pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavardé}

Tyrima(us)
atliko: Chemiké Ingrida Jurkuté, **UAB "Ekologinis servisas” o
. (pareigos, vardas, p dé/pavadinimas) -
UAB EKOMETR A% (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja  /, m
Roma Zupkaite /7 )

(pareigos, vardas, pavardé, parajas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkrediais, iStirtais éminiais.
Be rajtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokol dalimis danginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 7 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
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Lapas: 11

2022-12-20
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14922
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytavs r,
Objektas, adresas: Butrimoniy valyme jrenginiai, Butrimoniy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-12-01 11:43 pristatytas: 2022-12-01
Eminio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-12-01 baigtas: 2022-12-20 -
Analité Ma‘t:;\:imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatira c 63 o e imomer 6.
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,11 LST EN ISO 9377-2:2002
pH - 7,7 **LSTEN 1SO 10523:2012
[Bcrmanganato indeksas ) mg/l 6,3 **LST EN ISO 8467:2002
[Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) I mg/l 5,4 **LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/l 6,7 **LST EN 872:2005 |
Amonis mg/l 0,499 **LST ISO 7150-1:1098 4‘
Nitratas mg/l 10,2 **LST ISO 7890-3:1998
Nitritas I mg/| 0,022 **LST 180 26777:1999
Efatas ‘ mg/l 1,53 **LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 12 **LST EN 25663:2000, skaiziavimo
B_eEas fosforas mg/l 171 *4LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 70,3 **LST IS0 9297:2008
\Alﬁoninés pavirSiaus aktyvios mediagos mg/i 0,17 I;‘:;J:;;T,E:u};‘f;‘;fy bés tyrimo metodai.1d. Ch""“‘”""“"gf
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos pracediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nifratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforag,

Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
{pareigos, vardas, pavardé) o - (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)

atliko: Chemiké Ingrida Jurkuté, **UAB " Ekologinis servisas”

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

KOMETRITA®

Tvirtinu: e ///&ﬁ
Ao

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

e
T

7Y - - ¥
7 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.

r Tyrimy rezultatai susije tik su Konkreéiais, istirtais éminiais.




