1F/KVP 5.10-01

41" Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-02-26

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 691
UZsakovas, adresas: SI ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Daugy valymo jrenginiai, Daugy k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: pries valyma
Eminys paimtas: 2021-02-17, 15.00 val. pristatytas: 2021-02-17
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-02-17 baigtas: 2021-02-25

Analité Ma;c;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

- o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.

Temperatiira C 6,5 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7,5 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/| 70 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas )
(BDS,) mg/l 336 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/1 118 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 16,8 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,230 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/I 0,036 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 18,8 LST EN 1SO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 5,34 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 7,60 LST EN ISO 68782004
Chloridas mg/I 207 LST ISO 9297:2008
Anugnmes pavir§iaus aktyvios mg/l 136 LST EN 903-2000
medziagos
Naft li deniliy (C,-C
- artos anghavandeniliy (C1o-Cao) mg/l 0,46 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azota
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
[ pareigos, vardas, pavarde) |pareigos, vardas, pavarte)

Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika Damagkaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyte,

\pareigos, vardas, pavarde/pavadimmas|

chemiké Simona Ulevig¢iené

UAB ,, EKOMETIUJA (pafeIEos, Vardas, pavarde pavadinimas)
: Laboratorijos vedéja 2
Tvirtinu: Vida Mazaliauskiené &L 2

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01

8 ] Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-02-25

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 692
Uzsakovas, adresas: ST ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Daugy valymo jrenginiai, Daugy k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta:  po valymo
Eminys paimtas: 2021-02-17, 15.10 val. pristatytas: 2021-02-17
Eminio rsis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-02-17 baigtas: 2021-02-25

Analité Maf:;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

_ o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met.1d

Temperatira ¢ 6.3 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7,7 LSTEN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 9,1 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas _
(BDS)) mg/l 4,88 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/1 3,3 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 9,04 LST ISO 7150-1.:1998
Nitratas mg/l 0,304 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,058 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/| 10,3 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 0,483 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 0,792 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 192 LST ISO 9297:2008
Amj?.nmes pavirSiaus aktyvios mg/] 0,082 LST EN 9032000
medziagos
Naft li denili -C
naftos anghiavandentlit (C1o-Ca0) me/l <0,065 LST ENISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azota
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
[pareigos, vardas, pavarde) (pare1gos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyté,

(pareigos, vardas, pavarde pavadimmas)

chemiké Simona Ulevi¢iené

UAB ,,EK OMETRIJA“ /t/pare ’o'g-, vardas, pavarde pavadimmas)
- Laboratorijos vedéja > 52
Tvirtinu: Vi .,4_,”___,?,-“,,', iz A S22z

\pareigos, vardas, pavarie, paratas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud#iama.




APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS

APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS

LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACLIOS
- BIURAS
BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LADLOG4

PIETU LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS
Kauno g. 69, 62107 Alytus, tel.: 8 601 54289

UZsakovas,
adresas

2021-03-15

Aplinkos apsangos departamento Alytaus valdyba

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2021-28/1

Tikrinamas
objektas

153720195, Alytaus rajono savivaldybés jmoné "Simno komunalininkas”, Alytaus r. sav.,
Daugy sen., Daugai, Neveiglo g. 26, Nuoteky valymo jrenginys, Daugy NV], 3330004

Meginius paémé

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus (Alyt.) specialistas Alis Simanavidius,

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus {Alyt.) vyriausiasis specialistas Arvydas Svitojus

(organizacija, pareigos, vardas, pavardg)

Meéginius pateiké

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus (Alyt.)

vyriausiasis specialistas Arvydas Svitojus

Data

_2021-03-04

(organizacija, pareigos, vardas, pavarde)

Laikas 12:50

Meéginius priémeé

(pareigos, vardas, pavardé)

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus (Alyt.) vyriausioji specialist¢ Edita Dringeliené

Meéginj lydintys e e :
dokumentai Nuoteky ir pavirSinio vandens méginiy émimo ir matavimo protokolas Nr. N 106-2021-42
TYRIMU REZULTATAI
Méginio f:;f::s'mo data, Méginio paémimo vieta Méginio priémimo registracijos Nr.

2021-03-04, 10:20

Komunalinés nuotekos po valymo

Méginiy émimo metodai

P-106-2021-N-33

| 4.3.2 p. (Taip)

(akredituoti metodai paZyméti | Tyrimy objektas Meéginio rusis
(Taip)) 2
ISO 5667-10:2020, isskyrus Nuotekos Momentinis

Papildoma informacija apie méginj

Meéginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 3,1°C

Venckauskas.

Oro sglygos: temperatiira +1°C, apsiniauke, vé&jas silpnas. Méginys-pa{i"intas rankiniu semtuvu. Méginiy
transportavimo aplinkos temperatiira pristatymo/priémimo metu +3,1 °C. Imant méginj dalyvavo inZ. A.

1183



TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2021-28/1

Talpos tipas Talpos d—}il , matavimo vienetai
Tamsinto stiklo indas 1000 ml
vy | . | Matavimo Tyrimo Metodas
Parametras (analité) | Tyrimo metodas Rezultatas vienetai | atlikimo data | akredituotas
azotas bendras e oo 11£1,9% | mgl | 2021-03-05 NE
bendras fosforas N 1,I5£0,10¢ | mgl | 2021-03-05 | TAIP
. . . ISO 5815-1:2019
biocheminis deguonies | .. 1 ’ * 2021-03-05+
suvartojimas per 7 paras 158 $9.6.1p., A 9,2+08 mg/1 0, 2021-03-12 TAIP
1 prieds
| Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml _

. - Matavimo Tyrimo Metodas
| Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas vienetai | atlikimo data | akredituotas
]

nitraty azotas LST ISO 7890-3:1998 6,0 + 0,7* mg/lN 2021-03-05 TAIP
nitrity azotas LST EN 26777:1999 4,5+ 0,6* mg/IN 2021-03-05 TAIP
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai

Tamsinto stiklo indas 1000 ml

.- . Matavimo Tyrimo Metodas

_j’arametras (analite) Tyrimo metodas Rezultatas vienetai | atlikimo data | akredituctas
. . Unifikuoti nuoteky ir

cheminis deguonies . e s d
| suvartojimas pavirSiniy vandeny

(permangzngtin kokybés tyrimy 11+£1.2% mgO/1 2021-03-05 NE

oksi daciga) metodat, 1 dalis,

J Vilnius, 1994, 73 ps. |
LST EN ISO
pH 10523:2012 7,5 | - 2021-03-05 NE

*- rezultatas pateiktas su iSpléstine neapibréZtimi. ISpléstiné neapibréztis apskai¢iuota sumine standarting
neapibréZtj padauginus i8 koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo
lygmenj. Pateikta iSpléstiné neapibréZtis neapima éminiy émimo neapibrézties.

Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamu méginiu.

Be rastiSko orgzanizacijos i§davusios tyrimy protokola leidimo draudZiama kopijuoti protokola dalimis.

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy s}xy’riaus

vedéja
Daiva Urboniené

Y
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EKOM ETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-03-16

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1429
Uzsakovas, adresas: SI ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Daugy valymo jrenginiai, Daugy k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta:  po valymo
Eminys paimtas: 2021-03-08, 11.40 val. pristatytas: 2021-03-08
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-03-08 baigtas: 2021-03-16

Analité Ma;r:;\?mo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

_ o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.

l enperatiia C 8.1 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7,6 LSTEN IS0 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 8,8 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas mgl 436 LST EN 1899-2-2000
(BDS,)
Suspenduotos medZiagos mg/I <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 12,0 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,561 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,468 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 14,3 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 1,38 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/] 2,00 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 105 LST ISO 9297:2008
Anljgnlnes pavirSiaus aktyvios mg/l 0,076 ST EN 9032000
medziagos
Naft li deniliy (C,-C
nattos angliavandeniliy (C1o-Cao) mg/l <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azota
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
|pareigos, vardas, pavarde] | pare1gos, varias, pavarde

Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika Damagkaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyte,
[ pareigos, vardas, pavarde pavadimmas)

chemiké Simona Uleviiené

VAR L BOMETKIJA™ (pareigas. va.rdas__, ))avarde.-pavadmlmas‘l
. Laboratorz_]?s vedgja ) A A 5{] 7
Tvirtinu: Vida Mazaliauskiené , /

{pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-04-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3484
Uzsakovas, adresas: SI,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Daugy valymo jrenginiai, Daugy k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta:  prie§ valyma
Eminys paimtas: 2021-04-20, 16.00 val. pristatytas: 2021-04-20
Eminio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-04-20 baigtas: 2021-04-28
Analité Ma;t:;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
(o)

Temperatira C 355 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7.5 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 46 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis d : ol

iocheminis deguonies suvartojimas mg/! 34 LAND 47-1-2007
(BDS,)
Suspenduotos medziagos mg/1 128 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 46,6 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,092 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,094 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 51,5 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 5,67 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 8,85 LST EN IS0 6878:2004
Chioridas mg/l 137 LST ISO 9297:2008
Anijj gnlnes pavir$iaus aktyvios mg/l 122 ST EN 903-2000
medziagos
Naft li deniliy (C,4-C
Naftos angliavandeniliy (C1o-Cao) mg/] 0,43 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azota
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
| pare1gos, vardas, pavarde) [pareigos, varias, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyté,

{pareigos, vartas, pavartle/pavadimmas )

chemiké Simona Uleviciene

{pareigos, varilas, pavarte/pavatimmas)

Tvirtinu:

Vi i | pare1gos, vardas, pavarie, parasas )

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01

i Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-04-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3485
Uzsakovas, adresas: ST ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Daugy valymo jrenginiai, Daugy k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta:  po valymo
Eminys paimtas: 2021-04-20, 16.10 val. pristatytas: 2021-04-20
Eminio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-04-20 baigtas: 2021-04-28
Analité Mai}altl\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met.1d.

1€mperatira c 13,6 Chem.analiz.met. Vilnius, 1 994
pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 11 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis d - Ton

iocheminis deguonies suvartojimas mg/l 9.16 LAND 47-1:2007
(BDS,)
Suspenduotos medZziagos mg/I 4,6 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 16,6 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/| 0,206 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/| 0,099 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/! 18,6 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/! 0,567 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/| 0,867 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 181 LST ISO 9297:2008
Anljf).nmes paviriaus aktyvios mg/l 0,058 1ST EN 903-2000
medziagos
Naft li deniliy (C;-C
inzelfs angliavandeniliy (C1o-Cao) mg/l <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002

sas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azota
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavariie| (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyte,

(pareigos, vardlas, pavarde/pavadimimas)

chemiké Simona Ulevi¢iené

Tvirtinu: /ﬁ@}
777

{pareigos, vardas, pavarde pavadinimas )

(pareigos, varilis, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastidko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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é'dj Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2021-09-27
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9567
UZsakovas, adresas: SJ “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Daugy valymo jrenginiai, Daugu k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prieS valymg
Eminys paimtas: 2021-08-30 15:10 pristatytas: 2021-08-30
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-08-30 baigtas: 2021-09-27
Analité Ma;c/a;l\'/:mo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C 17,2 gﬁ'ﬂ ;ﬂ;ﬂ:{:ﬁﬁ:ﬁsm‘) met.1d.
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,98 LST EN 1SO 9377-2:2002
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medziagos mg/l 1,38 LST EN 903:2000
Chloridas mg/l 97,9 LST ISO 5257:2008
Bendras fosforas mg/l 4,02 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 30,2 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 2,82 LST EN SO 6878:2004
Nitratas mg/l 0,135 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,060 LST ISO 26777:1999
Amonis mg/l 23,7 LST ISO 7150-1:1998
Suspenduotos medZiagos mg/1 116 LST EN 872:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 336 LAND 47-1:2007
Permanganato indeksas mg/l 38 LST EN ISO 8467:2002
pH - 7,6 LST ISO EN 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavard€)

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika DamaSkaite

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Ulevitiene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / /%’

77T ) ) N
(pareigos, vardas, pavard¢, paraSas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, iftirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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1
e Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB , EKOMETRIJA*
. Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-09-27
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9568
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus .
Objektas, adresas: Daugy valymo jrenginiai, Daugy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-08-30 15:30 pristatytas: 2021-08-30
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-08-30 baigtas: 2021-09-27
Analité Ma;c}a;;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Tompertir c 71 s
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 <0,058 LST EN IS0 9377-2:2002
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,068 LST EN 903:2000
Chloridas mg/l 223 LST ISO 9297:2008
Bendras fosforas mg/l 1,36 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 10,2 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 1,07 LST EN ISO 6878:2004
Nitratas mg/l 0,289 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,153 LST ISO 26777:1999
Amonis mg/l 8,88 LST ISO 7150-1:1998
Suspenduotos medZiagos mg/l 3,8 LST EN 872:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/1 6,68 LAND 47-1:2007
Permanganato indeksas mg/l 9,4 LST EN SO 8467:2002
pH - 7,5 LST ISO EN 10523:2012
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys, Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavards)

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damadkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Uleviiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / ﬁ@@

[ & L . . “
(pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.
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2021-12-21

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14629
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Daugy valymo jrenginiai, Daugy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma -
Eminys paimtas: 2021-12-07 09:00 pristatytas: 2021-12-07
Eminio ragis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-12-07 baigtas: ~2021-12-21

. Matavimo| ; . .

Analité Vot Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2| 3 4
= | Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.

Temperatiira e 4.3 Chem analiz met Vilnius, 1994
pH - 7,5 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 56 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 486 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/l 184 LST EN 872:2003
Amonis mg/l 72,4 LST IS0 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,014 LSTISO 26777:1999
Nitratas I mg/l 0,049 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 7,32 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/1 79,7 LST EN 25663-2000, skaiiavimo
Bendras fosforas mg/l 10,4 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 177 LST 1SO 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/1 0,977 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 0,62 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemikeé Indré Vaitikauskyté, chemiké/ kokybés
atliko: vadybininké Simona Uleviciené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UA v .. (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
. Laboratorijos vedéja  , ;

Tvirtinu: Roma Zupkaité ff‘/?ﬁ%’-'

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezuliatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud?iama.
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2021-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14630
UZzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Daugy valymo jrenginiai, Daugy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-12-07 09:10 pristatytas: 2021-12-07
Eminio riisis: nuotekos - - -
Tyrimas pradétas: 2021-12-07 baigtas: 2021-12-21
Analité Ma:fa:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2| 3 | 4
Temperatia oC 12 [
pH T - 7,8 ILST EN iso 10523:;12 -
Permanganato indeksas mg/l 7.3 LST EN SO 8467:2002
Biocﬂén;inis_deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 4,26 LST EN 1899-2:2000
Suspenduotos medziagos mg/l | <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 274 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l | 0,117 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,150 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 : 6,2_95 LST EN [SO 6878:2004 -
Bendras azotas B ‘__mg/l I 30,5 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/1 0,358 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/] 165 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/1 0,020 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002 -
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vai€ikauskyte, chemiké/ kokybés
atliko: vadybininké Simona Uleviiené - -
(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UA B“ELQMEIR“AL_ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Lijgﬁ;og{:’;lz;??a / //%aj-( -
777 (pareigos, vardas, pavardé, parasas) -

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkre¢iais, i8tirtais éminiais.
Be ratisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




