EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-03-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1869

Uzsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-2

Objektas, adresas: Kanéény vandenvieté, Dusmeny g. 16A, Kanéény k., Daugy sen., Alytaus r.

Eminio paémimo

vieta: iS Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-02-28 13:00 pristatytas: 2022-02-28
Eminio rgis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-28
Analité Ma‘t/e;\fmo Tyrimo rezultatai 5 4:};\;1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatira T I B ot
priimtinas

priimtinas vartotojams |[vartotojams

Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
» pokyiy nebiidingy
pokyiy
priimtinas

priimtinas vartotojams [vartotojams

Skonio slenkstis - ir be neblidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky¢iy

pH - 7,5 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 493 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 7,52 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,13 4 LST EN ISO 7027-1:2016
 Amonis mg/l <0,012 0,5 [LSTISO7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/1 2,4 5,0  [LSTEN ISO 8467:2002
Nitratas mg/1 1,73 50  |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l <0,020 0,5 [LSTISO 26777:1999
GeleZis pgfl 103 200  [LSTISO 6332:1995
Manganas i | | s promreeesm
Chloridas mg/1 1,84 250  |LST IS0 9297:2008
mgl | sm | s [eervemesyioms
Natris mg/! 7,2 200  [**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,024 1,0  |[LSTIS09390:1958
Cianidas ng/l <6 50  |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/1 0,23 1,5 |**LST ENISO 10304
Bromatas ug/l <5 10 [**sVP7.2-1:2019
Arsenas ng/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,20 5,0  |***CSNENISO 17204-2
Chromas ng/l <2,0 50  [***CSNENISO 17294-2
'Varis mg/1 0,002 2,0 [***CSNENISO 17294-2
Nikelis ng/t <3,0 20 [***CSNEN (SO 17294-2
Svinas g/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0  [***CSNENISO 17294-2
Selenas ngll <1,00 10 [*+*CSNENISO 17294-2




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 1869 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Gyvsidabris ng/l <0,020 1,0 [***CSNENISO 17852
Benzenas ng/l <0,20 1,0 [**LST ENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 [**LST ENISO 17993:2004
glagagiacikliu aromatiniy angliavandeniliy ug/l Nerasta 0,10 |skyséiy chromatogratija
1,2-Dichloretanas (DCA) pgll <0,20 3,0 [**LST ENIS020595:2018
Trichloretenas (TCE) ugfl <0,20 10 [**LSTENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ug/l <0,20 10 [**LST ENISO 20595:2018
Haloformy suma ng/l Nerasta 100 [**LST ENISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10  |**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISQ 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras ng/1 <0.005 0,030 [*LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,005 0,1  [**LST ENTSO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1  |**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  |**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma pe/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guigo, chemiké Angelija Garalyte, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Indré VaiCikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai”, ***ALS Czech Republic s.r.0.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

o
L

Tvirtinu:

: 7 =
upkaiii / 74 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, iStirtais éminiais.

Be raStiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




. 1F/KVP 5.10-01
% Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.tt
2022-03-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1870
UZsakovas, adresas: ~ S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kané&ény vandenvieté, Dusmeny g. 16A, Kanéény k., Daugy sen., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-02-28 13:00 pristatytas: 2022-02-28
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-09
" Matavimo . . HN . A
Analité vnt. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratura °C 10’0 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
s . . . i KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiGius ml Neaptikta 0 12014/A12017
Koliforminiy bakterijy skaicius KSVILOOL Neapiikta 0 [ TLSTENISO 5308-1:20l4LST ENISO 5308-
Zarniniy enterokoky skaigius KS\I;/lloo Neaptikta 0 [**LST ENISO 7899-2:2001
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaidius 22 °C [ KSV/ml @ nebiidingy [**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: //&F’ﬂ‘"

yrry 7 B =)
¥ (pareigos, vardas, pavardé, paraas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, itirtais éminiais.
Be radtigko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




; 1F/KVP 5.10-01
j }5’« Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Ty Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-05-12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5141
UZsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kanéény vandenviet¢, vartotojas, Kanéénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-09 12:30 pristatytas: 2022-05-09
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-09 baigtas: 2022-05-12
.. Matavimo . . HN .
*
Analité vt Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 9,3 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy irbe
pokyéiy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebadingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyé&iy
pH - 7.4 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis 1S/ecm 468 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 6,11 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,25 4 LST EN IS0 7027-1:2016
Amonis mg/l <0,046 0,5 |LSTISO7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas faldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guito, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / /&.’;—,L

[ [ (pareigos, vardas, pavarde, paraias)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i$tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




) 1F/KVP 5.10-01
. i LY Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

4 rp iR 0P 4goriomsos
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@eckometrija.lt

2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5142
Uzsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kanéény vandenvieté, vartotojas, Kanéénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-09 12:30 pristatytas: 2022-05-09
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-09 baigtas: 2022-05-19
Analité Ma:;‘;lmo Tyrimo rezultatai > 41331 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met.1d.

Temp cratiira °C 9’3 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius KSX/II 00 Neaptikta 0 :TZII)SIZ /ilj:;fllof}os‘l:zom’l‘ﬂ ENIS0 9308-

. . . i KSV/100 - **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ol Neaptikta 0 1:2051 A/A1201 79308 12014 a8
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: ¥ ;;é%ﬁ:é‘—
vt

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be radtiSko direktoriaus sutikimo tyritmy protokola dalimis dauginti draudZiama.

(pareigos, vardas, pavard¢, parasas)




T 1F/KVP 5.10-01
j F Lapas:  1-1
EKOMETRIJIA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9833
Uszsakovas, adresas: S “STMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kanéény vandenvieté, vartotojas, Kan&énai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo )
Eminys paimtas: 2022-09-06 09:00 pristatytas: 2022-09-06
Eminijo riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
. Matavimo HN
. . . . N
Analité vt Tyrimo rezultatai | ,, o014 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d,
Temperatira C 9.1 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokygiy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokydiy nebidingy
pokySiy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis wS/em 485 2500 [LST EN27888:2002
Spalva mg/1 Pt 5,44 30  [LST ENTSO 7887:2012
Drumsitumas NTU 0,27 4 LST EN SO 7027-1:2016
Amonis mg/l 0,246 0,5 [LSTISC 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo tibos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardg) (pareigos, vardas, pavardg)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian GusZo, chemiké Angclija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UABEKT ]M ETK ]'J_A" (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
B Laboratorijos vedéja !%&*
Tvirtinu: Roms Znplaits ,f};’; 74,

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i8tirtais éminiais.
Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud?iama.

(pareigos, vardas, pavardé, parafas)




. 1F/KVP 5.10-01
ﬂ i Lapas; 11
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

R

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9834
Uzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kanéény vandenvieté, vartotojas, Kanénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-09-06 09:00 pristatytas: 2022-09-06
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
Analité Maz,a;lzlmo Tyrimo rezultatai ) 41.;1;1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
_ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 9,1 = |Chem analiz met.Vilnius, 1994
. Lo . = KSV/100 : «*L ST EN IS0 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-
7arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiCius ] Neaptikta 0 | 0iaal:2017
, .. .. e KSV/100 . o -1 i
Koliforminiy bakterijy skaicius ml Neaptikta 0 1:11:1511 /i]f;?fm 120I%LSTENISD 8308

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminioc saugojimas 3zldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,

pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

{pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

AR Tlrogarreoos s
AdEROMETR A

Laboratorijos vedéja
Tvirtinu: Roma Zupkaité ///%’
[ (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatzi susije tik su konkretiais, iStirtais éminiais.
Be raititko direktorians sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)




2 1F/KVP 5.10-01
ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETIRIJA UAB ,, EKOMETRIJA®
SR Geology g, 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14908
UZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Kanéény vandenvieté, vartotojas, Kanéénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i3 &iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-01 09:45 pristatytas: 2022-12-01
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-01 baigtas: 2022-12-19
i Matavimo . . HN . .
Analité R Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
_ Unif. NT ir PV kokybes tyri .1d.
Temperatura °C - - C}?tlzmanall‘iz.metal;l};nie:sg‘)ao ™
Drumstumas NTU 0,25 4 LST ENISO 7027-1:2016
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokytiy nebtdingy
pokyéiy
priimtinas
R . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingu ir be
pokytiy nebiidingy
pokyCiy
pH - 7.4 6,5-9,5 |**LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 383 2500 [**LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 8,6 30  |**LSTENISO 7887:2012
|Amonis mg/1 l <0,019 0,5  [**LSTIS0 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavardé} (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Guso, **UAB "Ekologinis servisas”

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

. 2 D
Tvirtinu: DOror)C _#./,.&T-T&‘.ﬁ
par \ [ii4 (pareigos, vardas, pavards, paralas)

Tyrimy rezuitatai susijg tik su konkretiais, iStirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud?i




" 1F/KVP 5.10-01
_,-"J Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
’ o Geology g. 11. Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2023-01-04
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14909
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kan&ény vandenvieté, vartotojas, Kanéénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-12-01 09:45 pristatytas: 2022-12-01
Eminio riis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-01 baigtas: 2023-01-04
Analité Ma:,anx;lmo Tyrimo rezultatai b 4}'121;1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
_ Unif. NT ir PV kokyhbs tyri 1d.
Temp eratura OC - - C:lm.ana]lriz,met?\]/(i};nﬁfs,'lgﬁo e
a Jazdeliu (Escherichia coli) skaiti KSV/100 <1.0 O ["LSTENISO9308-1:2014LST ENISO 9308:
arnyno Jazdeliy (Escherichia col) skaicus ml . oIAL:2017

. “ . .e P V * ¥ -1 308-
Koliforminiy bakterijy skaicius KS m/1100 <1,0 0 1:216311,%’:;%?79308 1:2014.LST EN IS0 9308
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Bminio saugojimas $aldytave +3£2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)
atliko: **NVSPL -

(pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas)

U,-’.IJ BEEOMETRIIA
et i ey

o Laboratorijos vedéja
Tvirtinw: Roma Zupkaité // /%én\—
[ (pareigos, vardas. pavardg, para8as)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.

{pareigos. vardas. pavardé/pavadinimas})




