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TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.

Uzsakovas, adresas:

UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el

p. info@ekometrija.lt
2022-03-2

8

1863

1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-2

Objektas, adresas:

Kedoniy vandenvieté, Kalnelio kelias 21A, Kedonys, Pivasiiing sen., Alytaus r.

Eminio paémimo
vieta:

i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2022-02-28 12:00 pristatytas: 2022-02-28
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-28
Analité Ma;[::l\;-imo Tyrimo rezultatai 5 41:?;1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperaira e I R e
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be neblidingy irbe
pokyéiy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyéiy nebidingy
poky&iy
pH - 7,8 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/cm 678 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 11,3 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU QS,S: ) 4 [LSTENISO 7027-1:2016
Amonis mg/l 0, 1_26 0,5 [LSTIS07150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 3,6 5,0 |LSTENISO 8467:2002
(Nitratas mg/l 1,09 50  [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,038 0,5 [LSTISO 26777:1999
GeleZis ng/l 157 200  [LSTISO 6332:1995
Manganas RN
Chloridas mg/l 2,62 250  |LST IS0 9297:2008
Sulfas mgl | <7 | 20 [Rererems v
Natris mg/l 17,6 200  [**LST EN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,022 1,0 |LSTISO 9390:1998
Cianidas pgfl <6 50  |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,26 1,5  [**LST ENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**svP7.2-1:2019
|Arsenas ug/l 1,4 10 [***CSNEN ISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0 [***CSNENISO 17294-2
Chromas pg/l <2,0 50  [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/1 0,008 2,0 [***CSNENISO 17294-2
Nikelis pg/l 6,0 20 |[***CSNEN ISO 17294-2
Svinas ngll <1,0 10 |***CSNENISO 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0 [***CSNENISO 17294-2
Selenas ng/l <1,00 10 [***CSNENISO 172942




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 1863 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Gyvsidabris ngll <0,020 1,0 |***CSNENISO 17852
Benzenas ng/l <0,20 1,0 [**LSTENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas ng/t <0,002 0,010 [**LST EN SO 17993:2004
Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy ug/l Nerasta 0,10 [*skystiy chromatogratia
suma
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 [**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pgll <0,20 10 |**LST ENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [**LST EN ISO 20595:2018
Haloformy suma ng/l Nerasta 100 |**LST EN ISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ngll <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pgfl <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0.005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras ugll <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
'Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas pgll <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma pgl <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskait¢, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Indré Vaigikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.0.

UAB ”EKOMETR”A“ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: LaboralorijOS!Vefi?Ja / i )&;,,,
ROV ST FFt (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkre¢iais, istirtais éminiais.

Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




) IF/KVP 5.10-01
‘ﬁ . Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB , EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1864
Uzsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kedoniy vandenvieté, Kalnelio kelias 21A, Kedonys, Pivasiiiny sen., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-28 12:00 pristatytas: 2022-02-28
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-09
" Matavimo . . HN .
Analité ont. Tyrimo rezultatai |50 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C 9.6 " |Chem.analiz.met.Vilnius,1994
7arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius KSZ\? 00 Neaptikta 0 :*ZI;)SiZ /21;3?79308'1:2014’1““ ENISO 9308-
. .. .. . KSV/100 *+L ST EN SO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ml 0 |2014a12017
Zarniniy enterokoky skaicius KS\n]J/ll 00 Neaptikta 0  [**LST ENISO 7899-2:2001
Be
Kolonijas sudaranéiy vienety skaiius 22 °C KSV/ml @ nebiidingy [**LST EN ISO 6222:2001
pokyc¢iy

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas §aldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / /ﬁﬁﬁﬁt

r
l( i’ (pareigos, vardas, pavardg, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, itirtais eminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




- 1F/KVP 5.10-01
ﬁ :_“ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnivs, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@skometrija.lt

2022-05-12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5135
Uzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kedoniy vandenvieté, vartotojas, Kedonys, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-09 11:00 pristatytas: 2022-05-09
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-05-09 baigtas: 2022-05-12
o Matavimo . . HN . N
Analité ot Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
_ Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 9’ 6 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas

priimtinas vartotojams |vartotojams

Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokytiy nebidingy
poky&iy
priimtinas

priimtinas vartotojams [vartotojams

Skonio slenkstis - ir be ncbidingy irbe
poky¢iy nebiidingy
pokytiy
pH - 73 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 654 2500 [LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 9,54 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,61 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l 0,068 0,5 [LSTISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Gusdo, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika DamaSkaite

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: y//

( i (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, istirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01

ji Lapas: 1-1
EK OMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@eckometrija.lt
2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5136
Uszsakovas, adresas:  SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Kedoniy vandenvieté, vartotojas, Kedonys, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-09 11:00 pristatytas: 2022-05-09
Eminio riis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-09 baigtas: 2022-05-19
Analite Ma:}a;l\;lmo Tyrimo rezultatai b 41_21(\]11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatira C 9,6 - | Chem analizmet Viafus, 1994
7armyno lazdeliy (Escherichia coli) skai€ius KS\r;/ll 00 Neaptikta 0 :*2';)311 /irf:;i?fms'l:mm’]““ ENfISO 9365
Koliforminiy bakterijy skaiCius KS\n/1/1100 Neaptikta 0 I*;;)S]Z /i?éi?f}os'hmm’l‘“ ENISO 9308-

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartine veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas

pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Lat

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

/s

[ {f(

(pareigos, vardas, pavard¢, parajas)

Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, iStirtais éminiais.




p 1F/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas: 1-1
EKOMETR 1A UAB ,,EKOMETRIJA®

4 Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.it

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9827
Uszsakovas, adresas: S «gIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Kedoniy vandenvieté, vartotojas, Kedonys, Alytaus 1.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-09-06 12:00 pristatytas: 2022-09-06
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
. Matavimo HN
. . . . N
Analite . Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
i 2 3 4 5
N Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperattira °C 9,7 - Chem.analiz.met Vilnius,1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis | - ir be nebiidingy irbe
pokytiy nebiidingy
pokytiy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be ncbidingy irbe
pokyéiy nebudingy
pokytiy
pH - 7.3 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 674 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 10,9 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU lﬁi'; 4 LST EN 18O 7027-1:2016
Amonis ] mg/i 0,439 0,5 [LSTISO7150-1:1998
#*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira o
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3+£2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guido, chemike Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damatkaité
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,,EKOMETRIJA®
Laboraton_)os vedcja (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zupkaité //;&nzh{

[ 7 fid

(pareitos, vardas, pavardé, paradas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su onkretiais, i§tirtais éminiais.

Be rastidko direktoriaus sutikimo tyrimy protokelg dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01

L
_“ﬂ Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%

AR Geology g. 11, Vilnius, tel, 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el p. info@ekometrija.lt
2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9828
Uszsakovas, adresas: S «gIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus I.
Objektas, adresas: Kedoniy vandenviete, vartotojas, Kedonys, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo
Eminys paimtas: 2022-09-06 12:00 pristatytas: 2022-09-06
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21 B
| Analité Ma:,a:tlmo Tyrimo rezultatai |, 4%10\11 7 Tyrimo metodo ND* T
1 2 3 4 5
Temperatiira °C 9,7 - gﬂ:ﬁ:ﬁ:xxﬁ:ﬁﬁx e
7 aryno lazdeliy (Bscherichia coli) skaitius KSV/100|  Neaptika (0 [LSTENISO9308-32014LST ENISO 9308-
ml 1:2014/A1:2017

Koliforminiy bakterijy skaicius KS:;/ll 00 0 :;xasl:/ir::;itl)793os-x:2014,LST EN IS0 9308-

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2°C

Papildomi duomenys,

pastabos: o

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: *NVSPL

(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)

1 IAn "!:k'n\n: TRIJAS
areigos, vardas, pavardé/ avadinimas
P

Laboratorijos vedéja
Tvirtinu: Roma Zupkaité m
o 7 e

(pareigos, vardas, pavardé, peraas)

Tyrimy rezuitatai susijg tik su konkretiais, i&tirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti drandZiama.




= 1F/KVP 5.10-01
ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*

. ‘ Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info(@ekometrija.lt

2022-09-29
TYRIMUY PROTOKOLAS Nr. 10961
Uzsakovas, adresas:  SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Stmnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kedoniy vandenvieté, vartotojas, Kedoniy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-09-21 15:45 pristatytas: 2022-09-22
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-22 baigtas: 2022-09-29
Analité Ma;z::mo Tyrimo rezultatai ) 4};\;17 Tyrimo metoda ND*
1 2 3 4 5
_ [Unif. NT it PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp eratira °C 12’8 - IChem.analiz. met. Vilnius, 1994
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KS\H/;/IIOO Neaptikta 0 rzlasl-:/iiéi%%os']QOMLST EN 150 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius KS:;/II 0 Neaptikia 0 [ o o0 B0R-IZ0ILST EN SO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos;
Eminj paémé: Kazimieras Stankevigius pristaté: Kazimieras Stankevi¢ius
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /// /,‘%5"{_

[4 : .
[ (pareizos, vardas, pavardg, paradas)
L Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, iftirtais éminiais.

Be raftisko direkioriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud?iama.




. IF/KVP 5.10-01
ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
Coor ety Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.it

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14902
Uzsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kedoniy vandenvieté, vartotojas, Kedonys, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ éiaupo
Eminys paimtas: 2022-12-01 12:10 pristatytas: 2022-12-01
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-01 baigtas: 2022-12-19
s Matavimo . . HN . -
Analité vt Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatur a °C B = Ch;m.ana]izlmet.Vilnfus, 1 994u
Drumstumas NTU 0,20 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l <0,019 0,5 |**LSTISO 7150-1:1998
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebidingy
poky&iy
priimtinas
. R priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky#éiy nebiidingy
poky€iy
pH - 7.4 6,5-9,5 |**LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis | uS/cm 536 2500 |**LSTEN 27888:2002
Spalva Il mg/l Pt 8,2 30  |**LSTENISO 7887:2012
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Guiéo, **UAR "Ekologinis servisas”
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB . EKOMETRIA* (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvittinw: __ Leborvorbosvediin /,
Loa Cenhaite [11M {pareiong, vardas, navardé, naraSas)

LI )

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre&iais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.




1F/KVP 5.10-01

: i Lapas: -1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
o T Geology g. 11. Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info@ ekometrija.lt
2023-01-04
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14903
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Kedoniy vandenvieté, vartotojas, Kedonys, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-01 12:10 pristatylas: 2022-12-01
Eminio riiis: geriamasis vanduo -
Tyrimas pradétas: 2022-12-01 baigtas: 2023-01-04
Analité Maz:‘:mo Tyrimo rezultatai b 42211 7 Tyrimo metodo ND*
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v lazdeli sehia coli) skeaigi K8V/100 = *+LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308- |
arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitins ml 1.0 0 |ioo1aar2007
Koliforminiy bakterijy skaicius KSVIO0L <0 | 0 [mammey e isTa 0o

*ND - normatyvinis dokumentas. SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas aldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis ristaté: Aurimas Dovidaitis
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Tyrimy rezultaiai susijg tik su konkreéiais, i§tirtais éminiais.

Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy proiokols dalimis dauginti draudZiama,




