IF/KVP 5.10-01
j 4 Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
T Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 910
Uzsakovas, adresas: S[ “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytausr.
Objektas, adresas: Luksnény valymo jrenginiai, Luksnény k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-02-03 14:50 pristatytas: 2022-02-03
Eminio rii§is: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-02-03 baigtas: 2022-02-15
Analité Ma;u/e;\iimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C 4,1 Crom s oo 994
pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 11 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 15,8 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/l 34 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 9,28 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,342 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/1 0,158 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 2,11 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 16,0 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/1 2,95 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 59,5 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,244 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,61 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj pa¢mé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaitikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrimg(us) atliko: vadybininké Simona Uleviiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: AT ///ﬁa

areigos, vardas, pavardé, paragas
g p: p

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais,
Be raftiko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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2022-02-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 911
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény valymo jrenginiai, Luksnény k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-02-03 15:00 pristatytas: 2022-02-03
Eminio radis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-02-03 baigtas: 2022-02-15
Analite Ma‘t:;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatva c 20 [ nic
pH - 8,0 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 7,4 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 4,88 LST EN 1899-2:2000
Suspenduotos medziagos mg/l 2,8 LST EN §72:2005
/Amonis mg/l 9,16 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,147 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,405 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 1,50 LST ENISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 9,85 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 1,52 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 58,5 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,205 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj pa¢me: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damagkaité, chemiké Indré VaiGikauskyté, chemike/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / / ”“%Ecr’

T B . R i
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.

Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIIOS

0 V ‘ BIURAS
BANDYMAL
f 1SOMEC 17028 _Nr.LA.02.064

' APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS
PIETY LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS
Kauno g. 69, 62107 Alytus, tel.: 8 601 54289

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-21/1

2022-03-02
UZsakovas, Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdyba,
adresas Kauno g. 69, Alytus
Tikrinamas 153720195, Alytaus rajono savivaldybés jmoné "Simno komunalininkas", Alytaus r.
objektas sav., Alytaus sen., Luksnénai, Akacijy g. 10, Nuoteky valymo jrenginys, Luksnény NVI,
3330017

Meéginius paémé  Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Svitojus,
Piety Lietuvos aplinkos tvrimy skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Rasimavi&ius

i Aot

(organizacija, pareigos, vardas, pavarde)

Meéginius pateiké  Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis
specialistas Arvydas Svitojus ' Data 2022-02-22
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé) | Laikas 14:20

Meginius priémé _Piety Lietuvos aplinkos tvrimy skyriaus vyriausioji specialisté Edita Dringeliené
. (pareigos, vardas, pavardé)

Meéginj lydintys

dokumentai _Nuoteku ir pavir§inio vandens éminiy émimo ir matavimo protokolas Nr. N106-2022-32.
TYRIMUY REZULTATAI
Méginio paémimo data, laikas Méginio paémimo vieta Meéginio pri¢mimo registracijos Nr.
B — = S
2022-02-22 10:30 Komunalinés nuotekos po P-106-2022-N-25
valymo |
Meéginiy émimo metodai . [ - - |
(akredituoti metodai paZyméti | Tyrimy objektas i Méginio ragis |
(Taip)) , - |
| ISQ 5667-10:2020, iSskyrus 4.3.2 p. | Nuotekos Momentinis
(Taip) | — - L JE o

‘ Papildoma informacija apie méginj

Meéginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 3°C.

Oro temperatiira +2 °C, apsiniaukg, véjas vidutinis. Eminiai paimti rankiniu semtuvu. Imant éminj dalyvavo
elektrikas- santechnikas Jonas Narusevicius.

1183



TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-21/1

| Talpos t_iLJ_as - - TELIE_OS dydis, matavimo vienetai |
| Tamsinto stiklo indas | 1000ml - o _ ]
| ;  Matavimo |  Tyrimo | Metodas

._Param_etljs_(anallte) | Tyrimo _m_ettidas Rezniltatas | vienetai | atlikimo data | akredituotas

. LST EN 26777:1999; : | 0.

' azotas bendras (ST ISG TRTCATE: 94 | mgl | 20220223 e

| | LST EN 25663:2000 | B |
bendras fosforas | ];'ig ENISO6878:2004, | 1 80:0,17% | mgl | 2022-02-22 TAIP
biocheminis deguonies | L 10 75:06% | mgnop | SZEONME | rap

! Euvaﬂopmaip or 7 paras | i8skvrus 9.6.1 p., A prieda | ‘ ] I

L Talpos—tipas_ - ' _’Ij!pﬁ dydis, matavimo vienetai ) ; B =

. Borosilikatinio stiklo indas B 1250ml - _ - B

| . . | | Matavimo | Tyrimo Metodas
_P_arametras (analiteé) ) Tyrimo metodas _ Rezultatas | vienetai | atlikimo data | akredituotas
nitraty azotas LST ISO 7890-3:1998 2,0+0,2* mg/lN 2022-02-23 TAIP

‘ nitrity azotas ' LST EN 26777:1999 0,093+£0,013* | mg/N 2022-02-23 TAIP |

'__Eﬁsos tipas - __ ) | Talpos dydis, ‘matavimo vienetai - ]
Tamsinto stiklo indas | 1000 ml S : |
A . . Matavimeo Tyrimo Metodas

| Parametras (analité) ‘ T}fflmo metodas _i Rezultatas vienetai | atlikimo data | akredituotas |
cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir

suvartojimas pavir$iniy vandeny ‘
(permanganatiné | kokybeés tyrimy 12+1% mgO/!l | 2022-02-22 NE
oksidacija) metodai, 1 dalis,

| Vilnius, 1994, 73 psl. | -

LST EN ISO

_pH 105232012 - 7.9 - | 2022_—02-22 | NE
suspenduotos T '

(skendin¢&ios) LST EN 872:2005 6,0+0,7* mg/1 2022-02-22+ ‘ TAIP
medziagos 2022-02-23

*- rezultatas pateiktas su i¥pléstine neapibréztimi. I§pléstiné neapibréztis apskaitiuota suming standartine neapibrézij
padauginus i$ koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo lygmenj. Pateikta
18pléstiné neapibréZtis neapima éminiy émimo neapibréZties.

Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamu méginiu.

Be rastisko organizacijos, i§davusios tyrimy protokolg, leidimo draudZiama kopijuoti protokolg dalimis.

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus
vedéja -
Daiva Urboniené

(paragas)

N Qx "
paAc1t 2 2§83



TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-21/1

1 PRIEDAS
2022-03-02
Normatyvinio ar kito dokumento, nustatandio | Papildoma inﬁnabija apie tyrimus,_reil_(alaujama ]
. bandymo metodus, Zymuo (metodo pavadinimas) | tyrimy metody dokumentuose |
[ 1
LST EN 26777:1999 | Méginiai filtruojami. Méginiai laikomi prie¥ tyrima

(2-5) C temperatiroje. Standartinis nuokrypis
pakartojamumoo salygomis 0,008 1mg/l N.

LST EN 872:2005 Naudoti GC 047 tipo borosilikatiniai stiklo pluoito
| kostuvai (filtrai), gamintojas Frisenette Aps.

‘ LST EN ISO 5815-1:2019, iSskyrus 9.6.1 p., A | Méginys skiestas, apdorotas nitrifikacijos
‘ prieda inhibitoriumi aliltikarbamidu.

LST ISO 7890-3:1998 Méginiai filtruojami. Méginiai prie$ tyrimg laikomi
(2-5)° temperatiroje. Standartinis nuokrypis
| pakartojamumo sglygomis 0,2709mg/1

— R | _ S — — 1
o5 AP

3i83
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Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1921
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus .
Objektas, adresas: Luksnény valymo jrenginiai, Luksnény k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-03-01 13:10 pristatytas: 2022-03-01
Eminio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-03-01 baigtas: 2022-03-15
Analité Ma‘t;‘;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C 7.1 Cremanalzmosimens
pH - 8,0 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 9,7 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 16,0 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/1 10 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 11,3 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,252 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/1 0,243 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 1,12 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 14,9 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 1,31 LST EN SO 6878:2004
Chloridas mg/l 60,6 LST IS0 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/1 0,171 LST EN $03:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,15 LST EN IS0 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas faldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Indre Vaitikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /s

7
& (pareigos, vardas, pavardé, parasas
P p:

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, istirtais éminiais.
Be ratiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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2022-03-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1922
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus .
Objcktas, adresas: Luksnény valymo jrenginiai, Luksnény k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-03-01 13:30 pristatytas: 2022-03-01
Eminio riidis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-03-01 baigtas: 2022-03-15
Analité Ma:::;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND* —‘
1 2 3 4
Temperatar c 14 e v
pH - 7,5 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 11 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 13,6 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/1 20 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 8,66 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,374 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,521 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 0,903 LST ENISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 10,8 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 1,00 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 60,3 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,321 LST EN 503:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo tibos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paunlanskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

chemiké Angelija Garalyté, chemike AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaitikauskyte, chemiké/ kokyhés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Uleviiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / )‘@&"“f
77

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreiais, istirtais éminiais.
Be raftisko direktoriaus sutikime tyrirmy protokola dalimis dauginti draud¥iama.

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5248
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény valymo jrenginiai, Luksnény k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: pries valyma
Eminys paimtas: 2022-05-10 13:20 pristatytas: 2022-05-10
Eminio riiis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-05-10 baigtas: 2022-05-19
Analité Ma::l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatira oc 160 ey o
pH - 7,3 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 145 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 620 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medZiagos mg/l 1540 LST EN 872:2005
Amonis mg/] 27,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,050 LST 1SO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,072 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 4,55 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/1 87.6 LST EN 25663:2000,skaigiavimo
Bendras fosforas mg/] 6,08 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/] 77,6 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,165 LST EN 503:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 0,14 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavards) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika DamaSkaité, chemiké Indré Vaigikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Uleviciené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtim: _ /, /;@_7(;5‘#

77 - . “
/ (pareigos, vardas, pavarde, para$as)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.
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2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5249
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény valymo jrenginiai, Luksnény k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-05-10 13:40 pristatytas: 2022-05-10
Eminio ridis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-05-10 baigtas: 2022-05-19
Analité Ma‘t:,:;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatra oC 1 e s
pH - 7,9 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 18 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 9,50 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medZiagos mg/1 46 LST EN §72:2005
Amonis mg/l 22,2 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,339 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/1 3,46 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 2,49 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 26,5 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/1 3,03 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 92,5 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/1 <0,035 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 0,06 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

chemike Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Indré Vaidikauskyté, chemiké/ kokyhes
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevi¢iené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtion: | /’,g‘z%ﬁ-r'

(pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, istirtais éminiais.
Be radtiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudiama,




ﬂ Lapas: -1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-10-04
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10843
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény valymo jrenginiai, Luksnény k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-09-20 11:00 pristatytas: 2022-09-20
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-09-20 baigtas: 2022-10-04
Analité Maz:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperaira °c 195 [ s
pH - 7.6 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 51 LST EN ISO 8467:2002
Biccheminis degnonies suvartojimas (BDS7) mg/] 248 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medZiagos mg/l 2147 LST EN 872:2005
/Amonis mg/l 53,2 LST IS0 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,194 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,348 LST ISO 7890-3:1958
Fosfatas mg/l 5,76 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 59,1 LST EN 25663-2000. skaiziavimo
Bendras fosforas mg/l 8,75 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/!] 90,1 LST IS0 9297:2008
Anijonines pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,130 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l | 0,212 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - 2monio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Indré Vai¢ikauskyté, Vyresnioji chemiké Simona
Tyrima(us) atliko: Ulevitiene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

I rf /ﬁ.\'-—-,_
Tvirtinu: ;/ SR
!

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draud¥iama.




/_ﬂ P Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Gealogy g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-10-04
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10844
Uzsakovas, adresas: S[ “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény valymo jrenginiai, Luksnény k., Alytaus r.
Eminio paé¢mimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-09-20 11:10 pristatytas: 2022-09-20
Eminio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-09-20 baigtas: 2022-10-04
Analité Ma‘t::l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
I 2 3 4
Temperatiira °C 194 Crem stz msvamioot
pH - 7.6 LST EN 1SO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 17 LST EN ISO 8467:2902
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 223 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medzZiagos mg/] 513 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 48,1 LSTISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,255 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,365 [LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 5,14 LST EN IS0 6878:2004
Bendras azotas mg/] 53,5 LST EN 1SO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/} 6,18 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 93,8 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,049 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 0,335 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +£2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavards) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyte, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Indré Vaitikauskyté, Vyresnioji chemiké Simona

Tyrima(us) atliko: Ulevitiené

Tvirtinu: . ; -/; /I /&ﬁ'

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be radtigko direktoriaus sutikime tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.

(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé, paradas)




IF/KVP 5.10-01

_.'f } Lapas:  1-1

EKOMETRIJIA UAB ,,EKOMETRIJA¥%
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15321
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény valymo jrenginiai, Luksnény k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-12-07 14:22 pristatytas: 2022-12-07
Eminio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
.. Matavimo . . .
Analité Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vnt.
1 2 3 4
~ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperamra °C 652 C hemAanalirizmeth\ﬁlnie:s,I‘JM i
pH - 7,5 *<LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 68 **LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 282 **LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/1 148 *+*LST EN 872:2005
Amonis mg/l 52,5 *+LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,850 *+LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,216 **LST ISO 26777:199%
Fosfatas mg/l 5,28 *¥LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 61 lesLSTEN 25663:2000, skaiiavimo
Bendras fosforas mg/l 8,44 *+*LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 58,4 **LST 1SO 9297:2008
Anijoninés paviriiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,72 :;:g:;;k‘,ﬁguzxgl‘;j‘y bés tyrimo metodai. 1d. Chom.analizés
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,40 LST EN 1S0 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas,
Eminj paéme: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
{pareigos, vardas, pavardé) (pareigos. vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **UAB "Ekologinis servisas”, Chemiké Ingrida Jurkuté
(pareigos, vardes, pavardé/pavadinimas)
UAB LEKOMETRIJIAS (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: __ Laboratorijos vedéja / //%-;;Jr

Roma Zupkaité LEJ§ {pareigos, vardas, pavardg, paragas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud¥iama.




j.-.

EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info(@ekometrija.lt

2023-01-02

1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

15322

UzZsakovas, adresas:

S[ “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

Objektas, adresas:

Luksnény valymo jrenginiai, Luksnény k., Alytaus r.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2022-12-07 14:25 pristatytas: 2022-12-07

Eminio riisis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2023-01-02
Analite Ma:,z;\iimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4

Temperatins C 64 e e

pH - 7.8 ++LST EN ISO 10523:2012

Permanganato indeksas mg/l 18 **LST EN ISO 8467:2002

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 20 **LAND 47-1:2007

Suspenduotos medziagos mg/1 14 **LST EN §72:2005

IAmonis mg/l 0,081 *+LST ISO 7150-1:1998

Nitratas mg/l 0,519 *+LST IS0 7890-3:1998

INitritas mg/l 0,018 **LST ISO 26777:1999

Fosfatas mg/l 0,330 **LST EN [SO 6878:2004

[Bendras azotas mg/l 23 **LST EN 25663:2000, skaidiavimo

Bendras fosforas mg/l 1,77 **1.ST EN 1SO 6878:2004

Chloridas mg/1 96,5 **LST 1SO 9297:2008

Anijoninés paviriaus aktyvios medziagos mg/l 0,08 :,:tj(:ﬂ:,%,:::\;;(gfy e VNSRERG I Chemantin

Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN IS0 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomt duomenys,
pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis

pristaté:

(pareigos, vardas, pavardé)

Aurimas Dovidaitis

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us)
atliko: **UAB "Ekologinis servisas", Chemiké Ingrida Jurkuté
(pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas)
UA']‘;.,I' AT Vi) ‘:j'."."‘ (pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas)
.. Laboratorijos vedeja
Tvirtinu: Rows Fupkaite //;@ﬂ}'{
& (pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, i$tirtais éminiais.
Be radtifko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




