1F/KVP 5.10-01

ﬁ i Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-03-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1895
UzZsakovas, adresas: S “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény vandenvieté, Mechanizatoriy g. 10D, Luksnénai, Alytaus r.
Eminio paémimo
vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-03-01 10:30 pristatytas: 2022-03-01
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-03-01 baigtas: 2022-03-28
Analité Ma‘t:;\:mo Tyrimo rezultatai ) 41:?;1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperati | 96 | - [mmimmm e
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy irbe
pokytiy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams |[vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyéiy nebaidingy
poky¢&iy
pH - 73 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 739 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 7,84 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU @_,g} 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l @1_7 ) 0,5 [LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 3,0 5,0  [LSTENTISO 8467:2002
[Nitratas mg/1 <0,159 50  |LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 <0.032 0,5 [LSTISO 26777:1999
GeleZis pg/l (1,1;1..5 ) 200  [LSTISO 6332:1995
Manganas kel (i56) 50 |chemamtimeVinm 1004
Chloridas mg/l 2,77 250  |LSTISO 9297:2008
Sulfates g/ <177 250 |chemanols me Vi 098+
(Natris mg/l 17.4 200  [**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,081 1,0 [LSTISO 9390:1998
Cianidas pg/l <6 50  [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,30 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [#*svP7.2-1:201%
Arsenas ng/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0  [***CSNENISO 172942
Chromas pgll <2,0 50  [***CSNENISO 172942
Varis mg/l <0,001 2,0 [***CSNEN ISO 17294-2
Nikelis ng/l <3,0 20 [***CSNENISO 172942
Svinas pg/l <1,0 10 |[***CSNENISO 17294-2
Stibis ng/l <1,0 5,0 [**CSNENISO 17294-2
Selenas png/l <1,00 10 [***CSNENISO 17294-2




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 1895 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Gyvsidabris ug/l <0,020 1,0  [***CSNENTSO 17852
Benzenas ng/l <0,20 1,0 [**LST ENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 |**LST EN ISO 17993:2004
i)ua;agiacikliq aromatiniy angliavandeniliy g/l nerasta 0,10 |*systiy chromatogratia
1,2-Dichloretanas (DCA) pg/l <0,20 3,0 [**LSTENIS0 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ug/l <0,20 10 [**LST ENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ug/l <0,20 10 [**LST ENISO 20595:2018
Haloformy suma pg/l nerasta 100 [**LST ENISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ne/l <0,005 0,10  [|**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST ENISO 6468:2000
Heptachloras ngl/l <0,005 0,030 [|**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ug/l <0,005 0,030 [**LST EN 1SO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ug/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/lt <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dicldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST EN 1SO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50  |**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Indre Vaitikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai”, ***ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: - AT ] / U

i

f unkai ( I (pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkre¢iais, i8tirtais éminiais.
Be rajtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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ﬁ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*

s p i 3e ko s 3y o [
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-09
TYRIMU PROTOKOILAS Nr. 1896
Uzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény vandenvieté, Mechanizatoriy g. 10D, Luksnénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ Siaupo
Eminys paimtas: 2022-03-01 10:30 pristatytas: 2022-03-01
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-03-01 baigtas: 2022-03-09
Analité Maia;;lmo Tyrimo rezultatai 2 41_?(\)11 4 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
. Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 9.6 " |Chem.analiz.met Vilnius, 1994
y . -y . i KSV/100 . **LST BN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius ml Neaptikta 0 [o014a1:2017
Koliforminiy bakterijy skai&ius Ksl’l/ll 00 Neaptikta 0 [ 57 EIUISO S308-1:2014.LST ENTSO 9308-
Zarniniy enterokoky skaitius KSXI/II 64 Neaptikta 0 [**LST ENISO 7899-2:2001
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaiéius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyciy
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /s

(e’ (pareigos, vardas, pavardé, para$as)

Tyriny rezultatai susije tik su konkre&iais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis danginti draudZiama.
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EKOMETRIIA UAB ,,EKOMETRIJA“

AEEimR o e 4 rim %
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija. it
2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5220
UZsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnénu vandenvieté, vartotojas, Luksnénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-10 11:30 pristatytas: 2022-05-10
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-10 baigtas: 2022-05-19
. Matavimo . . HN .
o *
Analité vnt. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 9,7 " |Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokydiny nebiidingy
pokytiy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebtidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyéiy
pH - 73 6,5-9,5 |[LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/cm 691 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 13,5 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU @ 4 LST EN ISQ 7027-1:2016
Amonis mg/1 ( 1,@ 0,5  [LSTISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guigo, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaite

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
I

Tvirtinu: /B

7 T4 : - -
(pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, istirtais éminiais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandZiama.
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-‘ﬁ ., Lapas: 1-1

= ETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA

’ o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 33,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5221
Uzsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény vandenvieté, vartotojas, Luksnénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-10 11:30 pristatytas: 2022-05-10
FEminio riifis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-10 baigtas: 2022-05-19
Analite Ma‘t,a;‘\ilmo Tyrimo rezultatai ) 413(\)117 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— [Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met.1d.
Tcmp eratiira °C 9’7 B |Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
5 . y . iy KSV/100 . +*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius ml Neaptikta 0 | 014a12017
. .. .. o KSV/100 . **[ST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaiéius ml Neaptikta 0 | 014412017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedtra
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

J
Tvirtinu: / @aﬁ?"

{ 7 il (pareigos, vardas, pavardé, paraas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandZiama.
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ﬁ \ Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
oy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-08-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 8435
Uzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény vandenvieté, Luksnénny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ Siaupo
Eminys paimtas: 2022-07-25 16:00 pristatytas: 2022-07-25
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradetas: 2022-07-25 baigtas: 2022-08-01
Analité Ma:]z::'imo Tyrimo rezultatai 2 41:-;[(\)11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
omperatra ol T I S
GeleZis pg/l @3) 200 |LSTISO 6332:1995
Amonis mg/l @ 0,5 |[LSTIS07150-1:1998
Mangaas o) 0 o
Drumstumas NTU 0,58 4 [LST ENISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 = 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavard¢)

(pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us) atliko: chemiké Elena Mataytene, chemiké AnZelika Damaskaité, chemikas Adrian Gusio

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB  EKOMETRIJA“ ; {pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja &ﬁ‘;{r‘
Roma Zupkaii¢ Pk (parcigos, vardas, pavardg, paraas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i3tirtais éminiais.
Be radtiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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‘ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,
el. p. info@ckometrija.lt
2022-09-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9276
Uzsakovas, adresas:  SI “STMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus .
Objektas, adresas: Luksnény vandenvieté, vartotojas, Luksnénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo |
Eminys paimtas: 2022-08-25 11:00 pristatytas: 2022-08-25
Eminio rfiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-08-25 baigtas: 2022-09-01
" Matavimo . . HN . %
Analité vt Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.}d.
Temperatiira °C _ 9.4 “ |Chem.analiz.met Vilnius, 1994
priimiinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyéiy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokytiy nebiidingy
| pokyéiy
pH - 7.2 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pSicm 697 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 9,52 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU | 31-'7.’_ 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l | 1.1 0,5 |LSTISO 7150-1:1998

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemikeé Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
I'd
Tvirtinu: /, ,&Eﬁﬁ*
7
i (parcigos, vardas, pavardé, para3as)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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EKOMETRII UAB ,,EKOMETRIJA®

‘ Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9277
Uzsakovas, adresas; ST “STMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Luksnénu vandenvieté, vartotojas, Luksnénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i8 ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-08-25 11:00 pristatytas: 2022-08-25
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-08-25 baigtas: 2022-09-15
Analité Ma:zlv;lmo Tyrimo rezultatai ) 41_;1:] 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperattira °C 9,4  |chem.analiz.met Vilnius, 1994
[Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius KSYH/IIOO Neaptikta 0 I;’i:,it;?ﬁmg'l:2014’LST ENISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaicius KS:;/IIOO Neaptikta 0 :gﬁj /i'i;i%%os‘kmm’l““ ENISQ 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedura
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulavskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

T4 : (pareigos, vardas, pavardé, parafas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be raitiko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama,




1F/KVP 5.16-01
Lapas: 1-1

EK 9/;?? T :,:»' 1A UAB , EKOMETRIJA¥
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 § 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15291

Uzsakovas, adresas:

SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

Objektas, adresas:

Luksnénu vandenvieté, vartotojas, Luksnénai, Alytaus r.

Eminio paémimo vieta: i§ fiaupe

Eminys paimtas: 2022-12-07 14:10 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
s Matavimo . . HN .
Analité vl Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatura °C - B Chem.analiz.mct. Vilnius, 1994
Drumstumas NTU 1,3 4 LST EN [SO 7027-1:2016
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokytiy nebiidingy
poky&in B
priimtinas
. . priimtinas vartotojams vartotojamsl
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokygiy nebiidingy
pokytiy
ipH - 7,0 6,5-9,5 i‘*LSTEN 1SO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 574 2500 |[**LSTEN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 14 30  [**LSTENISO 788722012
Amonis mg/1 0,466 0,5  |[**LSTISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristateé: Aurimas Dovidaitis

(pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima{us)
atliko: chemikas Adrian Gu§éo, **UAB "Ekologinis servisas”
- (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
U AB_ EK OM ETRU A“ (parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: | ahoratoriios vedsia /?@Q:m» o

(pareiges, -va;r-das, pavard?,

RBams Zupkaité - (/7" —

paratas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais, istirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrinmy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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~
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA#
. Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15292
Uzsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Luksnény vandenvieté, vartotojas, Luksnénai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 14:10 pristatytas: 2022-12-07
Eminio rgis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Ma‘t:zmo Tyrimo rezultatai ) 42§1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5

— ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura C - - (Chem.analiz. met. Vilnius, 1994

5 . Lo . KSV/100 1 : 308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius m <1,0 0 ;;]E)S]I/E-"l‘:g?79308 1:2014,LST ENISO 9308
. . .. ol KSV/100 -1 :
Koliforminiy bakterijy skaiéius ml <1,0 0 :ﬁg&’gﬁ%”mg 1:2014,L5T EN IS0 9308
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio sangojimas 3aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigus, vardas, pavardg) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

LADB,EKOMETRIJA®
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja / /%x

Roma Zupkaite /77 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be raitisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




