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EKOMETRIJ

LEEZE SRR T ¥

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

Uzsakovas, adresas: ~ S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.

Objektas, adresas:
Eminio paémimo
vieta:

fomoe

1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-2

UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. mfo@ekometrija.lt

2022-03-30

2352

Makniiiny vandenvieté, Mokyklos g. 23A, Makniiiny k., Raitininky sen., Alytaus r.

is ¢iaupo

Eminys paimtas: 2022-03-08 13:30 pristatytas: 2022-03-08
Eminio rigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-03-08 baigtas: 2022-03-30
Analite Ma‘t,a;l\;-imo Tyrimo rezultatai 2 41331 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatra C - i
prifmtinas
priimtinas vartotajams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyiy nebadingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebldingy
pokysiy
pH - 7,7 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 597 2500 [LSTEN27888:2002
Spalva mg/l Pt 8,09 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,31 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l 0,425 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/1 2,2 5,0 |LST ENISO 8467:2002
Nitratas mg/1 0,429 50  [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,059 0,5 [LSTISO 26777:1999
Gelezis ng/l 87 200  [LSTISO 6332:1995
Manganas ne/l 48 50 g;;fni:alﬁ:x:elio\/kﬁ,:f:stggzto el
Chloridas mg/1 6,38 250  [LSTISO 9297:2008
ml | 207 | 250 [mONrRm vmoneid
Natris mg/1 6,6 200  [**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,040 1,0 [CST IS0 9390:1998
Cianidas pg/l <6 50  [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/1 0,25 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pgll <5 10 [#*svP7.2-1:2019
Atsenas ng/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Kadmis ng/l <0,20 5,0 [***CSNENISO 17294-2
Chromas ng/l <2,0 50  [***CSNENISO 17294-2
Varis meg/1 0,003 2,0 [***CSNENISO 17294-2
Nikelis pgll <3,0 20 [***CSNENISO 17294-2
Svinas g/l <1,0 10 [***CSN EN ISO 17294-2
Stibis ng/l <1,0 5,0  [***CSNENISO 17294-2
Selenas ng/l <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 2352 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Gyvsidabris ug/l <0,020 1,0 |**CSNENISO 17852
Benzenas ng/l <0,20 1,0 [**LST ENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 [**LST EN ISO 17993:2004
]S)ue;:llgiacikliq aromatiniy angliavandeniliy g/l nerasta 0,10  [**skysciy chromatograsija
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 |**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ug/l <0,20 10 [**LST ENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,20 10 [**LSTENISO 20395:2018
Haloformy suma ng/l nerasta 100 |**LST ENISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCI) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  |**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ug/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [|**LST ENISO 6463:2000
Heptachloras ugfl <0,005 0,030 [**LST ENISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 [**LST ENISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ug/l <0,005 0,030 [**LST ENISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,005 0,030  [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pgfl <0,005 0,030 |**1.ST EN ISO 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1  |**LST ENISO 6468:2000

14,4' Metoksichloras ng/l <0,01 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
Pesticidy suma ng/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Eminj paé¢mé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusgo, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Indré Vaitikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

. (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tirtinu: [/

r
l" [ (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkrediais, i§tirtais éminiais.

Be radtitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01

j ; Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-03-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2353

UZsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

Objektas, adresas: Makniiiny vandenvieté, Mokyklos g. 23A, Makniiing k., Raitininky sen., Alytaus r.

Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo

Eminys paimtas: 2022-03-08 13:30 pristatytas: 2022-03-08
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-03-08 baigtas: 2022-03-15
Analité Ma:fa;l\;uno Tyrimo rezultatai 9 41.{21(\)11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.

Temp cratura C - - Chem.analiz.met.Vilnins, 1994
5 . .y . - KSV/100 - **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiéius ml Neaptikta 0 | 5014m12017

. - . - KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius mi Neaptikta 0 | 01412017
Zaminiy enterokoky skaiéius KSZ:IIOO Neaptikta 0 [**LSTENISO 7899-2:2001

Be
Kolonijas sudaranciy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy|[**LST EN ISO 6222:2001
pokyéiy
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavard¢)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

3 TR AETIN]ACC
UAB- Ao

PL=7as

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Laboratorijos vedéja
Tvirtinu: Roma Zupkaité [:_/xé%&_‘— R
¥

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.

(pareigos, vardas, pavardé, parajas)




1F/KVP 5.10-01
‘j Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Tt oy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

L1

2022-06-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6450
Uzsakovas, adresas: ~ S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus .
Objektas, adresas: Makniiiny vandenvieté, vartotojas, Makniiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-06-07 11:40 pristatytas: 2022-06-07
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-07 baigtas: 2022-06-30
.. Matavimo . . HN . *
Analité vnt. Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- |Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temp cratura °C 9’9 - Chem.analiz.met. Vilnins, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy irbe
pokygiy nebiidingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams |[vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy irbe
poky&ig nebadingy
poky¢iy
pIl - 7,6 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 580 2500  [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 6,69 30  |[LSTENTSO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,14 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l 0,049 0,5 |LSTISO7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guito, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UABSRROMETRITA™

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

o Laboratorijos vedéja 5?‘%
Tvirtinu: Roma Zupkaits {{4 oS

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.
Be ratifko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.

(pareigos, vardas, pavardé, paradas)




s, 1F/KVP 5.10-01
J b‘ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%
Tt Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-06-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6451
UZsakovas, adresas: ~ SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Makniiiny vandenvieté, vartotojas, Maknitinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ €iaupo
Eminys paimtas: 2022-06-07 11:40 pristatytas: 2022-06-07
Eminio ragis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-07 baigtas: 2022-06-17
Analité Matsvimo Tyrimo rezultatai HN Tyrimo metodo ND*
vnt. 24:2017
| 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 9,9 " |Chem.analiz.met. Vilnius,1994
. . y . . KSV/100 : **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9303-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius ml Neaptikta O .o M
Koliforminiy bakterijy skaicius RSV Neapikia 0 [ ESTENISO 5305 L:20I4LST ENISO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAR.EKOMETRIJA®

Laboratorijos vedéja (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zupkaité A’é; s

(pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, istirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




_:‘ﬂ Lapas: -1

EKOMETRIJA UAB ,,LEKOMETRIJA“
P A S R
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info(@iekometrija.lt

2022-10-05
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10833
UZsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Makniiiny vandenvieté, vartotojas, Makniiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ iaupo
Eminys paimtas: 2022-09-20 13:00 pristatytas: 2022-09-20
Eminio ri§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-20 baigtas: 2022-10-05
. Matavimo . . HN .
*
Analité - Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 9.4 - Chern.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy irbe
pokyciy nebidingy
poky¢iy
pH - 7.4 6,5-9,5 |LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/ecm 521 2500 |LSTEN 27888:2002
Spalva mg/i Pt 7,55 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,19 4 LST EN IS0 7027-1:2016
lAmom's mg/1 <0,046 0,5 |[LSTISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gu$¢o, chemiké Angelija Garalyté, chemike AnZelika Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinw: : ¥ / /%‘r—r

Y . =
{ [ (pareizos, vardas, avardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais, itirtais éminiais.
Be raftisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




P 1F/KVP 5.10-01
j Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-29
TYRIMU PROTOKOQOLAS Nr. 10834
UZsakovas, adresas: ~ S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Makniiiny vandenvieté, vartotojas, Makniiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-09-20 13:00 pristatytas: 2022-09-20
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-20 baigtas: 2022-09-29
Analite Ma:::lmo Tyrimo rezultatai b 4%1(;]17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatiira °C 9,4 " |Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Zamnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius KSX/ll 0d Neaptikta 0 ;*ZIBS;Z /iﬁ;i?_,” (a1 201CIET BRei0i8308s
; . .. = KSV/100 **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN [SO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ml @ 0 |00 A12017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3 & 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavard¢) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

¢ (pureigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: / //éﬁtif_‘{
N
[ (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, istirtais éminiais.
Be raititko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.




= 1F/KVP 5.10-01
ﬂ Lapas: I-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
T R Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-29
TYRIMY PROTOKOLAS Nr. 10960
UZsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Makniiiny vandenvieté, vartotojas, Maknidiny k., Alytaus r.
Eminio pa¢mimo vieta: i§ iaupo
Eminys paimtas: 2022-09-21 15:30 pristatytas: 2022-09-22
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-22 baigtas: 2022-09-29
Analite Ma::;xmo Tyrimo rezultatai ) 421317 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. Id.

Temperatiira C 14,2 " |Chem.2naliz.met Vilnius, 1994
Koliforminiy bakterijy skaigius KSX’J 0 Neaptikta 0 [[TLSTENISO 5308 12014LST ENISO 9306-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai&ius KSZl/ll % Neaptikta 0 :;’BSII /57:;3?79308'1:20”’1““ ERTISO 93062
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veikios procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Kazimieras Stankevigius pristaté: Kazimieras Stankevigins

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

N (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
. » ’ / ; .
Tvirtinu: 1 /R
7T
[ (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iitirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.




- 1F/KVP 5.10-01

""] Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-11-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12413
UZsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Makniiiny vandenvieté, vartotojas, Maknitiny k., Vilniaus r.
Eminio paémimo victa: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-10-19 pristatytas: 2022-10-20
Bminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-10-20 baigtas: 2022-11-03
Analité MaLa::xmo Tyrimo rezultatai |, 4221] 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met. 1d.
Temperattira °C - " |chem analizmet.Vilnius, 1994
. " .. . KSv/100 : +*LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN 1SO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaidius ml Neaptikta 0 | ooiararo017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius KSX]/]] 0 Neaptikta 0 :;asl:/fgzlo793os'l:20]4‘LST ENSO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duemenys,
pastabos:
Eminj paémé: Paulius Eiva pristate: Paulius Eiva
{parcigos, vardas, pavardé) (parcigos, vazdas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: A’ /é;}"&rr

1
j’ { (pareigos, vardas, pavardé, para§as)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, iitirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikima tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.




P 1F/KVP 5.10-01

“.‘1 Lapas: 11

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15309
UZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Makniiiny vandenvieté, vartotojas, Makniiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 10:40 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
J - Matavi HN |
. atavimo . . . N
Analité vt Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C = - Chem.analiz.met.Vi]nfus,] 594
Drumstumas NTU 0,06 4 LST EN IS0 7027-1:2016
priimtinas
R priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokytiy nebidingy
pokyéiy
priimtinas
. . priimntinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyctiy nebiidingy
pokytiy
pH - 7,2 6,5-9,5 [**LSTEN ISO 10523:2012
I=Savitasis elektrinis laidis uS/cm 422 2500 |**LST EN 27888:2002
|Spalva mg/l Pt 4,9 30 |**LSTENISO 7887:2012
iAmonis mg/l <0,019 0,5  P*LSTISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paé¢me: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
athiko: chemikas Adrian Gus¢o, **UAB "Ekologinis servisas"
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAR LEKOMETRIJA« (parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu:l Laboratorijos vedéja / /_ T
_H[_n_ma fupkaite (pareipos, vardas, pavardé, paragas)
i

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre&iais, i5tirtais éminiais.
d¥i |

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti dr 1a,
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
oot Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15310
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Maknitiny vandenvieté, vartotojas, Makniiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 10:40 pristatytas: 2022-12-07
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
Analité Ma::,a;l\;lmo Tyrimo rezultatai A 41_;];] 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybeés tyri 1d.
Temperatura °C N - C;n‘ém.anallgz‘met%nf\fsﬁg‘xu e
7 lazdelin (Escherichia coli) skaiti KSV/100 <1.0 O [*LSTENISO 9308-1:2014LST EN ISO 9308-
arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius m ) 2014201
Koliforminiy bakterijy skaizius KSVIIOO i 0 [[7LSTENISOS9308-1:2014LST EN IS0 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedura
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
{pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé}
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

{parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,EKOMETRI JAS (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
» d
Tvirtinu:  Laboratorijos vedéja /| /m -
Roma Zupkaité {77 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, istirtais éminiais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




