1F/KVP 5.10-01

)

| Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el p. info@ekometrija.lt
2021-02-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 685
Uzsakovas, adresas: SI ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Miroslavo valymo jrenginiai, Miroslavo k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2021-02-17, 12.00 val. pristatytas: 2021-02-17
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-02-17 baigtas: 2021-02-25
Analité Maii:hno Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d,
Temperatiira ¢ 10,3 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7,2 LSTEN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 94 LST EN ISO 8467:2002
Biochominis d - o
1ocheminis deguonies suvartojimas mg/! 569 LAND 47-1-2007

(BDS,)

'|Suspenduotos medziagos mg/l 260 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 57,9 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,070 LST IS0 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,074 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 63,8 LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 6,16 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 9,06 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 181 LST IS0 9297:2008
Amjf)'mnes pavirSiaus aktyvios mg/l 1,12 LST EN 903-2000
medziagos
Naft li deniliy (C,,-C
~attos angliavandentliy (Cio-Cao) mg/l 0,62 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas %aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde] (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: chemiké AnZelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyte,

\pareigos, vardas, pavarcde/pavadinimas]|

chemiké Simona Ulevidiené
UAB .EKOMETRIJIA“

-1 3
. Laboratorijos vedéja A Nz 61'
Tvirtinu: Vida Mazgiiguskiené /1

{pareigos, vardas, pavarde/pavadnimas)

[{ parel.gos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01

- x..i_i Lapas: 1-1
PU———
EKOMETR 1A UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30; faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-02-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 686
Uzsakovas, adresas: SI ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Miroslavo valymo jrenginiai, Miroslavo k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-02-17, 12.20 val. pristatytas: 2021-02-17
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-02-17 baigtas: 2021-02-25
Analité Ma‘t;ll\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d.
Temperatiira C 10,3 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7,9 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 27 LST EN 1SO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas .
(BDS,) mg/l 16,4 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/l 18 LST EN 8§72:2005
Amonis mg/l 11,0 LST IS0 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,133 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,756 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/1 13,1 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/1 1,24 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 1,88 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 156 LST IS0 9297:2008
Anugnmes pavirsiaus aktyvios mg/l 0,068 LST EN 903-2000
medziagos
ft li deniliy (C,,-C
NZ 1‘2 Saasng tavandeniliy (C1o-Cso) me/l 0,075 LST EN ISO 9377-2:2002
indeks

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde (pareigos, vardas, pavarde]

Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika Damagkaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyte,

(pareigos, vardas, pavarde pavadinimas)

chemiké Simona Ulevi¢iené

| pare1gos, yardas, pavarde pavadimmas)
UAB ,,EKOMETRIJA“ 5
7 i 7.7,
VW Lt e

.. aboratorijos vedéja
Tvirtinu: ,,I;,,, ,\,;TJ -

\pare1gos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
j Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,, EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-06-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6867
Uzsakovas, adresas: SI ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Miroslavo valymo jrenginiai, Miroslavo k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2021-06-22, 15.29 val. pristatytas: 2021-06-22
Eminjo ragis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-06-22 baigtas: 2021-06-29
Analité Ma:,z;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d.

Temperattira C 16,2 Chem. analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 6,2 **¥[ST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 411 **LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis d - —=

1ocheminis deguonies suvartojimas mg/] 954 SELAND 47-1-2007
(BDS,)
Suspenduotos medZiagos mg/l 512 **LST EN 872:2005
Amonis mg/l 47 **¥LST ISO 7130-1:1998
Nitratas mg/1 1,22 **LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,091 **¥LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 61 **LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/1 7,8 **[LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 9,3 **LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 70,7 **LST ISO 9297:2008
An1J3n1nes pavir§iaus aktyvios mg/l 1,03 $%[ST EN 9032000
medZziagos
Natft li denili -C
artos angliavandeniliy (Cio-Cao) mg/] 0,38 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azota
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: M. Zikas pristate: M. Zikas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **UAB ,,Ekologinis servisas®, chemiké Simona Uleviciené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: v

7777

(pareigos, vardas, pavarde, paragas)

Tyrimy rezultatai susije tik su ¥iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimu protokola dalimis dauginti draudZiama.
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E‘KOI;\AETF-?!JA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UAB ,,EKOMETRIJA“

‘Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-06-30

6868

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

SI ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.

Objektas, adresas:

Miroslavo valymo jrenginiai, Miroslavo k., Alytaus raj.

Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-06-22, 15.25 val. pristatytas: 2021-06-22
Eminio riidis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-06-22 baigtas: 2021-06-29
Analité Ma;r:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d
Temperatiira C 15,6 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7,5 **LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 8,1 **LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas o '
(BDS,) mg/l 6,2 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/1 8.0 **LSTEN 872:2005
Amonis mg/l 1,79 **LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,283 *¥XLST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,014 **LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/I 4,7 **LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/1 0,144 **.ST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 0,162 **LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 9,50 **LST ISO 9297:2008
Anugmnes pavirsiaus aktyvios mg/l 0,08 *+[ST EN 9032000
medziagos
Naft li iliy (C,o-
attos angliavandeniliy (C1o-Cyo) mg/l <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azota

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: M. Zikas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **UAB , Ekologinis servisas®, chemiké Simona Ulevidiene

pristaté:

M. Zikas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tvirtinu:

W/, 2

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, paragas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




3l

Lapas: 1-1

EKOMET RIJA UAB ,,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-08-23
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7966
UZsakovas, adresas: S “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Miroslave valymo jrenginiai, Miroslavo k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prief valyma
Eminys paimtas: 2021-07-22 12:00 pristatytas: 2021-07-22
Eminio riigis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-07-22 baigtas: 2021-08-13
Analité Ma‘t:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatira °C 25,1 Unif. NT ir PV kakybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.met. Vilnius,1994
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0.34 LST EN ISO 9377-2:2002
Anijoninés pavirjaus aktyvios med¥iagos mg/1 1,22 LST EN 903:2000
Chloridas mg/l 94,7 LST IS0 9297:2008
Bendras fosforas mg/l 13,8 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 433 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 9,83 LST EN ISO 6878:2004
Nitratas mg/l 0,177 LST IS0 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,024 LST ISO 26777:1999
Amonis mg/l 39,2 LST ISO 7150-1:1998
Suspenduotos medZ¥iagos mg/l 74 LST EN 872:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 226 LAND 47-1:2007
Permanganato indeksas mg/l 52 LST EN 1SO 8467:2002
pH - 7,6 LST ISO EN 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Emlm paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)

atliko: chemiké Angelija Garalyte, chemiké AnZelika Damagkaite

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Ulevigiene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

/

Tvirtinu: 7z

LU

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, idtirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.




EKC)METFUJA
AR et ae tytimas

UAB ,,EKOMETRIJA%

Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

7967

Uzsakovas, adresas:

SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

Objektas, adresas:

Miroslavo valymo jrenginiai, Miroslavo k., Alytaus r.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2021-07-22 12:10 pristatytas: 2021-07-22

Eminio riiis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2021-07-22 baigtas: 2021-08-13
Analité Ma:}a;l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND#*

1 2 3 4

Temperatiira °C 25,0 Unif. NT ir PV kokybés tyrima met.1d. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994

Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002

Antjoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,092 LST EN 903:2000

Chloridas mg/l 68,1 LSTISO 9297:2008

Bendras fosforas mg/l 1,10 LST EN SO 6878:2004

Bendras azotas mg/l 22,6 LST EN [SO 11905-1:2000

Fosfatas mg/1 0,598 LST EN ISO 6878:2004

Nitratas mg/l 0,185 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,122 LST ISO 26777:1999

Amonis mg/1 20,2 LST ISO 7150-1:1998

Suspenduotos medZiagos mg/l 3.8 LST EN 872:2005

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 11,0 LAND 47-1:2007

Permanganato indeksas mg/l 14 LST EN ISO 8467:2002

pH - 7,5 LST ISO EN 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tytimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

BEminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)

atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damagkaite

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Ulevitiene

Tvirtinu:

s zarnes

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

FivT

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre¢iais, iitirtais éminiais.
Be rastigko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.
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1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-12-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14931

Uzsakovas, adresas:

ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

Objektas, adresas:

Miroslavo valymo jrenginiai, Miroslavo k., Alytaus r.

Eminio paémimo vieta: prie§ valyma

Eminys paimtas: 2021-12-09 12:00 pristatytas: 2021-12-09

Eminio riisis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2021-12-09 baigtas: 2021-12-28
Analité Ma:::;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4

Temperatiira °C 5,2 gﬁéﬂ;ﬁfﬁﬁﬁfﬁﬁ" e

pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012

Permanganato indeksas mg/1 55 LST EN (SO 8467:2002

(Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 264 LAND 47-1:2007

Suspenduotos medZiagos mg/l 80 LST EN 872:2005

Amonis mg/1 86,7 LST ISO 7150-1:1998

Nitritas mg/l 0,100 LST ISO 26777:1999

Nitratas mg/l 0,051 LST ISO 7890-3:1998

Fosfatas mg/l 1,85 LST EN ISO 6878:2004

Bendras azotas mg/l 95,9 LST EN 25663-2000, skai¢iavimo

Bendras fosforas mg/1 4,02 LST EN ISO 6878:2004

Chloridas mg/l 131 LST ISO 9297:2008

Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,918 LST EN 903:2000

Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,58 LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas $aldytuve +3 =2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavard¢)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaigikauskyté, chemiké/ kokybés

Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Uleviéiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB W NUINVIE TRTTAT

Laboratorijos vedcja / é% ;
Roma Zuplcaits // 7

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

7

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudiama.




o 1F/KVP 5.10-01
,._ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
o : Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ckometrija.lt

2021-12-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14932
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Miroslavo valymo jrenginiai, Miroslavo k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymeo
Eminys paimtas: 2021-12-09 12:20 pristatytas: 2021-12-09
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-12-09 baigtas: 2021-12-28
Analité Ma:}a;l\:imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatie oc 53 fere ey e
pH - 8,0 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 36 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/1 22,8 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/l 30 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 354 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,441 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,243 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 1,12 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 39,6 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 1,34 LST EN 1SO 6878:2004
Chloridas mg/1 110 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medziagos mg/l 0,030 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 0,12 LST EN 1SO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
paStabOS: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas,
Eminj pagmeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaigikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevitiene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB LEKOMETR 1JA* (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: LalEJO‘TaIIOl jigs vedc_)a / /A%Eh’
e L \ ! { i

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud?iama.




