EKOMETRIJA

g P UM K S s 3y romoy i

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.
ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

Utzsakovas, adresas:

UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-30

2346

1F/KVP 5.10-01
Lapas:

1-2

Objektas, adresas:

Nemunaicio vandenvieté, Pusyno g., Nemunaitis, Alytaus r.

Eminio paémimo
vieta:

i8 diaupo

Eminys paimtas: 2022-03-08 11:20 pristatytas: 2022-03-08
Eminio rasis: gertamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-03-08 baigtas: 2022-03-30
Analité Ma:/e:l\:mo Tyrimo rezultatai | , 413(\;17 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperaira oC : N
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyéiy nebadingy
pokyciy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky&iy nebiidingy
pokytiy
pH - 7.6 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 586 2500 |[LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,88 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,10 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/1 <0,046 0,5 |LSTISO7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 2,0 5,0 |[LSTEN iSO 8467:2002
Nitratas mg/l 1,82 50  [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 <0,032 0,5 [LSTISO26777:1999
GeleZis pg/t 80 200  |LSTISO 6332:1995
Manganas EEREN
Chloridas mg/l 7,16 250  [LSTISO 9297:2008
ml | | 250 [ emsesmen
Natris mg/l 10,4 200  [**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,095 1,0  [LSTISO 9390:1998
Cianidas ng/l <6 50  |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,30 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas ug/l <5 10 [**SVP7.2-1:2019
Arsenas ng/l <1,0 10 |***CSNENISO 17294-2
Kadmis pg/l <0,20 5,0  [*+*CSNENISO 172942
Chromas ng/l <2,0 50  [***CSN ENISO 17294-2
Varis mg/l 0,002 2,0 [***CSNENISO 17294-2
Nikelis ng/l <30 20 |***CSNENISO 172942
Svinas pg/l <1,0 10 [+*CSNENISO 17294-2
Stibis ng/l <1,0 5,0 [***CSNENISO 17294-2
Selenas ng/l <L,0 10 |***CSNENISO 172942




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 2346 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0 [***CSNENISO 17852
Benzenas neg/l <0,20 1,0 [**LST ENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas ug/l <0,002 0,010 [**LST EN ISO 17993:2004
]s)uallgiiacikliq aromatiniy angliavandeniliy ug/l nerasta 0,10 |rskysciu chromatogafii
1,2-Dichloretanas (DCA) ug/l <0,20 3,0 [**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) ng/l <0,20 10 [**LST ENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ng/l <0,20 10 [**LST EN ISO 20595:2018
Haloformy suma ng/l nerasta 100 |**LST EN ISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10  |**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  |**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,005 0,1  |**LST EN IS0 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma g/l <0,01 0,50  |[**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gu$¢o, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Indré VaiCikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.

i (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: / / ?@.ﬁf’

4 - 117

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be rajtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandZiama.




1F/KVP 5.10-01
j | Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
Ty Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2347
Uzsakovas, adresas: ~ S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Nemunaifio vandenvieté, Pu$yno g., Nemunaitis, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-03-08 11:20 pristatytas: 2022-03-08
Eminio rais: geriamasis vanduo
Tyrimas pradeétas: 2022-03-08 baigtas: 2022-03-15
Analité Matavimo Tyrimo rezultatai HN Tyrimo metodo ND*
vnt. 24:2017 4
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C - " |Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
y . Lo . iy KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius il Neaptikta 0 |201aa12017
. - . . KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ml Neaptikta 0 | 01wa1201 D
Zarniniy enterokoky skaitius KS;fllll 00 Neaptikta 0 [**LSTENTSO 7899-2:2001
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skaitius 22 °C | KSV/ml Neaptikta nebiidingy [**LST EN ISO 6222:2001
pokygiy
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiaun tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB .EKOMETRIJA

Labo ratorij o0s ved éj a (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zupkaité //%

(¥ -
(pareigos, vardas, pavardé, parajas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, itirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
.’ﬁ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“

LR I A Y A4 F 4 oW &
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-06-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6444
Uzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Nemunaitio vandenvieté, vartotojas, Nemunaitis, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ Siaupo
Eminys paimtas: 2022-06-07 10:10 pristatytas: 2022-06-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-07 baigtas: 2022-06-30
Analité Matavimo) o rezultatai | N Tyrimo metodo ND*
vat. yr 24:2017 yrimo metodo
1 2 3 4 5
- ° Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 9,7 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyciy nebidingy
pokytiy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy irbe
pokyéiy nebiidingy
poky<iy
pH - 7,5 6,5-9,5 |LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 585 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 7,43 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,60 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l 0,457 0,5 |[LSTISO7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB .EK OMETRIJ “ - (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Labaratorijos vedéja / / %ﬁﬁ'—
Roma Zupka“é / i (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i3tirtais éminiais.

Be rajtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZjama.




. 1F/KVP 5.10-01
J Pa Lapas: 1-1
KOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
* 1 - Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-06-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6445
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Nemunaifio vandenvieté, vartotojas, Nemunaitis, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-06-07 10:10 pristatytas: 2022-06-07
Eminio ragis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-06-07 baigtas: 2022-06-17
Analité pMaiEvitiio Tyrimo rezultatai HN Tyrimo metodo ND*
vnt. 24:2017
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp cratiira °C 9’7 - Chem.analiz.met. Vilnius,1994
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius KS:;/IIOO Neaptikta 0 :gaslz/ili;f‘]%gms'l:2014’LST ENTISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaigius KSX}/II 00 Neaptikta 0 :;IBSIZ /f\lf;%%og'kmm’l‘“ ENTSO 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paé¢mé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB SEKOME
B EKOMETRIIA (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

o Laboratorijos vedgja
Tvirtinu: Roma Zupkaité /4{7%5:’&

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.

(pareigos, vardas, pavarde, para3as)




-

ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 § 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-10-05
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10829
UzZsakovas, adresas: ~ S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Nemunai€io vandenvieté, vartotojas, Nemunaitis, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-09-20 13:30 pristatytas: 2022-09-20
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-059-20 baigtas: 2022-10-05
o Matavimo . . HN . *
Analité — Tyrimo rezuoltatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
_ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperarura °C 9’8 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky¢iy nebiidingy
poky&iy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy ir be
poky&iy nebiidingy
pokyé&iy
pH - 7.4 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 551 2500 |LST EN27888:2002
Spalva mg/l Pt 6,04 30  LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,51 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l 0.451 0,5 |LSTISC 7150-1:1998

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira

< - mazian tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Eminj paémé:

Tvirtinu:

Tomas Paulauskas

pristaté:

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anglika Damaskaité

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavaide, parasas,

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iitirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokela dalimis dauginti draud3iama.




- IF/KVP 5.10-01
/‘j Lapas: 1-1
EKOMETRI 1A UAB ,,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-29
TYRIMY PROTOKOLAS Nr. 10830
UZsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Nemunaitio vandenvieté, vartotojas, Nemunaitis, Alytaus r.
Eminio pa¢mimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-09-20 13:30 pristatytas: 2022-09-20
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-20 baigtas: 2022-09-29
Analité Ma‘t,anx;lmo Tyrimo rezultatai b 421317 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperattira °C 9.8 " |Chem.analiz.met.Vitnius, 1954
7amyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius KSXII 90 Neaptikia 0 {FLSTEN FO 830512014 57 w50 a0k
Koliforminiy bakterijy skaicius KSX}T 001 Neaptikta 0 [[7ASTENISO 9305-1:2014 LT EN 150 9302-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZian tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / /) ,@q@»ﬁr
T {pareizos, vardas, pavardé, parasas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be raStisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




; 1F/KVP 5.10-01
_"ﬂ Lapas: -1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
N Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5 213 67 30. faks. 8 § 230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15303
UzZsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Nemunaicio vandenvieté, vartotojas, Nemunaitis, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 11:05 pristatytas: N 2022-12-07
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
. Matavimo . . HN .
. T "
Analité i, yrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 )
— Unif. NT it PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temp eratiira °C - - Chem.analiz.met. Vilnius. 1994
Drumstumas NTU 0,62 4 LST EN IS0 7027-1:2016
priimtinas —
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebfidingy irbe
pakyciy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
) . priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokytiy nebidingy
pokyéiy
pH - 7.2 6,5-9,5 [**LST EN1SO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pnS/iem 476 2500  |*+1ST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 7.4 30 |**LSTENISO 7887:2012
Amonis mg/l 0,490 0,5  [**LSTISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas. pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Guséo, **UAB "Ekologinis servisas"”
(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB ,EKOMETRIJA“ (pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas) -
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja / / )@@H‘"
FAROE-LUPRAND F (pareigos, vardas. pavardé, para§as)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, i§tirtais éminiais.
Be madtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draudjiama.




IF/KVP 5.10-01

-~

I-1

j Lapas: i

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15304
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Nemunaiéio vandenvieté, vartotojas, Nemunaitis, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i$ Giaupo
Eminys paimtas: 2022-12-07 11:05 pristatytas: 2022-12-07
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-19
-
Analité Ma‘t;\;lmo Tyrimo rezultatai b :;r;” Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatira oC : B e
5 lazdeliy (Escherichia coli) skai; KSv/100 <10 0  |"*LSTENISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius ml 3 1:2014/A1:2017
Koliforminiy bakterijy skai&ius KSXGIOO <1,0 ! 0 ;gaslzlﬂéz%”og‘l:20”’LST EN 150 9308-
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé:  Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé) o
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)

{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB ,,EKOMETRIJA*
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja //%;

Roma Zupkaité L (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
r Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iStirtais éminiais.

Be raftisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama,




