1F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-2
gg"{ OMETR 1A UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija It
2022-03-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1861
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Pivasiiiny vandenviete, Slaito g. 2, Pivasifinai, Alytaus r.
Eminio paémimo
vieta: is ¢iaupo
FEminys paimtas: 2022-02-28 11:40 pristatytas: 2022-02-28
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-28
Analité Matiz[i.mo‘ Tyrimo rezultatai | , 41216117 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatia o | 02 | - e
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyiiy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be ncbiidingu ir be
pokyéiy nebidingy
pokytiy
pH - 7,6 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 498 2500 [LST EN27888:2002
Spalva mg/l Pt 2,63 30  [LST ENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 1,3 4 [.ST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l <0,012 0,5 [LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 1,7 5,0  |[LSTENISO 8467:2002
Nitratas mg/] 0,305 50  [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,057 0,5 [LSTISO26777:1999
GeleZis pg/l 94 200  [LSTISO 6332:1995
Manganas hgl 35 S0
Chloridas mg/l 3,40 250  |LSTISO 9297:2008
Sulfatas mg/l 30,4 250 R TP o ™
Natris mg/l 3,2 200 [**LST ENISO 14911:2000
Boratas mg B/l <0,020 1,0  [LSTISO9390:1998
Cianidas pg/l <6 50  [LSTISO6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,38 1,5 [**LSTENISO 10304
Eomatas ug/l <5 10 [**sVP7.2-12019
Arsenas pg/l <1,0 10 [***CSNEN [SO 172942
Kadmis ug/l <0,20 5,0 [+**CSNENISO 172942
Chromas pg/l <2,0 50  [*+*CSNENISO 172942
'Varis mg/1 <0,001 2,0  [r**CSNENISO 172942
Nikelis ng/l <3,0 20  [#*+CSNENISO 172942
Svinas pg/l <1,0 10 [#+*CSNENISO 17294-2
Stibis ng/l <1,0 5,0  [-**CSNENISO 17294-2
Ec_leE\s ng/l <1,00 10 [**CSNENISO 172942
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Reg. Nr. 1861 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Gyvsidabris pg/l <0,020 1,0  [***CSNENISO 17852
Benzenas pg/l <0,20 1,0  [**LST ENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas ng/l <0,002 0,010 [**LST ENISO 17993:2004
];)laggiacikliq aromatiniy angliavandeniliy g/l Nerasta 0.10  |skystin chromatograia
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 [**LST ENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LST ENISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) ug/l <0,20 10 [**LST ENISO 20595:2018
Haloformy suma ug/l Nerasta 100  [**LST EN ISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ngll <0,005 0,10 [**LST EN SO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ngfl <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
[Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [+*LST BN ISO 6468:2000
Heptachloras pg/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas pg/l <0,005 0,030 [+*LST EN IS0 6468:2000
[zodrinas ng/l <0,005 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ug/l <0,005 0,030 |**LST ENISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pgl <0,005 0,030 |**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <0,005 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Endrinas ug/l <0,005 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
Pesticidy suma ng/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Gui€o, chemiké Angelija Garalyte, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Indré Vai¢ikauskyte, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.0.

, (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: 1! / /s

STt 2. A TRITLE l];{ . = %
(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, iitirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETR 1JA UAB , EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 8553,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-03-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1862
Uzsakovas, adresas: 5] «QIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Pivasiiiny vandenviete, $laito g. 2, Pivatiiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-28 11:40 pristatytas: 2022-02-28
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-09
" Matavimo . . HN . "
Analité nt. Tyrimo rezultatai |07 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperattra °C 10,2 = |Chem.analizmet.Vilnius, 1994
. o . = KSV/100 . ++LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN IS0 9308-
Zarnyno Jazdeliy (Escherichia coli) skaiCtus ml Neaptikta 0 | s014/a12017
. . .. - KSV/100 - +xL ST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaicius ml Neaptikta 0 | ;014/a12017
7arniniy enterokoky skaicius KS\IZIIOO Neaptikta 0 [**LST ENISO 7899-2:2001
Be
Kolonijas sudarantiy vienety skaitius 22 °C | KSV/ml nebiidingy|**LST EN SO 6222:2001
| pokytiy _J
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pacmé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardg) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: *¥NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: [/

1§ L4 ; . B
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be radtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis daaginti draudZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
s T Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 8553,
el. p. info@ekometrija.lt
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2022-05-12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5133
Uszsakovas, adresas:  SI «gTMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus t.
Objektas, adresas: Pivatiiiny vandenvieté, vartotojas, Pivasiiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: if &iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-09 10:30 pristatytas: 2022-05-09
Eminio rii§is: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-09 baigtas: 2022-05-12
.- Matavimo . . HN . * j
Analite vat. Tyrimo rezultatai | 45417 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 94 ©  |Chem.analiz.met Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky€iy nebidingy
pokytiy
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebadingy ir be
pokyCiy nebiidingy
poky¢ig
pH - 7.4 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 470 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 2,67 30  |LST ENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 1,8 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l <0,046 0,5 [LSTISO7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedtira
< - ma¥iau tyrimo metodo pustatymo tibos
Eminio saugojimas $aldytuve +3£2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusto, chemike Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagskaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / ’f’ '%T’

{ { / (pareigos, vardas, pavardé, paraas}

Tyrimy rezultatai susijg ik su konkregiais, i¥tirtais éminiais.
Be ragtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.
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)ﬁ E‘ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el p. info@ekometrija.1t

2022-05-19
TYRIMU PROTOKOQOLAS Nr. 5134
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus I.
Objektas, adresas: Pivasiiny vandenviete, vartotojas, Pivasiiinai, Alytaus 1.
Eminio paémimo vieta: i¥ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-09 10:30 pristatytas: 2022-05-09
Eminio ruis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-09 baigtas: 2022-05-19
Analité Mat‘;an\;xmo Tyrimo rezultatai |, 41.‘121(\)117 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatira °C 9.4 = |Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai€ius KSXl/ll oq Neaptikta 0 :*;BSJ' /ilf:;%?fms'hmM’LST EN IS0 9308-
. . . .. . KSV/100 . ++LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaicius ml Neaptikta 0 | 2014/a1:2017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - magiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: *¥NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

" Y,
Tvirtinu: i // /é. ?%‘E:f"’x -
£ i (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be raitigko direktorians sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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2022-09-21

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9825
S “SIMNO

Pivasiiiny vandenvieté,

Uzsakovas, adresas:
Objektas, adresas:
Eminio paémimo vieta: i§ ciaupo

LF/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

UAB ,,EKOMETRIJA®

852308553,

R . i
KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28,

Simnas, Alytaus r.

vartotojas, PivaSiiinai, Alytaus r.

Eminys paimtas: 2022-09-06 10:30 pristatytas: 2022-09-06
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
e | —] =
. Matavimo . . HN . N
Analité Vit Tyrimo rezultatai | 54 5017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif, NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Tcmperatura °C 9’8 - Chem.analiz.met.\fxlnius,1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebudingy irbe
pokydiy nebidingy
poky¢iy
\ priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyé&ig nebiidingy
pokytiy
pH - 7,5 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pSfem 490 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 2,65 30  [LSTENISO 78872012
Drumstumas NTU @ 4 [LST ENISO 7027-1:2016
Amonis mg/! 0,088 1 0,5 [LSTISO7150-1:1998

*ND - normatyvinis dokumentas, QVP - standarting veiklos procedira

< - maiau tyrimo metodo nustatymo ribos
fiminio saugojimas Saldytuve +3 & 2°C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Pauiauskas
(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) afliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté, ¢

pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

hemiké Anzelika Damaskaité

UAB-EROMETRHAS
Laboratorijos vedéja

Tviriinu: Roma Zupkaité

Tyrimy rezultat

(pareigos,

vardas, pavardé/pavadinimas)

(parcigos,

vardas, pavardé/pavadinimas)

arcigos, vardas,

ai susij¢ tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.

Be radtisko dircktoriais sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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j Lapas: 1-1
EKOMETRIIA UAB ,,EKOMETRIJA“
A Geology . 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el p. info@ekometrija.lt

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9826
Uzsakovas, adresas: S[ “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Pivasiiiny vandenvieté, vartotojas, PivaSiiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-09-06 10:30 pristatytas: 2022-09-06
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
Analité Ma’s;\?mo Tyrime rezultatai 2 41.’12];1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
~ Unif. NT ir PV kokyhés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 9’8 - Chem.ana]iz.met.\lilnius,1994
% armyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius KS:;/IIOO Neaptikta o [VLSTENISOSMSII0NLSTER 150 9308-
Koliforminiy bakterijy skaiius KSV/ 11 00l Neaptikta 0 jf‘;ﬁj,i’j,;i‘l’f“’s"’2‘”4’“” EN IS0 9308
l_-— ! m - P
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - ma%ian tyrimo metode nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pa¢meé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardg) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

{pareigos, vardas, pavardélpavadinimas)

UAB_..EKOM ETRUJA®
Laboratorijos vedéja (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Roma Zupkaité

-

= - (pareigos, vardas, pavarde, para$as)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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‘*‘;ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETR (A UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 8553,
el. p. info@ekometrija.it
2022-12-19
TYRIMY PROTOKOLAS Nr. 14900
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus I.
Objektas, adresas: PivaSiiiny vandenviete, vartotojas, PivaSiiinai, Alytaus r.
minio paémimo vieta: IS Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-12-01 10:35 pristatytas: 2022-12-01
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-01 baigtas: 2022-12-19
B — — ]
.. atavimo . . HN . N
Analité Vot Tyrimo rezultatai | 54 547 Tyrimo metodo ND
B 1 2 3 4 5
F - Unif. NT ir PV kokybés tyri 1d.
Temperamra °C - B Ckx::m.ana]iriz“mcv.o\/kﬁn?:smo et
Drumstumas NTU 0,24 4 LST EN ISO 7027-1:2016
priimtinas
. priimtinas vartotojams vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky&iy nebidingy
polkyéil .
priimtinas
) . priimtinas vartotojams vartotojars
Skonio sienkstis - ir be nebidingy ir be
poky&iy nebiidingy
poky<iy |
pH - 71,5 6,5-9,5 [**LST ENISO10523:2012 .
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 387 2500 |+*LST EN27888:2002 J
Spalva mg/l Pt <291 30  [**LST ENISO 7887:2012
Amonis mg/1 <0,019 0,5 [*+LSTiSO7150-1:1998 l

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3+2 °C
Papildorsi duomenys,

pastabos:

Eminj paémé:

Aurimas Dovidaitis

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us)
atliko:

chemikas Adrian Gusgo, **UAB

pristaté:

Aurimas Dovidaitis

“Ekologinis servisas”

(pareigos, vardas, pavardé)

{pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

R

{nareizos, vardas, pavardg, paredas)

Tyrimy rezultatai sustje tik su konkregiais, igtirtais éminiais.
Be radtizko direktoriaus sutikimo tyrimy prowkola d timis dauginti draud¥i
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EKOMETRIJA UAB ,, EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. § 5 213 67 30. faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info@ ckometrija.lt

2023-01-04
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14901
Uzsakovas, adresas: S[ “SIMNO KOMUNALININKAS™, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus .
Objektas, adresas: Pivasiiiny vandenvieté, vartotojas, Pivadiiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ tiaupo
Eminys paimtas: 2022-12-01 16:35 pristatytas: 2022-12-01
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-01 baigtas: 2023-01-04
Analite Ma;t/a;\:mo Tyrimo rezultatai |, 41;%1 4 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp eratura °C - - Cﬁ;m.anztxl‘;z.met.o‘/{\;nicl?s:l ;‘910 "
a 1azdeliy (Escherichia coli) skaidius KSV/100 <1.0 0 [7'LSTENIS09308-12014LST EN IS0 9308-
arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius ml 1 1 2014/A1:2017

. .. .. . v/ 4+ J1:2 B

K oliforminiy bakterijy skaifius KS mll 00 <1,0 0 112165112'1;30?79308 1:2014,LST EN IS0 9308
—
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - ma¥iau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: - -
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristate: _ Aurimas Dovidaitis
- (parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)
Tyrimg(us)
atliko: **NVSPL
(pareigos. vardas. pavardé/pavadinimas) B
UAB_.,EKO_ME ! 'E].J."\ : (pareigos, vardus, pavardé/pavadinimas)
Tviting: ___Laboraorios eGéls /el '
ol ff!” (parcigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandZiama.




