1F/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
T Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr, 1899
Uzsakovas, adresas: ~ S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Praniiiny vandenvieté, Tvirtovés g. 2, Praniiiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo
vieta: i§ €iaupo
Eminys paimtas: 2022-03-01 11:30 pristatytas: 2022-03-01
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-03-01 baigtas: 2022-03-28
Analité Ma‘t/a;\:'mo Tyrimo rezultatai 5 41:{2](\;1 4 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatiira °C 9,8 B g;;;i::ﬁf:.etokah?:s?;;‘] e
priimtinas

priimtinas vartotojams [vartotojams

Kvapo slenkstis - ir be nebidingy irbe
pokyéiy nebfidingy
pokygiy
priimtinas

priimtinas vartotojams |vartotojams

Skonio slenkstis B it be nebidingy ir be
poky&iy nebadingy
poky¢iy

pH - 7,5 6,5-9,5 [LSTEN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/cm 713 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 4,48 30  |LST ENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,12 4 LST EN SO 7027-1:2016
Amonis mg/l 0,480 0,5 [LSTISO7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 1,9 5,0 [LSTENISO 8467:2002
Nitratas mg/l 0,538 50  |LSTISO 7890-3:199%
Nitritas mg/l 0,035 0,5 [LSTI1SO 26777:1999
Gelezis ng/l 97 200  [LSTISO 6332:1995
Manganas g/l <9 50 gﬂ;fﬁ;ﬁfn‘:ewﬁffﬁgﬁo el
Chloridas mg/1 7,94 250  [LSTISO 9297:2008
Sulitas mgl | 76 | 250 [ ere e vimmia
Natris mg/l 17,0 200  [**LST EN ISO 14911:2000
Boratas mg B/l 0,070 1,0 |LSTISO 9390:1998
Cianidas pg/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,38 1,5  |**LSTENISO 10304
Bromatas ng/l <5 10 |=*svP7.2-1:2019
Arsenas ngll <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Kadmis ngll <0,20 5,0  [***CSNENISO 172942
Chromas pg/l <2,0 50  [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/l <0,001 2,0 [***CSNENISO 172942
Nikelis ng/l <3,0 20  [***CSNENISO 17294-2
Svinas ng/t <1,0 10 [***CSNENISO 17294-2
Stibis pg/l <1,0 5,0  [***CSNENISO 17294-2
Selenas ug/1 <1,00 10 [***CSN ENISO 172942
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Reg. Nr. 1899 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Gyvsidabris ug/l <0,020 1,0 [***CSNENISO 17852
Benzenas pg/l <0,20 1,0 [**LSTENISO 20595:2018
Benzo(a)pirenas ngl/l <0,002 0,010 [**LST ENISO 17993:2004
g;;lfiadkﬁq aromatiniy angliavandeniliy g/l nerasts 0,10 [+*siysciu chromatografije
1,2-Dichloretanas (DCA) ng/l <0,20 3,0 [**LSTENISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE) pg/l <0,20 10 [**LSTEN ISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [*LSTENISO 20595:2018
Haloformy suma ng/l nerasta 100 [**LST ENISO 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  |**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST ENISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras ng/l <0,005 0,030 |**LST ENISO 6468:2000
Aldrinas ug/l <0,005 0,030 [**LST ENISO 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pg/t <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) ug/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas ng/l <0,005 0,030  [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ng/l <0,005 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras pg/l <0,01 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
Pesticidy suma ug/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusgo, chemike Angelija Garalyte, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Flena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Indré Vai¢ikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai”, ***ALS Czech Republic s.r.o.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu;

l' ’ (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrinmy protokola dalimis dauginti draudZiama.




N IF/KVP 5.10-01
j T%‘ Lapas: 1-1
KOMETRIJ UAB ,,EKOMETRIJA
o ‘ - Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.it

2022-03-09
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1900
Uzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS™, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Praniiiny vandenvieté, Tvirtovés g, 2, Praniiiny k., Alytaus r.
Eminio pa¢mimo vieta: i§ Eiaupo
Eminys paimtas: 2022-03-01 11:30 pristatytas: 2022-03-01
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-03-01 baigtas: 2022-03-09
Analité Makvimg Tyrimo rezultataj HN Tyrimo metodo ND*
vnt. 24:2017
1 2 3 4 5
~ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp eratira °C 9’8 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaicius KSXII 00 Neaptikta 0 [[7LST EN 150 930512014 LST EN 150 9305-
Koliforminiy bakterijy skaicius SV Neaptikta 0 [[7LSPENISO 9308-12014LST ENISO 9305-
Zarniniy enterokoky skaicius KSl/IIOO Neaptikta 0 [*LSTENISO 7899-2:2001
Be
Kolonijas sudaran¢iy vienety skaiius 22 °C | KSV/ml Neaptikta  |nebidingy[**LST EN IS0 6222:2001
pokyciy
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardgé) (pareigos, vardas, pavardg)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

r 7
s e s
Tvirtinu: / /;{a‘lzﬁﬁ
/i (pareigos, vardas, pavardeé, para$as)

Tyrinm rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis danginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
T e Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija. It

2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5224
Uzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytausr.
Objektas, adresas: Praniiiny vandenvieté, vartotojas, Praniiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-10 12:30 pristatytas: 2022-05-10
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-10 baigtas: 2022-05-19
" Matavimo . . HN . %
Analité nt. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
. Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatira °C 9.2 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyéiy nebidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
poky&iy nebiidingy
pokygiy
pH - 7,4 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 667 2500  |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 24,8 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 5,1 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l ( 0,622 0,5  [LST150 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté, chemike Anzelika Damagkaite

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
. - )F L -
Tvirtinu: A _ .
= i (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, iitirtais éminiais.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud¥iama.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-05-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5225
UZzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytausr.
Objektas, adresas: Praniiiny vandenviets, vartotojas, Praniiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ &Giaupo
Eminys paimtas: 2022-05-10 12:30 pristatytas: 2022-05-10
Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-10 baigtas: 2022-05-19
Analité Ma;:}a;l\?mo Tyrimo rezultatai ) 41.;1;1 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1.
Temperatiira C 9,2 " |Chem.analiz.met. Vilnius, 1994 _
Z lazdeli herichia coli) skaigi KSVII00] o bikta 0 [FLSTENISO9308-1:2014LST EN ISO 9308
amnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaigius ml eapti 12014/A1:2017
. .. .. - KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaiius ml Neaptikta 0 1:2014/A12017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé; Tomas Paulauskas pristaté; Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /B,

7 X
L (parcigos, vardas, pavarde, parasas)
Tyrimy rezultatai susije tik sy konkregiais, istirtais éminiais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrinmy protokols dalimis dauginti draud¥iama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. § 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-09-01
TYRIMY PROTOKOLAS Nr. 9280
Utzsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Pranidiny vandenvieté, vartotojas, Praniiinai, Alytans r.
Eminio paémimo vieta: i§ &aupo
Eminys paimtas: 2022-08-25 12:00 pristatytas: 2022-08-25
Eminio riiis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-08-25 baigtas: 2022-09-01
. Matavimo . HN .
5 i *
Analite -y Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 9,7 " [Chemanalizmet Vilnius. 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
poky&iy
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebéadingy ir be
poky¢iy nebiidingy
| pokyéiy
pH - 7.4 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis | uSem 683 2500 |LST EN27888:2002
Spalva mg/l Pt 5,16 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,10 4 LST EN 150 7027-1:2016
Amonis mg/1 <0,046 0,5 |LSTISO7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas ¥aldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Emini paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusto, chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anelika Damatkaite

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: / /é %[?Z‘z;
/ / / __(parcigos, vardas, pavardé, paraas)
Tyrimy rezultatai susije tik su konkrediais, istirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks, § 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija It

2022-09-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9281
UZsakovas, adresas: ~ S] “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Praniiiny vandenvieté, vartotojas, Praniiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta; i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2022-08-25 12:00 pristatytas: 2022-08-25
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-08-25 baigtas: 2022-09-15
Analité aavime Tyrimo rezultatai HN Tyrimo metodo ND*
vnt. 24:2017
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura °C 9’7 - Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Zaryno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius Ks;/l/lloo Neaptikta 0 ffESTENISO 9308 12014 STEN1S0 9308
lEoIiforminiq bakterijy skaidius KSXI/IIOO Neaptikta 0 [ppol EVIA0 B30 I20H EST ENISO 9305
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: [/ oy
¥ B ; 3
(pareigos, vardas, pavardé, paradas)
Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkretiais, istirtais ¢miniais.
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokalg dalimis dauginti draudziama.




. TF/KVP 5.10-01
j Lapas:  I-]
EKOMETRIJA UAB . EKOMETRIJA*
oo Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. § 5 230 85 53,
el. p. info@ ekometrija.it

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15639
Uzsakovas, adresas: S} “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Pranitiny vandenvieté, vartotojas, Pranianai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: iS iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-13 15:50 pristatytas: 2022-12-13
Eminio ridis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-13 baigtas: 2022-12-21
. Matavimo . . HN . *
Analité o Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatura °C B B C;;m.anallriz.metf]\llci)],ni::s?l,;';o e
Drumstumas NTU 3,7 4 LST EN ISG 7027-1:2016
priimtinas
. priimtinas vartotajams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebidingy
pokytiy
priimtinas
. . priimtinas vartotajams [vartotojams|
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky&y nebiidingy
pokyéiy
pH - 7,3 6,5-9,5 |+*LST ENTISO 10523:2012
Savitasis elekirinis laidis uS/em 569 2500 |**LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 18 . 30 |**LSTENISO 7887:2012
Amonis mg/l ( 0,505) 0,5  |**LSTISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira R
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas aldytuve +3 £ 2 °C
Papildemi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos. vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Guso, **UAB "Ekologinis servisas"

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB _EKOMETRIJA® {pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtim: _ Laboratorijos vedéia 744&}@%-—
Roma Zupkaité (pureicos, vardas. pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirlais éminiais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01

"_‘] Lapas: 11
EKOMETIRII A UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-12-20
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15640
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Pranifiny vandenvieté, vartotojas, Praniiinai, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta; i Giaupo
Eminys paimtas: 2022-12-13 15:50 pristatytas: 2022-12-13
Eminio riis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas; 2022-12-13 baigtas: 2022-12-20
. Matavimo . . | HN . «
Analite I vnt. Tyrimo rezultatai 4:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
_ Unif. NT ir PV kokybés tyri t.1d.
Temperatura °C B - Cl?ém.analll;z.metf)\l;xyl,nfliﬁf}]';;() e
Va lazdeliy (Escherichia coli) skaici KSV/100 <1.0 0 [**LSTENISO9308-1:2014 LST EN ISO 9308-
arnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai&ius ml ; 1:2014/A1-2017

. .. .. e KSV/100 s -1 ' .
Koliforminiy bakterijy skaigius ml <1,0 0 Il:zlbﬁlf‘];:;lzf)%%os 1:2014.LST EN ISO 9308
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos. vardas, pavarde)

Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

o UAB LLKOMETRIJA-
Tvirtinu: Laboratosjig ///%%ﬂr

Koma Zupk /77 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais,
Be raftisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud#iama.




