1F/KVP 5.10-01
ﬁ f Lapas: 1-2
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
oy Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1855
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Punios vandenvieté, DZervakelio g., Punia, Alytaus r.
Eminio paémimo
vieta: is ciaupo
Eminys paimtas: 2022-02-28 10:20 pristatytas: 2022-02-28
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-28
Analité Maiil\?mo Tyrimo rezultatai 5 41._;1(\)117 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Temperatia | 99 | - e
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy neblidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyciy nebiidingy
poky¢iy
pH - 73 6,5-9,5 [LSTENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 641 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 7,89 30  [LST ENISO 7887:2012
Drumstumas NTU <0,04 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l <0,012 0,5 |LSTISO 7150-1:1998
Permanganato indeksas mg/l 3,0 5,0  |LSTENISO 8467:2002
Nitratas mg/l 1,71 50  [LSTISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,023 0,5 [LSTISO 26777:1999
GeleZis pgll 67 200  [LSTISO 6332:1995
Manganas MR
Chloridas mg/l 3,47 250  [LSTISO 9297:2008
Sulfatas mg/l <1,77 250 e vaaiooe
Natris mg/l 17,8 200  [**LST EN IS0 14911:2000
Boratas mg B/l 0,115 1,0  |LSTISO 9390:1998
Cianidas ug/l <6 50  [LSTISO 6703-1:1998
Fluoridas mg/l 0,26 1,5 [**LSTENISO 10304
Bromatas pg/l <5 10 [**svP7.2-1:2019
Arsenas ngl/l <1,0 10 [***CSNENISO 172942
Kadmis ng/l <0,20 5,0 [***CSNENISO 17294-2
Chromas pg/l <2,0 50  [***CSNENISO 17294-2
Varis mg/l 0,026 2,0 [+*CSN ENISO 17294-2
INikelis pg/l <3,0 20 [***CSNEN ISO 172942
Svinas ng/l <1,0 10 |[***CSNENISO 17294-2
Stibis ng/l <1,0 5,0 |***CSNENISO 17294-2
Sclenas ng/l <1,00 10 [***CSNENISO 17294-2
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Reg. Nr. 1855 Lapas: 2-2
1 2 3 4 5

Gyvsidabris ng/l <0,020 1,0 [***CSNEN ISO 17852
Benzenas pg/l <0,20 1,0 |**LST EN IS0 20595:2018
Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 [**LST ENISO 17993:2004
]s?;;liiacikliq aromatiniy angliavandeniliy ng/l Nerasta 0,10  |+*skysciy chromatografija
1,2-Dichloretanas (DCA) ug/l <0,20 3,0 [**LST ENISO 20595:2018
'Trichloretenas (TCE) ngll <0,20 10 [**LST BN ISO 20595:2018
Tetrachloretenas (PCE) png/l <0,20 10 [**LSTENISO 20595:2018
Haloformy suma pg/l Nerasta 100  [**LST EN IS0 20595:2018
Heksachlorbenzenas (HCB) g/l <0,005 0,10  [**LST EN I1SO 6468:2000
Alfa-Heksachiorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pe/l <0,005 0,10  |**LST ENISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ng/l <0,005 0,10  [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras ng/l <0,005 0,030 [**LST ENISO 6468:2000
Aldrinas ng/l <0,005 0,030 |**LST EN IS0 6468:2000
Izodrinas ng/l <0,005 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) ng/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
'Trans heptachloro epoksidas (A) png/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Dicldrinas ug/t <0,005 0,030 [**LST EN IS0 6468:2000
Endrinas pg/l <0,005 0,1  [**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ng/t <0,01 0,1  [**LST ENISO 6468:2000
Pesticidy suma pg/l <0,01 0,50  [**LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Gu§go, chemiké Angelija Garalyté, chemike Anzelika Damaskaité, chemiké Elena Mataytene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikeé Indré Vaicikauskyté, **UAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.0.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: /. /@E’"

R Lupkailé (77

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.

Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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j Lapas: 1-1
i UAB ,,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-09
TYRIMUY PROTOKOLAS Nr. 1856
UZsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Punios vandenvieté, DZervakelio g., Punia, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ fiaupo
Eminys paimtas: 2022-02-28 10:20 pristatytas: 2022-02-28
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-09
Analit MmO Tyrimo rezultatai | 421(\)1 - Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp eratura °C 9’9 - Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
< . - . iy KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius ml Neaptikta 0 | o1a12017
. . . L KSV/100 . *+LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius ml Neaptikta 0 | 201aa1:2017
7Zarniniy enterokoky skaidius KS\r;/ll 0g Neaptikta 0 [**LST ENISO 7899-2:2001
Be
Kolonijas sudarané¢iy vienety skai¢ius 22 °C | KSV/ml nebiidingy [**LST EN ISO 6222:2001
pokyciy
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardg) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigus, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

y

Tvirtinu: / /@;4

[k (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre&iais, itirtais éminiais.

Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.
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j = Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®

Tt o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt
2022-05-19

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5130

Uzsakovas, adresas:  SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

Objektas, adresas: Punios vandenvieté, vartotojas, Punia, Alytaus r.

Eminio paémimo vieta: i§ €iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-09 09:30 pristatytas: 2022-05-09

Eminio ridis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradétas: 2022-05-09 baigtas: 2022-05-19

Analité Ma‘t/a;‘\iimo Tyrimo rezultatai b 413811 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
Tomperatia c | o5 | - e
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiius KSV/100 Neaptikta 0 [ LSTENISO 9308-1:2014,LST EN IS0 9308-
ml 1:2014/A1:2017
Koliforminiy bakterijy skaidius KSX/I]OO Neaptikta 0 [[LSTENISO 9308 1:2014LSTENISO 9305-

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulanskas

pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavard¢)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

/B

(e

v

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandZiama.

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.
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b y Lapas: 1-1
1JA UAB ,EKOMETRIJA%

o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-05-12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5129
Uzsakovas, adresas:  S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Punios vandenvieté, vartotojas, Punia, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-05-09 09:30 pristatytas: 2022-05-09
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-09 baigtas: 2022-05-12
... Matavimo . . HN
1 *
Analité vt Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temp eratira C 9’5 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebtdingy irbe
pokyciy nebiidingy
poky¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
poky¢éiy nebidingy
pokyéin
pH - 7,2 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 615 2500 [LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 725 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,22 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis mg/l 0,331 0,5 [LSTISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Emini paemeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Guio, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / /&9&#

([ (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkretiais, istirtais éminiais.
Be rajtiiko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti drandZiama.




o 1F/KVP 5.10-01
j Lapas: 1-1
EKOMETRIJ A UAB ,,EKOMETRIJA*
corrrrorTy Geology g 11, Vilnius, tel. 8 5 213 6730, faks. 85 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9819
Ussakovas, adresas: S “GIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Punios vandenvieté, vartotojas, Punia, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-09-06 14:00 pristatytas: 2022-09-06
Eminio rigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
.. Matavimo . . HN . *
Analité vat. Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
— Unif, NT ir PV kokybeés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 9,7 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyéiy nebidingy
= pokytiy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingu ir be
pokytiy nebidingy
pokyéiy
pH - 7.3 6,5-9,5 [LST ENIS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em | 599 2500 |LSTEN27888:2002
Spalva mg/l Pt 7,20 30  [LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU | 0,56 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Amonis | mgl | <0,046 0,5 [LSTISO7150-1:1998

WD - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veikios procediira
< - ma#iau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio sangojimas Jaldytuve +3 £2°C
Papildomi duomenys,

pastabos:

Eminj pa¢mé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusdo, chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damatkaité
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

AB EXOMETRIIAS
Ab R A - —
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Laboratorijos vedéja
Tvirtinu: Roma Zupkaité / //&%
Ll (parcigos, vardas, pavardé, paradas)
|7 Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, i3tirtais éminiais.
| Be ragtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis danginti draudZiarna.
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- Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9820
Uzsakovas, adresas:  SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Punios vandenvieté, vartotojas, Punia, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-09-06 14:00 pristatytas: 2022-09-06
Eminio riidis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
Analité Maiz:;]mo Tyrimo rezultatai > 41_?(\)11 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
— Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira °C 9,7 = |chem.anatiz.met Vilnius, 1994
- . L . - KSV/100 . ++1.ST EN IS0 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
\Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaitius ml Neaptikta 0 |ooaarz07
. .. .. iy KSV/100 . **LST EN SO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
K oliforminiy bakterijy skai€ius ml Neaptikta 0 |oorar2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas faldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,

pastabos:

Eminj paémé: Tomas Paulauskas

pristate: Tomas Paulauskas

{pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé)

UAB_EKQMETRIIA®

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Laboratorijos vedén

Tvirtinu: Roma Zupkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Y i

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Be radtitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draudZiama.

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
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—iﬂ Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
T Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-19
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14896
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Punios vandenvieté, vartotojas, Punia, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2022-12-01 13:45 pristatytas: 2022-12-01
Eminio ridis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-01 baigtas: 2022-12-19
.. Matavimo . . HN .
+, *
Analité vat. Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND
\ 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV k és tyrimo met.1d.
Temperatiira °C - - el me Vst
Drumstumas NTU 0,12 4 LST EN ISO 7027-1:2016
priimtinas
. priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokyéiy nebiidingy
poky&iy
priimtinas
. . priimtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy irbe
pokytiy nebiidingy
pokyéiy
pH - 7,3 6,5-9,5 [**LST EN1SO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 493 2500 |**LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt <2,91 30 [**LSTENISO 78872012
Amonis mg/! 0,212 0,5  |**LSTISO 7150-1:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: )
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemikas Adrian Gusgo, **UAB "Ekologinis servisas”
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas}
UAB  EKOMETR1IA (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas}
Tvirtinu: Laboratoriios vedZia -

Rgnd

g e
WOHE o IS : wordne

o ApTTRIgES, URITEL, pETATCL, BIIONN
Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, istirtais éminiais,
Be radtizko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudfiama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
» T Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53.
el. p. info@ ckometrija.lt

2023-01-04
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14897
Uzsakovas, adresas: S| “SIMNO KOMUNALININKAS?, Vytaunto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Punios vandenvieté, vartotojas, Punia, Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: i3 Ciaupo
Eminys paimtas: 2022-12-01 13:45 pristatytas: 2022-12-01
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-01 baigtas: 2023-01-04
Analité Mai::lmo Tyrimo rezultatai L 427(\)117 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.

Temp eratira °C L B B Cl'll;m.analll;zvme!.OVibllniclfs,-l g;ﬂ "
armyno lazdeliy (Escherichia coli) skaiéi KSV/100 <10 0 [‘"LSTENISO9308-1:2014LST EN iSO 9303-

yno tazdeliy (L8 d AICIUS ml . 1:2014/A1:2017

. N / - . 1 .
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSYnl o <1,0 0 15@%3%93 08-1:2014,L5T EN ISO 9308
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira T
< - maZiau tyrimo mefodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: S
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis

(pareigos. vardas, pavardé) | pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL
(pareigos. vardas. pavardé/pavadinimas)
UAB EKOM ETRUJA“ {pareigos. vardas. pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja
Roma Zupkalh“ ( F i (pareigos, vardas. pavardé, paraas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre&iais, i§tirtais éminiais.
Be raslisko direkloriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginii draudziama.




