LIETUVOS

NACIONALINIS

AKREDITACIJOS
a

BANDYMAI
1SOAEC 17028 Nr. LA.01.064

APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS
PIETU LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS
Kauno g. 69, 62107 Alytus, tel.: 8 601 54289

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2021-2/1

2021-01-15
Uzsakovas, .
adresas Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdyba
Tikrinamas 153720195, Alytaus rajono savivaldybés jimoné "Simno komunalininkas", Alytaus r.
objektas sav., Krokialaukio sen., Santaika, Dirvony g. 1, Nuoteky valymo jrenginys, Santaikos

NVI, 3330016

Meéginius paémé _Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus (Alyt.) specialistas Alis Simanavicius
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Meéginius pateiké¢  Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus (Alyt.)
specialistas Alis Simanavi¢ius Data 2021-01-06
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé) Laikas 13:40

Meéginius priémé _Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus (Alyt.) vyriausioji specialisté Edita Dringeliené
(pareigos, vardas, pavardé)

Meéginj lydintys

dolEmentai Nuoteky ir pavirSinio vandens méginiy émimo ir matavimo protokolas Nr. N 106-2021-5

TYRIMU REZULTATALI
Méginio {):i;e::;mo data, Méginio paémimo vieta Méginio priémimo registracijos Nr.
2021-01-06, 11:15 Komunalinés nuotekos po valymo P-106-2021-N-3
Méginiy émimo metodai
(akredituoti metodai pazyméti | Tyrimy objektas Méginio riisis
(Taip))
LST ISO 5667-10:2011, .
iéskyrus 5.2.3 p. (Taip) Nuotekos Momentinis

Papildoma informacija apie méginij

Méginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 4°C

Oro sglygos: temperattira +1 laipsn.C, sniegas, véjas silpnas. Gabenimo salygos: automobilinis $aldytuvas
CF-110, méginiy gabenimo aplinkos temperatiira priémimo metu +4,0 laipsn.C. Debitas 11 m*/para. Dalyvavo
vandentiekio ir nuoteky tinkly 3altkalvis Kestutis Markevi&ius.
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2021-2/1

Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Tamsinto stiklo indas 1000m]
Parametras " Matavimo Tyrimo Metodas
(analité) Tyrimo metodas Rezultatas vienetai atlikimo data | akredituotas

LSTEN ISO "

azotas bendras 11905-1:2000 26+ 4.4 mg/l 2021-01-07 NE
LST EN ISO ¥

bendras fosforas 6878:2004, 7 sk. 4,29 + 0,39 mg/1 2021-01-07 TAIP

biocheminis .

deguonies ilgsclzysri:SQ-lé%O; 9’A 15+ 1,2% mgl0, | 2021-01-07+ TAIP

suvartojimas per 7 . A ’ 2020-01-14
priedg

paras

nitraty azotas | LST ISO 7890-3:1998 0,49 + 0,06* mg/l N 2021-01-07 TAIP

nitrity azotas LST EN 26777:1999 | 0,027 +0,004* | mg/IN 2021-01-07 TAIP

pos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Tamsinto stiklo indas 1000ml b
Parametras Tyrimo metodas Rezultat Matavimo Tyrimo Metodas
(analité) yrimo meto czuftatas vienetai | atlikimo data | akredituotas

cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir

suv arto'imasgu pavir$iniy vandeny

(perm afl ating kokybés tyrinmy 11+1,.2% mgO/1 2021-01-07 NE

o dacifo’a) metodai, 1 dalis,

J Vilnius, 1994, 73 psl.

LST EN ISO

pH 10523:2012 7,9 - 2021-01-07 NE

*- rezultatas pateiktas su iSpléstine neapibréZtimi. I3pléstiné neapibréztis apskaitiuota suming standartine
neapibréZtj padauginus i§ koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo

lvgmenj. Pateikta i§pléstiné neapibréZtis neapima éminiy émimo neapibrézties.
srimy rezultatai susije tik su tiriamu méginiu.

Be rastiSko organizacijos, i¥davusios tyrimy protokols, leidimo draudZiama kopijuoti protokola dalimis.

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus

vedéja

Daiva Urboniené

2§83



TYRIMY PROTOKOLAS Nr. P-106-2021-2/1

T T L b . ——-

Lalpos tipas o | Talpos dvdis, matavimo vienetai o
Tamsinto stlklo mdas o Lvll_gpl_)ml______m___ i i
Parametras | j | Matavimo |  Tyrimo Metodas
; (eoalitey | Tyrimo metodas | Rexuifatas | _vienetai | stiikimo data _al_g_'ed!moms ,
! LSTEN ISO . |
Lzgotms bendfas 11905-1:2000 2644 1 mg/1 2021-01-07 NE
| bendras fosforas | e D00 429£039* | mgl | 20210107 |  TAIP
eeddnat 2 = (-
e eir | o | Oy
suvartopmas per7 158 dy;us P : * me/ 2020-01-14
parss | P i | _ —
'
nitraty azotas LST ISO 7890-3 1998 0,49 = 0 06* mg/l N 2021-01-07 TAIP 1
| n P ] |
nitrity azotas LST EN 26777:1999 0 027 = 0,004* | mg/N 2021-01-07 TAIP ]
| Talpostipas ] Talg}éa?dv;lil, matavimo vienetai — -
| T sinto stiklo indas 1000ml _ ~
Parametras .‘ Matavimo Tyrimo Metodas
_(analité) ‘Ty'i“ff’,,m Stodas . l Reznltstas | vienmetai | atlikimo data | akredituotas
cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir
suvartojimas p avir§i_n iy v?ndenu [ |
. . kokybés tyrimy E 11+1,2*% mgO/l 2021-01-07 NE !
(permanganating | iodai, 1 dalis |
,?}Sldaffja) oL Vilnius, 1994, 73 psl. 1
LST EN ISO | |
i pH | 10523:2012 I 7,9 - 2021-01-07 NE i

¥~ rezultatas pateiktas su iSpléstine neapibréztimi. I8pléstiné neapibrédtis apskaidiuota summe; standarting
neapibréZtj padauginus i§ koeficiento k=2, kuris esant normahajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo
lygmenj. Pateikta 1§plestme neapibréZtis neapima éminiy émimo neapibréZties.
Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamu méginiu,
T raitiSko organizacijos, i¥davusios tyrimy protokols, leidimo draudZiama kopijuoti protokolg dalimis.

- vedéja
Daiva Urboniené

2§53



1F/KVP 5.10-01

, Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-02-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 689
UZsakovas, adresas: SI,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Santaikos valymo jrenginiai, Santaikos k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: pries valymg
Eminys paimtas: 2021-02-17, 10.00 val. pristatytas: 2021-02-17
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-02-17 baigtas: 2021-02-25
Analité Ma;c;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d.

Temperatiira C 10,1 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7.4 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 87 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis d - o

iocheminis deguonies suvartojimas g/l 428 LAND 47-1-2007
(BDS,)
Suspenduotos medziagos mg/! 130 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 72,1 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,036 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,027 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/! 79,4 LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/1 6,07 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 8,90 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 135 LST ISO 9297:2008
Anugnmes pavirSiaus aktyvios mg/l 0.786 ST EN 903:2000
medziagos
N li deniliy (C,-
_ Zﬁljs angliavandeniliy (Cio-Cao) mg/l 0,54 LST EN IS0 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarie | (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damagkaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyte,

(pareigos, vardas, pavarde-pavadinumas)

chemikeé Simona Ulevigiené

UAB ,EROMETRIIA™ (parcigos, vaidas, pavarde pavadimimas)
Laboratorifos vedéja / I
Tvirtinu: Vida Mazalicuskiené 77 )1 2

{parcigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su §iais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




el |
. |
EKOMETRIJA

UAB ,EKOMETRIJA*

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

2021-02-25

690

Uzsakovas, adresas:

SI ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.

Objektas, adresas:

Santaikos valymo jrenginiai, Santaikos k., Alytaus raj.

Eminio paémimo vieta:

po valymo

Eminys paimtas: 2021-02-17, 10.20 val. pristatytas: 2021-02-17
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-02-17 baigtas: 2021-02-25
Analité Ma;[/alll\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
- o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d.
Temperatira C 10,2 Chem. analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7,8 LSTEN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 14 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas )
(BDS,) mg/l 9,26 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/1 6,2 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 10,0 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 1,39 LST ISO 7590-3:1998
Nitritas mg/l 0,033 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 12,6 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 1,53 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 2,37 LST EN IS0 6878.2004
Chloridas mg/l 123 LST ISO 9297:2008
Anlj?_nmeS pavirSiaus aktyvios mg/l 0,066 LST EN 9032000
medziagos
Naft li denili -C
Nattos angliavandeniliy (Cio-Cao) me/1 <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procedira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémeé:

T. Paulauskas

| pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

T. Paulauskas

(pare1gos, vardas, pavarde]

Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyte,

{pareigos, vardas, pavarde pavadimmas)

chemiké Simona Ulevidiené
UADB ,EROMETIIJA
Laboratorijos vedéja o =
Vida Mazalicuskiené K/eteph

(parzigos, vardas, pavarde/pavadinimas]

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su §iais tiriamais objektais.
Be raStisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draud¥iama.




IF/KVP 5.10-01
ﬁ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6373
Uzsakovas, adresas: S],,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Santaikos valymo jrenginiai, Santaikos k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-06-15, 12.30 val. pristatytas: 2021-06-15
Eminio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-06-15 baigtas: 2021-07-07
Analité Mat,z:iimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d
Temperatiira C 16,3 Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
pH - 7,6 LSTENISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 12 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas mg/l 10,0 LST EN 1899-2-2000
(BDS;)
Suspenduotos medZziagos mg/l 9,0 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 18,9 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,190 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,064 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 21,0 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/1 2,78 LST EN IS0 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 4,31 LST EN 150 6878:2004
Chloridas mg/l 105 LST ISO 9297:2008
Anij ?.mnes pavir§iaus aktyvios mg/l 0,052 1.ST EN 9032000
medZiagos
Naft li deniliy (C;4-C
Naftos angliavandenliy (Co-Cao) m/l <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarile) (pareigos, vardas, pavarie)

Tyrima(us) atliko: chemiké AnZelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyte,

| pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas )

chemiké Simona Ulevi¢iené

{pareigos, vardas, pavarde/pavadimmas}

o UA3 EKOMETRUA®  ,, /)
Tvirtinu: Laborarorijos vedéjos / /’ Aé%&*fa
. pavaduotoja ¥
. Roma Zupkaité

{pareigos, vardas, pavarie, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
.ﬁ b Lapas: 1-1
EKOMETRILA UAB ,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-07-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6372
UzZsakovas, adresas: S],,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Santaikos valymo jrenginiai, Santaikos k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: prie$ valyma
Eminys paimtas: 2021-06-15, 12.20 val. pristatytas: 2021-06-15
Eminio riigis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-06-15 baigtas: 2021-07-07
Analité Maia:;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
. o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d.
Temperatiira C 16,4 Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
pH - 7,3 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 122 LST EN I1SO 8467:2002
-~ chomin - =
Biocheminis deguonies suvartojimas mg/l 512 LAND 47-1-2007
(BDS;)
Suspenduotos medziagos mg/] 448 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 60,6 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,137 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,132 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/1 66,9 LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/1 6,78 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 13,7 LST EN 15O 6878:2004
Chloridas mg/1 121 LSTISO 9297:2008
Anl_]?.mnes pavirSiaus aktyvios mg/l 0,688 LST EN 903-2000
medziagos
Naft li ili -C
Nattos angliavandeniliy (C1o-Cao) mg/l 0,53 LST ENISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  -Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
{pareigos, vardas, pavarde] {pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Anzelika Damagkaité, chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyté,

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

chemiké Simona Uleviciené

UAT ENOMITRTA
Laboratorijos vedéjos

Tvirtinu: pavaduotoja / J/ fp‘f‘m’

Homa Zupkaité ner (pare1gos, vardas, pavarde, parasas)

{pareigos, vardas, pavarde/pavadimimas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be ratiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




J Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,, EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-23
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7974
Uzsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Santaikos valymo jrenginiai, Santaikos k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: pries valyma
Eminys paimtas: 2021-07-22 10:10 pristatytas: 2021-07-22
Eminio riigis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-07-22 baigtas: 2021-08-13
Analité Ma\t]a;:iimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C 247 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.met, Vilnius, 1994
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,62 LST EN ISO 9377-2:2002
Anijoninés pavir§iaus aktyvios med¥iagos mg/l 0,798 LST EN 903:2000
Chloridas mg/l 150 LST ISO 9297:2008
Bendras fosforas mg/l 13,8 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/1 66,1 LST EN 1SO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 6,88 LST EN ISO 6878:2004
Nitratas mg/l 0,277 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,069 LST 1SO 26777:1999
Amonis mg/l 59,8 LST ISO 7150-1:1998
Suspenduotos medZiagos mg/1 326 LST EN 872:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 488 LAND 47-1:2007
Permanganato indeksas mg/l 79 LST EN SO 8467:2002
pH - 7.2 LST ISO EN 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys pastabOS' Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
) ;

Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)

atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Ulevigiené
6T, % e i Sy
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

i

Tvirtinu: . /7

(pareigos, vardas, pavarde, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudiama.




.,,._ﬂ E Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-23
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7975
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Santaikos valymo jrenginiai, Santaikos k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-07-22 10:20 pristatytas: 2021-07-22
Eminio riiis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-07-22 baigtas: 2021-08-13
Analité Ma::l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C 24,3 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,058 LST EN 903:2000
Chloridas mg/l 113 LST ISO 9297:2008
Bendras fosforas mg/l 8,66 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 33,1 LST ENISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 4,97 LST EN ISO 6878:2004
Nitratas mg/l 0,458 LST IS0 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,501 LST IS0 26777:1999
Amonis mg/l 29,1 LST ISO 7150-1:1998
Suspenduotos medZiagos mg/l 2.4 LST EN 872:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 6,12 LAND 47-1:2007
Permanganato indeksas mg/l 9,3 LST EN TSO 8467:2002
pH - 7,5 LST ISO EN 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 4 2 °C

Papildomi duomeny& pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
{pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)

atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Uleviiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Frry

Tvirtinu: / 7%%}}9

(pareigos, vardas, pavardé, paragas)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreéiais, i§tirtais éminiais,
Be rastisko direktoriaus sutikima tyrimy protokols dalimis dauginti draudziama.
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2021-12-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14935
UzZsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Santaikos valymo jrenginiai, Santaikos k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2021-12-09 14:50 pristatytas: 2021-12-09
Eminio riidis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-12-09 baigtas: 2021-12-28
Analite Ma::\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatra -c TR
pH - 7,5 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 48 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 216 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/] 112 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 30,6 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,101 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,372 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 2,69 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 36,0 LST EN 25663-2000, skaitiavimo
Bendras fosforas mg/l 5,10 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 66,2 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medziagos mg/l 0,818 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,37 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardg)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaitikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevitiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas}

Tvirtinu: R Lankail A,@Eﬁr

[ .
l (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, iStirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




: 1F/KVP 5.10-01
-—'ﬁ ! Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. § 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14936
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Santaikos valymo jrenginiai, Santaikes k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-12-09 15:00 pristatytas: 2021-12-09
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-12-09 baigtas: 2021-12-28
Analité Ma‘t/a;l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatra oc 6 e v
pH - 8,0 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 8.8 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 5,24 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/l 6,0 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 23,3 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,133 LST IS0 26777:1999
(Nitratas mg/l 0,806 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 2,06 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 26,7 LST EN ISO 11905-1:2000
[Bendras fosforas mg/l 2,59 ILST EN 1S0 6878:2004
Chloridas mg/l 63,0 LST ISO 9297:2008
Anijoninés paviriaus aktyvios medZiagos mg/l 0,026 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

chemiké Angelija Garalyté, chemike AnZelika Damaskaité, chemikeé Indré Vaigikauskyte, chemike/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevitiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

et

Tvirtinu:

177

(pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.

Be ratisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




