1F/KVP 5.10-01

. Lapas: 1-1
P
EKOMETRIJA UAB ,,LEKOMETRIJA¥
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8523085353,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-01-13
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 18
Uzsakovas, adresas: SI ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Simno valymo jrenginiai, Simno k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-01-05, 10.20 val. pristatytas: 2021-01-05
Eminio ragis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-01-05 baigtas: 2021-01-13
Analité Ma‘t/a:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unifik. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 12,4 Chem.analizés metodai.Vilnius, 1994
pH - 7,5 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 8,4 LST EN ISO 8467.:2002
Biocheminis d - o
tocheminis deguonies suvartojimas mg/! 5.18 LST EN 1899-2:2000
(BDS,)
Suspenduotos medZiagos mg/1 <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/I 24,7 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,207 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,047 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 27,4 LST EN 1SO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 3,86 LST EN ISO 6878.:2004
Bendras fosforas mg/l 7,33 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 134 LST ISO 9297:2008
Anljgnlnes pavirSiaus aktyvios mg/l 0,074 LST EN 903-2000
medZiagos
N li denili -C
Naftos angliavandeniliy (Cyo - Cyo) mg/l 0,097 LSTEN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ~Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas.
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemiké Simona Uleviiené
UAB ,,EKOMETRIJA™ (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Laboratorijos vedéja
Vida Mazaliauskiené P ¢ U {_g_’, z

* (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tvirtinu:

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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v Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-01-13
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 17
Uzsakovas, adresas: SI.,,Simno komunalininkas“,'Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Simno valymo jrenginiai, Simno k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2021-01-05, 10.10 val. pristatytas: 2021-01-05
Eminio riiis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-01-05 baigtas: 2021-01-13
Analité Ma;[,e:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

_ o Unifik. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatiira C 12,5 Chem.analizés metodai. Vilnius, 1994
pH - 7,3 LSTENISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 76 LST EN 150 8467:2002
Biocherninis d . o

iocheminis deguonies suvartojimas g/l AlD LSTEN ISO 5815-1:2019
(BDS,)
Suspenduotos medZiagos mg/l 164 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 68,8 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,091 LST ISO 7890-3.:1998
Nitritas mg/l 0,102 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 75,9 LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 5,48 LST EN IS0 6878:2004
Bendras fosforas mg/| 10,6 LST EN 1SO 6878:2004
Chloridas mg/l 123 LST ISO 9297:2008
Anqanmes pavir§iaus aktyvios me/l 134 LST EN 903-2000
medziagos
Naft li iliy (Cyp-C
Naftos angliavandeniliy (Co - Cao) mg/l 0,86 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ~_Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas.

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristate: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemikas Gintautas Svilpa,

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikg, Simona Ulevigiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

gL F e ol
Laboratorijos vedéja
Vida Mazaliauskiene W
Tvirtinu;

(pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandiama.
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J Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-02-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 578
UZsakovas, adresas: SI,,Simno komunalininkas“, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Simno valymo jrenginiai, Simno k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-02-08, 9.00 val. pristatytas: 2021-02-08
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-02-08 baigtas: 2021-02-17
Analité Ma;[’?:mo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unifik. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatiira C 10,5 Chem.analizés metodai. Vilnius, 1994
pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/I 13,0 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis d . o
1ocheminis deguonies suvartojimas mg/! 8.12 LST EN ISO 5815-1-2019
(BDS,)
Suspenduotos medziagos mg/] 3,6 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 17,9 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,140 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/Il 0,018 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 19,9 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 3,50 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 5,22 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 141 LST IS0 9297:2008
Amj?'nmes pavirSiaus aktyvios mg/l 0,072 LST EN 9032000
medziagos
N. li deniliy (C - C
Naftos angliavandeniliy (Cro - Co) | ) <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedara
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ~ Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas.

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) | pare1gos, vardas, pavarde |

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa,

[pareigos, vardas, pavarde pavadmimas)

chemike Simona Ulevi¢iené

{pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas |

UAB ,,EKOMETRIJA“
L Laberatorijos vedéja /ﬁ 61
Tvirtinw: 3395 Mazaliauskiené | 2

(pareigos, vartlas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

Uzsakovas, adresas:

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-03-19

1605

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

SI,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.

Objektas, adresas:

Simno valymo jrenginiai, Simno k., Alytaus raj.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2021-03-12, 13.10 val. pristatytas: 2021-03-12
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-03-12 baigtas: 2021-03-19
Analite Ma‘t::;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unifik. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.

femperatitra c 10,5 Chem.analizés metodai.Vilnius, 1994
pH - 7,8 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 8,6 LST EN 1SO 8467:2002
Biocheminis d . =T

iocheminis deguonies suvartojimas mg/] 5.34 LAND 47-1:2007
(BDS,)
Suspenduotos medZziagos mg/l <25 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 9,87 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 0,302 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,036 LSTEN 26777.:1999
Bendras azotas mg/1 11,2 LST EN 1SO 11905-1:2000
Fosfatas mg/1 1,48 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 2,17 LST EN IS0 68782004
Chloridas mg/1 147 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios mg/] 0,062 LST EN 903:2000
medziagos

0 T -

Naftos angliavandeniliy (C,, - C,) mg/l <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002

indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaite, chemikas Gintautas Svilpa,

chemiké Simona Ulevi¢iene

[pareigos, vardas, pavarde pavadinimas)

UARB ,,EKOME TRIJ‘A N
Laboratorijos vedéja

cda-Adas diguskiend

Tvirtinu:

{pare1gos, vardas, pavarde/pavadinimas)

ﬂd;fi

- [pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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] Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-04-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3482
Uzsakovas, adresas: SI ,.Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Simno valymo jrenginiai, Simno k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: pries valyma
Eminys paimtas: 2021-04-20, 15.00 val. pristatytas: 2021-04-20
Eminio risis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-04-20 baigtas: 2021-04-28
Analité Maii‘;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unifik. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 14,1 Chem. analizés metodai. Vilnius, 1994
pH - 7,6 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 42 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas )
(BDS,) mg/l 286 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/I 140 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 32,9 LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,049 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,080 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 36,3 LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 5,41 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 8,20 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 138 LST ISO 9297.:2008
Anij ?'nmes pavir$iaus aktyvios mg/l 1,18 L.ST EN 903-2000
medziagos
Naft i deniliy (Cy, -
Naftos angliavandeniliy (Cyo - C4o) mg/l 0,66 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas.

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

[pareigos, vardas, pavarde | | parelgos, vardas, pavarile)

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemikas Gintautas Svilpa,

[pareigos, vardas, pavarie/pavadinimas)

chemikeé Simona Uleviiené

{pareigos, vardas, pavarde/pavadimmas |

Tvirtinu: //@T‘ﬁ”@'

F i o {pareigos, vartlas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA«
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-04-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3483
Uzsakovas, adresas: SI ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Simno valymo jrenginiai, Simno k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-04-20, 15.10 val. pristatytas: 2021-04-20
Eminio rosis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-04-20 baigtas: 2021-04-28
Analité Ma:/z:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unifik. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d,
Temperatiira c 14,2 Chem.analizés metodai. Vilnius, 1994
pH - 7,8 LSTEN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 15 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas _
(BDS,) mg/1 9,94 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/l 5.2 LSTEN 872:2005
Amonis mg/l 17,5 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,168 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,028 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/1 19,5 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 1,91 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/1 2,83 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 138 LST ISO 9297:2008
Anugmnes pavir§iaus aktyvios mg/l 0.072 LST EN 903-2000
medziagos
N li denili -C
Nattos angliavandeniliy (Cro- Cao) | <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ~ Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas.

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas; pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa,

(pareigos, vardas, pavarde pavadimimas)

chemiké Simona Ulevi¢iené

(pareigos, vardas, pavarde/pavadimimas)

Tvirtinu: Yo 2

£ (pareigos, vardas, pavarie, parasas
s > P!

Tyrimy rezultatai susije tik su iais tiriamais objektais..

Be radtiko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
L Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-05-27

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4714

UZsakovas, adresas: SI,,Simno komunalininkas“, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.

Objektas, adresas: Simno valymo jrenginiai, Simno k., Alytaus raj.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2021-05-11, 9.20 val. pristatytas: 2021-05-11

Eminio ragis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2021-05-11 baigtas: 2021-05-20
Analité Ma‘t;\;uno Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

Temperatira °C 129 | hamanlisés oo Vit 1996

pH - 8,0 LSTEN ISO 10523:2012

Permanganato indeksas - mg/l 10 LST EN ISO 8467:2002

?é(}))célgmlms deguonies suvartojimas mg/] 8,84 LAND 47-1:2007

Suspenduotos medZiagos mg/l 4,8 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 11,5 LST ISO 7150-1.1998

Nitratas mg/l 0,197 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,521 LST EN 26777:1999

Bendras azotas mg/I 13,4 LST EN IS0 11905-1:2000

Fosfatas mg/| 2,72 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 3,95 LST EN ISO 6878:2004

Chloridas mg/1 126 LST ISO 9297:2008

Anijgninés pavirsiaus aktyvios mg/l 0,066 LST EN 9032000

medZziagos

Naftos angliavandeniliy (Co- Coo) | <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002

indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas,
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa,

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinrmas)

chemiké Simona Ulevigiené

Tvirtinu: W, 2z

(pareigos, varias, pavarde/pavadimmas]

| pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su §iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-06-16

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5865

UZsakovas, adresas: S1,,Simno komunalininkas®“, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.

Objektas, adresas: Simno valymo jrenginiai, Simno k., Alytaus raj.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2021-06-01, 15.40 val. pristatytas: 2021-06-01

Eminio riisis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2021-06-01 baigtas: 2021-06-09
Analité Mazlan\;uno Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

Temperatira °C 129 |Chemanaits metodos Vi 1994

pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012

Permanganato indeksas mg/l 10 LST EN ISO 8467:2002

Biocheminis deguonies suvartojimas mg/l 7.52 TAND 47-1.2007

(BDS,)

Suspenduotos medziagos mg/l 4,5 LST EN 872:2005

Amonis mg/1 12,2 LSTISO 7150-1:1998

Nitratas mg/l 0,221 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/1 0,335 LSTEN 26777:1999

Bendras azotas mg/l 14,0 LST EN ISO 11905-1:2000

Fosfatas mg/1 1,97 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/1 2,63 LST EN ISO 6878:2004

Chloridas mg/1 141 LST ISO 9297:2008

Anij?.ninés pavirsiaus aktyvios mg/] 0.074 1.ST EN 903-2000

medziagos

Nafos angliavandeniliy (Cio-Ca0) | ) <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002

indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas.

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

| pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarie)

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité, chemikas Gintautas Svilpa

(pareigos, varias, pavarde pavaiimmas)
.. Yy /)
Tvirtinu: VY o
F L0

\pareigos, vartlas, pavarte, parasas |

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1-1

j Lapas:

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-23
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7960
Uzsakovas, adresas: S “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Simno valymo jrenginiai , Simno k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: pries valyma
Eminys paimtas: 2021-07-22 09:30 pristatytas: 2021-07-22
Eminio rosis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-07-22 baigtas: 2021-08-13
Analité Maia;l\iimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C 254 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1. Chem.analiz.met Vilnius, 1994
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0.47 LST EN ISQ 9377-2:2002
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZziagos mg/l 1,18 LST EN 903:2000
Chloridas mg/l 179 LST ISO 9297:2008
Bendras fosforas mg/l 10,1 ST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 58,4 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 7,26 LST EN ISO 6878:2004
Nitratas mg/l 0,107 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/Il 0,037 LST ISO 26777:1999
Amonis mg/l 53,0 LST ISO 7150-1:1998
Suspenduotos medZiagos mg/l 278 LST EN 872:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 688 LAND 47-1:2007
Permanganato indeksas mg/l 103 LST EN 1SO 8467:2002
pH - 7,2 LST ISO EN 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Fminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us)

atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaite

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Ulevitieng
(pareigos, vardas, pavardé, para§as)

7
Tvirtinu: ; /r}%
D ’ £
j Tyrimy rezultatai susijg tik su konkretiais, iStirtais éminiais,

Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




j Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-23
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7961
Uzsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Simno valymeo jrenginiai , Simno k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-07-22 09:40 pristatytas: 2021-07-22
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-07-22 baigtas: 2021-08-13
Analité Ma\‘;‘?mo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatira °C 25,5 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medziagos mg/l 0,068 LST EN 903:2000
Chloridas mg/l 165 LST ISO 9297:2008
Bendras fosforas mg/l 5,28 LST EN [SO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 35,7 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 4,09 LST EN ISO 6878:2004
Nitratas mg/I 0,152 LST 1O 7890-3:1998
Nitritas mg/l1 0,796 LST IS0 26777:1999
Amonis mg/l 31,7 LST ISO 7150-1:1998
Suspenduotos medZiagos mg/l 52 LST EN §72:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 8,00 LAND 47-1:2007
Permanganato indeksas mg/l 12 LST EN SO 8467:2002
pH - 7.8 LST 1SO EN 10523:2012

#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us)

atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaite

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Ulevi€iené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Mfﬂ'&—

7 re . . b
/ (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyriny rezultatai susijc tik su konkregiais, iStirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikima tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*

1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@gkometrija.lt
2021-08-30

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 8929

UzZsakovas, adresas:

ST “SIMNO KOMUNALININK AS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytausr.

Objektas, adresas: Simno valymo jrenginiai , Simno k. , Alytaus r.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2021-08-16 10:00 pristatytas: 2021-08-16

Eminio riigis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2021-08-16 baigtas: 2021-08-30
Analité Mat:l\fmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4

Temperatra c O e

Nattos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN IS0 9377-2:2002

Anijoninés pavir§iaus aktyvios mediagos mg/l 0.082 LST EN 903:2000

Chloridas mg/l 165 LST ISO 9297:2008

Bendras fosforas mg/l 7,30 LST EN ISO 6878:2004

Bendras azotas mg/1 39,5 LST EN ISO 11905-1:2000

Fosfatas mg/l 5,56 LST EN ISO 6878:2004

Nitratas mg/l 0,167 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,262 LST ISO 26777:1999

Amonis mg/l 35,5 LST ISO 7150-1:1998

Suspenduotos medZiagos mg/1 3,6 LST EN 872:2005

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 6,18 LAND 47-1:2007

Permanganato indeksas mg/l 9,8 LST EN ISO 8467:2002

pH - 7,6 LST ISO EN 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas aldytuve +3 % 2 °C

Papildomi duomenys,
pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas,

Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté:

Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé)
Tyrimg(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemikeé AnZelika Damaskaite

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Uleviiene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

¥ F (pareigos, vardas, pavardé, paraas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkrediais, i¥tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudfiama.




TF/KVP 5.10-01

e’
_ Lapas: 11
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-09-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10157
UZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Simno valymo jrenginiai , Simno k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-09-07 09:30 pristatytas: 2021-09-07
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-09-07 baigtas: 2021-09-28
Analite Ma‘t]a;l\tzimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C 16,5 Ucnﬁiﬂiiﬁﬁﬁfﬁ&? et
Naftos angliavandeniliy (C1 0-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/l 0.050 LST EN 903:2000
Chloridas mg/l 68.4 LST ISO 9297:2008
Bendras fosforas meg/i 4,53 LST EN 15O 6878:2004
Bendras azotas mg/l 17,0 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 3,82 LST EN 1SO 6878:2004
Nitratas mg/1 0,233 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,110 LST IS0 26777:1999
Amonis mg/l 15,1 LST ISO 7150-1:1998
Suspenduotos medzZiagos mg/l 2.8 LST EN 872:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 5,74 LAND 47-1:2007
Permanganato indeksas mg/l 10 LST EN SO 8467:2002
\BH - 7.7 LST ISO EN 10523:2012
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenYS’ Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas,
pastabos:
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavards) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyts, chemiké Anselika Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
_chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Ulevigiene

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: £ /%

L't : . p
(pareigos, vardas, pavardg, paradas)
L Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, iStirtais éminiais.

Be radtiko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudiama.




4R

1F/KVP 5.10-01

Lapas: I-1
EKOM ETRIJ A UAB ,,EKOMETRIJA* S
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-11-22
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11942
UZsakovas, adresas: S] “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: * Simno valymo jrenginiai , Simno k. , Alytaus r,
Eminio paémimo vieta: pries valymg
Eminys paimtas: 2021-10-19 17:45 pristatytas: 2021-10-19
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-10-19 baigtas: 2021-11-22
Analité Ma‘t]zﬂ Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND* 7
1 | 2 ] 3 4
— | e [ v v #
H - ‘ 7.3 LST ENISO 10523:2012
%nnanganato indeksas mg/l I 98 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies Suvartojimas (BDS7) mg/l ‘ 646 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/LL 330 LST EN 8§72:2005
Amonis mg/l 81,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l <0,006 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l <0,013 :IL?T IS0 7890-3:1998
Fosfatas mg/l ‘ 6,99 iST EN 150 6878:2004 7
Bendras azotas mg/1 T 89,6 LST EN 25663-2000, skaisiavimo
Bendras fosforas mg/] 12,1 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas ITg/I 242 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirsiaus aktyvios medZiagos ] mg/l 0,770 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C1 0-C40) indeksas J mg/l 0,58 LST EN ISO 9377-2:2002 j
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas,
Eminj paéme: Aldis Zazeckas pristaté: Aldis Zazeckas

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, Ppavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damagkaité, chemike Indre Vaicikauskyté, chemike/ kokybes
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigieng

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Uli;“; M : '-':“ ‘:'r""l E] !;'.;"x (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
S aboratorfjos vedéja /gy
Tvirtinu: Roma Zupkaité //r@éttr

777

(pareigos, vardas, Pavardé, paragas)

Tyrinwy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais,
Be ragtisko direktoriang sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama,

]



. IF/KVP 5.10-01
j EA\ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB , EKOMETRIJA~

SR R SRR i
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el p. info@ekometrija.lt

2021-11-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11943
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g, 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Simmo valymo irenginiai , Simno k. , Alytaus r,
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-10-19 18:00 pristatytas: 2021-10-19
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-10-19 baigtas: 2021-11-22
[ Analité Ma‘t:]‘fmo Tyrimo rezultataj Tyrimo metodo ND* —!
| 1 2 3 4
Temperatira °C 14,2 Chenmis et v ot
pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 9,6 LST EN ISO 8467:2002 T
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 6,24 LAND 47-1:2007 T
Suspenduotos medZiagos mg/l <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 443 LST ISO 7150-1:1998 T
Nitritas mg/l 0,097 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,168 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 4,82 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 49.0 LST EN 25663-2000, skaiziavimo T
Bendras fosforas mg/l 5,57 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 188 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirsiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,046 LST EN 903:2000
E\T_aﬂos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - hormatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 oC
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémeé: Aldis Zazeckas pristaté: Aldis Zazeckas

(pareigos, vardas, pavards) (pareigos, vardas, pavarde)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaite, chemiké Indra Vaicikauskytg, chemike/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininks Simona Ulevigiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

VUAB __EKUOMETRIA

.. Laboratorijos vedéja , e

Tvirtinu: Roma Zupkaité / //@7\’:‘;&
’I*" (pareigos, vardas, pavards §

> 3 » para8as)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais,
Be rastitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis danginti draud¥iama.

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)




IF/KVP 5.10-01
j Lapas: 1-1
. SRR et N
EKO METRIIA UAB,, EKOMETRIJA«
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija It

2021-12-07
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 13675
Uzsakovas, adresas: S “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Simno valymo irenginiai , Simno k. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2021-11-2212:10 ristatytas:  2020-1122
- — e iecli0 —— e
Eminio riigis: nuotekos
Tyrimas pradetas: 2021-11-22 baigtas: 2021-12-07
L L R s = L
imo)
Analite Ma‘t]?l‘;lmo Tyrimo rezultataj ‘Tyrimo metodo ND*

Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Che_m.an_a]iz.met.Vihlius,1994 -

LST EN ISO 10523:2012

LST EN ISO 8467:2002

Permanganato indeksas

Biocheminis deguon_ies suvartojimas (BDSX_ [ LST EN 1899-2:2000

Amonis LSTISO 7150-1:1998

Nitratas | mg/l 0,780 LST ISO 7890-3:1998 '
Fosatss _m§1 __3,] 0 e —
m
|Chloridas LST IS0 9297:2008

x>

irSiaus aktyvios medZiagos
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 oC

Papildomi duomenys,

0,016 LST EN 903:2000

<0,058

LST EN ISO 9377-2:2002

pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémeé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyr im@(us) chemiké Angelija Garalyté, chemikeé Anzelika Damaskaité, chemike Indre Vai¢ikauskyte, chemike/ kokybes
atliko: vadybininké > Simona Ulevigieng - .

(pareigos, vardas,_m\Tmié/p_a\Einjmas)_

o o (parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Laboratorijos vedéja

Tvirtinu:

_(pareigos, vardas, Ppavarde, paraas)
Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreéiais, istirtas éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandziama.

N ]



N 1F/KVP 5.10-01
j i Lapas: I-1
EKOMETRIJ A UAB ,EKOMETRIJA“
- o Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el p. info@ekometrija.lt

2021-12-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 14928
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Simno valymo frenginiai , Simno m. , Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-12-09 09:00 pristatytas: 2021-12-09
Eminio riiis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-12-09 baigtas: 2021-12-28
Analité Ma‘t:;imo Tyrimo rezultataj Tyrimo metodo ND*
1 | 2 3 4

Temperatiira °C 5,0 Chammamerimenon ™
pH - 7.8 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/] 8,3 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 3,78 LST EN 1899-2:2000 —[
Suspenduotos medziagos mg/l <2,5 LST EN §72:2005
Amonis mg/] 18,1 LSTISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,281 LST IS0 26777:1999

itratas mg/l 0,775 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 2,81 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 20,9 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 2,87 LST EN ISO 6878:2004 4‘
Chloridas mg/l 182 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir¥iaus aktyvios medziagos mg/l 0,016 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinig fosforas.
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté; Tomas Paulauskas

(parcigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardc)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaité, chemiké Indré Vai¢ikauskyté, chemike/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: : //f%fz?

KoM Zapiomin 7 3
= i L (pareigos, vardas, pavardé, paragas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, i3tirtais €miniais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokala dalimis dauginti draud¥iama,




