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APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS
PIETU LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS
Kauno g. 69, 62107 Alytus, tel.: 8 601 54289

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-3/1

2022-01-13
UZsakovas, Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdyba,
adresas Kauno g. 69, Alytus N B -
Tikrinamas 153720195, Alytaus rajono savivaldybés imoné "Simno komunalininkas", Alytaus r. sav.,
objektas Alovés sen., Venciilinai, Alytaus g. 1, Nuoteku valymo jrenginys, Venciiiny NVI, 3330001

Méginius paémé  Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Svitojus,
Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Rasimavi¢ius
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Méginius pateiké Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis
specialistas Arvydas Svitojus ' Data 2022-01-06
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé) | Laikas 1 1 40

Méginius priémé Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialisté Edita Dringeliené
(pareigos, vardas, pavardé)

Meginj lydintys . PP :
. Nuoteky ir pavirsinio vandens méginiy émimo ir matavimo protokolas Nr. N106-2022-6
dokumentai -
TYRIMU REZULTATAI
Méginio paémﬁno daga, - M'_ e . Mésini g ; N e N
laikas éginio paémimo vieta ginio pri¢émimo registracijos Nr.
L ! — - |
| |
| 2022-01-06, 10:25 { Komunalinés nuotekos po valymo | P-106-2022-N-3
I Méginiy émimo metodai 1 _T o _ -
(akredituoti metodai pazyméti = Tyrimy objektas Meéginio rasis
_(Taip}) | e S

ISO 5667-10:2020, i$skyrus

' 4.3.2 p. (Taip) Nuotekos Momentinis

Papildoma informacija apie méginj

Méginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 3,6°C

| Oro salygos: temperatiira +3 °C, aps_ingukg véjas si@as. Meéginys paimtas_ra?kiniu semtuvu. Mé_giniu
| transportavimo aplinkos temperatiira pristatymo/priémimo metu +3,6 °C. Saldytuvas CF-110 Waeco Nr:
07002090. Imant méginj dalyvavo jrenginio priZitirétojas Vladas Kazlauskas.
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-3/1

Talpos tipas __ B Talpos dydis, matavimo vienetai -
Tamsinto stiklo indas | 1000 ml. ' -
. . | Matavimo Tyrimo Metodas
Parametras (analité) | Tym_no metodas ‘ Rezultafa_s__ vienetai | atlikimo data _akredituotas
azotas bendras VA 124 2% mg/l | 2022-01-07 NE
bendras fosforas (LSTENISOGS78:2004 | 570+024% | mgn | 20220106 TAIP
o .. |LSTENISO T | N B
biocheminis deguonies | g5 12019 jxskyrus 76£06* | mglo, | D2z 0L-06 TAIP
suvartojimas per 7 paras 96.1 L | 2022-01-13
_~ 1961 p., A prieds | . S
 Talpos tipas | Talpos dydis, matavimo vienetai - B __
 Borosilikatinio stiklo indas 250ml s - B
", . | Matavimo Tyrimo Metodas |
Parametras (analité) . Tyrimo metodas i Rezultatas | vienetai | atlikimo data |_akredituotas ‘
itraty azotas LST ISO 7890-3:1998 | 10+ 1* mg/l N 2022-01-06 TAIP
nitrity azotas LST EN 26777:1999 0,039+ 0,005* | mglIN | 2022-01-06 TAIP )

| Talpos tipas :I‘gl_gos dyTis, l_natavi;lo vienetai
| Tamsinto stiklo indas | 1000 ml. o _
.. . Matavime = Tyrimo Metodas
| Parametras (analité¢) Tyrimo metodas ‘ Rezulta@s | viemetai | atlikimo data | akredituotas
. . Unifikuoti nuoteky ir | '
cheminis deguonies s e s |
suvartojimas pavirsiiiy v.andenq . |
(pErmaxEanaiie kokybés tyrimy metodai, 13+ 1% mgO/1 2022-01-06 NE
mang 1 dalis, Vilnius, 1994, 73 |
oksidacija) ‘
il | psl. —_— | —
pH LST EN ISO 10523:2012 7,8 - 2022-01-06 NE

- rezultatas pateiktas su iSpléstine neapibréZtimi. I8plestiné neapibréZtis apskaiCiuota suming standarting neapibreZtj
padauginus i§ koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo lygmenj. Pateikta
iSpléstiné neapibréZtis neapima éminiy émimo neapibréZties.

Tyrimy rezultatai susije tik su tirlamu méginiu,
Be rasti§ko organizacijos iSdavusios tyrimy protokolg leidimo draudZiama kopijuoti protokolg dalimis.

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy-sk¥riaus SROBAPS
53 21 ST
vedéja ; A - %l S
Daiva Urboniené c.j!:-;/ i) [ 9, 2,50 O
[/t W\ %3 % Ya)
; b & 4% > 7

. \f\l

({ . ,/

2i83



TYRIMY PROTOKOLAS Nr. P-106-2022-3/1
1 PRIEDAS

2022-01-13

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatanéio ‘ Papildoma informacija apie tyrimus, reikalaujama
. bandymo metodus, Zymuo (metodo pavadinimas) tyrimy metody dokumentuose

| Meginiai filtruojami. Méginiai laikomi (2-5)°C
LST EN 26777:1999 temperatiiroje. Standartinis nuokrypis
pakartojamumo salygomis 0,0081 mg/l N.

LST EN ISO 5815-1:2019, i§skyrus 9.6.1 p., | Meéginys skiestas, apdorotas nitrifikacijos
A prieda | inhibitoriumi aliltiokarbamidu.
| ' | L : o
Méginiai filtruojami. Méginiai prie§ tyrimg laikomi
LST ISO 7890-3:1998 (2-5) °C temperatiiroje. Standartinis nuokrypis
pakartojamumo sglygomis 0,2709mg/I N.
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2022-01-26
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 360
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-01-17 10:00 pristatytas: 2022-01-17
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-01-17 baigtas: 2022-01-26
Analité Maz:\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira "C 42 Cremamalt o \imoea09h
pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 52 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 159 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/1 156 ST EN 872:2005
Amonis mg/l 40,3 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,160 LST IS0 26777:1999
Nitratas mg/l 0,155 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 4,04 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 443 LST EN 25663-2000, skai¢iavimo
Bendras fosforas mg/l 5,69 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 126 LST 1SO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medziagos mg/l 0,589 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,35 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) {parcigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Indré Vaicikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevi¢iené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: = / %”

TTTTImIeS 7 -
g L4 (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, iStirtais €éminiais.

Be rastitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti drandZiama.
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2022-01-26
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 361
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciainy k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-01-17 10:20 pristatytas: 2022-01-17
Eminio riiis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-01-17 baigtas: 2022-01-26
Analité Ma‘t/al;;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatiira °C 43 Crennatemes Vi %
pH - 7,9 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 8,5 LST EN SO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 13,5 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/1 <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 6,51 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,241 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 16,9 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 3,03 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 29,8 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 3,11 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 60,6 LST IS0 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/1 0,037 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 =2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaigikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevi¢iené

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: St ; //m

f
e (pareigos, vardas, pavardé¢, paradas)

Tyrimy rczultatai susij¢ tik su konkregiais, iStirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draudZiama.
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2022-03-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1879
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-02-28 17:00 pristatytas: 2022-02-28
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-17
Analité Mai::;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Tempertira -c PR
pH - 7.8 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 43 LST EN SO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/] 146 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medziagos mg/l 290 LST EN §72:2005
Amonis mg/l 34,5 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,869 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/1 0,452 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 3,83 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 39,7 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 4,90 LST EN IS0 6878:2004
Chloridas mg/l 47,6 LST I1SO 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/l 2,42 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 0,78 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 %2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damaskaité, chemiké Indré Vaicikauskyté, chemiké/ kokyhés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevifiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

AL

B

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

o Laboratorijos vedéja 7/
Tvirtinu: Roma Zupkaité {{‘/ﬁ%ﬁ_ s

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, i§tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.

(pareigos, vardas, pavardg, parasas)
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2022-03-17
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1880
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Veneiiny valymo jrenginiai, Venciiing k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-02-28 17:10 pristatytas: 2022-02-28
Eminio rigis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-02-28 baigtas: 2022-03-17
Analité Ma‘t/e::;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Tomperaira -c I
pH - 8,0 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 7,4 LST EN [SO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 4,72 LST EN 1899-2:2000
Suspenduotos medziagos mg/1 <25 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 2,55 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,220 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 9,93 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 2,65 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 17,3 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 2,87 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 42,6 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir$iaus aktyvios medZiagos mg/l 0,051 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaicikauskyté, chemiké/ kokybés
Tyrimg(us) atliko: vadybininké Simona Uleviciené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB EKOMETR]JA“ P (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéja LTt
Roma Zupkaile .( i (pareigos, vardas, pavarde, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkre€iais, iStirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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2022-06-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6438
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiinyg k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2022-06-07 10:50 pristatytas: 2022-06-07
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-06-07 baigtas: 2022-06-28
Analité Ma‘t:;x;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperaie C 77 [
pH - 7,6 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 34 LST EN IS0 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 66,2 LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medziagos mg/1 140 LST EN §72:2005
Amonis mg/l 259 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,020 LSTISO 26777:1999
Nitratas mg/] <0,036 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/1 3,39 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 28,5 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/] 5,11 LST EN SO 6878:2004
Chloridas mg/1 40,2 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medziagos mg/] 1,27 LST EN 903:2000
[Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,35 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavards) (parcigos, vardas, pavardg)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaidikanskyté, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevitiené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

Roma 7ok 7 =
; Hail [ { (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, iitirtais éminiais.

Be ragtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud?iama.
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2022-06-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 6439
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Venciiing valymo jrenginiai, Venciiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2022-06-07 11:00 pristatytas: 2022-06-07
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-06-07 baigtas: 2022-06-28
Analite Maz:l\iimo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperate c 73 e s
pH - 7,9 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 14 LST EN ISO §467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 5,30 LST EN 1899-2:2000
Suspenduotos medZiagos mg/l 16 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 7.87 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,521 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,905 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 3,23 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/1 10,1 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 3,95 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 37.8 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,063 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 <0,058 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas §aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavards) (pareigos, vardas, pavards)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damagkaité, chemiké Indré Vaifikauskyte, chemiké/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevi¢iené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /7/@%{;.
Zupkail o

YL (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9843
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus 1.
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas; 2022-09-06 09:30 pristatytas: 2022-09-06
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
Analité Maii:;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatia oc OYRIIR,
pH - 7.2 LST EN IO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 68 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 346 LST EN IS0 5815-1:2019
Suspenduotos medziagos mg/! 240 LST EN 872:2005
|Amonis mg/] 85,0 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,031 LST IS0 26777:1999
Nitratas | mgll <0,036 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas T mg/l 9,81 LST EN SO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 96,4 LST EN 25663-2000, skaitiavimo
Bendras fosforas mg/l 12,6 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mgfl 123 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavir§iaus aktyvios medZiagos mg/! 0,955 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/1 0,749 iLST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaite, chemiké Indré Vaicikauskyte, Vyresnioji chemiké Simona
Tyrimg(us) atliko: Uleviciené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB EXOMETRIIAU
Laboratorijos vedéja
Tvirtinu: Roma Zupkaita / / /ﬁ%—
7t
[{

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, iftirtais éminiais.
Be raétisko direktoriaus sutikime tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.

(pareiges, vardes, pavardé/pavadinimas)

pareigos, vardas, pavardé, para§as)
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Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9844
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymeo
Eminys paimtas: 2022-09-06 09:40 pristatytas: 2022-09-06
Eminio rfisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2022-09-06 baigtas: 2022-09-21
Analité Ma‘t::;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatira °C 226 Crem stz o 1558
pH - 7.7 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 19 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) my/] 11,1 LST EN 150 5815-1:2019
Suspenduotos medZiagos mg/l 22 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 46,7 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,741 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 1,65 LST IS0 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 9,46 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/] 52,1 LST EN 1SO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 10,5 LST EN ISO 6878:2004
Chioridas mg/l 104 LST 150 9297:2008
Anijoninés paviriaus aktyvios medZiagos mg/i 0,098 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN 1SO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZian tyrimo metodo nustatymo ribes

Eminio saugojimas Saldytuve +3 =2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
{parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemiké Indré Vaiikauskyté, Vyresnioji chemike Simona
Tyrima(us) atliko: Ulevi€iené

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB-EKOMEFR A
ey TR AT TR TSR

Laboratorijos vedéja
Tvirtinu: Roma Zupkaité __ /; A’%@h_}
[ (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, i3tirtais éminiais.
Be rajtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis danginti drand2iama.

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
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EKOMETRIJA UAB ,, EKOMETRIJA%
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@@ekometrija.lt

2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15317
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: pries valyma
Eminys paimtas: 2022-12-07 12:05 pristatytas: 2022-12-07
Eminio riisis: nuotekos -
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
Analité Maz]z:;lmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
i 2 3 4
- Unif. NT ir PV kokybes tyri 1.1d.
Temperatura OC 7? 1 C:tl:m.anallzz.me&l/("lbl'n;fs,-];glu e
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0,32 LST EN ISO 9377-2:2002
pH - 7,5 **xLST EN I1SO 10523:2012
Permanganato indeksas mgf] 99 **[ ST EN ISO $467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/t 303 +¥LAND 47-1:2607
Suspenduotos medZiagos mg/l 147 “*LST EN 872:2005
Amonis mg/l 52 **LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,706 [++LST 130 7890-3:1998
Nitritas mg/] 0,366 **LST IS0 26777:1999 '
Fosfatas mg/i 6,11 ++LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 62 *++LST EN 25663:2000, skaitiavimo
Bendras fosforas mg/l 8,11 *+LST EN ISO 6878:2004 f
Chloridas mg/l 77,6 ++LST 1SO 5297:2008 |
Anijoninés paviréiaus aktyvios mediiagos mg/l 0,38 ;;’:?;:i%;;zxggfybés tyrimo metodai.1d. Chem.analizés |
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paémé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavardé)} (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: Chemikeé Ingrida Jurkuté, **UAB "Ekologinis servisas” _ -
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
UAB ,EKOMETRIJA“ (pareigos, vardss, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Laboratorijos vedéja / /%EHL

Rumnm Zupiaite j 77 (parcitos, vardas, pavardé, parajas) 5 R

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, i§tirtais éminiais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginli draudZiama.
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2022-12-21
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15318
Uzsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS?”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo o
Eminys paimtas: 2022-12-07 11:58 pristatytas: 2022-12-07
Eminio risis: nuotekos )
Tyrimas pradétas: 2022-12-07 baigtas: 2022-12-21
" Matavimo . . .
Analité Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vit. J
1 2 3 4
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatura’ °C 7’3 C:eI:mAanaIiz.met.Vill,nit;s,‘] 9940 -
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN IS0 9377-2:2002
pH - 7,6 **LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 11 *+*LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 8,0 **LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/l 8.3 *+*LST EN 872:2005
Amonis mg/1 7,82 **LST ISO 7150-1:1998
Nitratas mg/t 6,32 *#LST 1SO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,505 **LST ISO 26777:1999
Fosfatas mg/l 2,12 *+LST EN 1SO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 17 **LST EN 25663:2000, skaitiavimo
Bendras fosforas mg/l 3,08 **LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 922 **LST IS0 9297:2008
Anijoninés pavirsiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,08 ::{o";:i}g;i’ui X;‘;’i‘y bes tyrimo metodai. 1d. Chem.analizés
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paé¢mé: Aurimas Dovidaitis pristaté: Aurimas Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)
atliko: Chemiké Ingrida Jurkuté, ¥**UAB "Ekologinis servisas"

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAR LEKOMETRIJA® (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Laboratorijos vedéia m

Roma Zupkaité e (pareizos, vardas, pavardé, para3as)
Tyrimy rezultatai susijg tik su konkrediais, i¥tirtais éminiais.
Be ratiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis davginti draudziama.




