LIETUVQOS
NACIONALINIS
AKREDITACIIOS
r&m v
s Ne. LA.01,064

APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS

PIETUY LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS

Kauno g. 69, 62107 Alytus, tel.: 8 601 54289

UzZsakovas,
adresas

Tikrinamas
objektas

Me¢éginius paémé

Meéginius pateiké

Meéginius priémé

Meéginj lydintys
dokumentai

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2021-21/1
2021-03-10

Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdyba

153720195, Alytaus rajono savivaldybés jmoné "Simno komunalininkas", Alytausr. sav.,

Alovés sen., Venciiinai, Alytaus g. 1, Nuoteky valymo irenginys, Venciiiny NVI, 3330001

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus (Alyt.) specialistas Alis Simanavitius,
Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus (Alyt.) vyriausiasis specialistas Arvydas Svitojus

(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus (Alyt.)

specialistas Alis Simanavi¢ius Data 2021-03-01

(organizacija, pareigos, vardas, pavarde)

Laikas 12:50

_Piety Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus (Alyt.) vyriausioji specialisté Edita Dringeliené

(pareigos, vardas, pavarde)

Nuoteky ir pavir§inio vandens méginiy émimo ir matavimo protokolas Nr. N 106-2021-37

TYRIMU REZULTATAI

Meéginio paémimo data, |

Meéginio paémimo vieta Méginio pri¢émimo registracijos Nr.

laikas

2021-03-01, 11:30

Komunalinés nuotekos po valymo

P-106-2021-N-31

Méginiy émimo metodai
(akredituoti metodai paZzyméti
(Taip))

i
|

| Tyrimy objektas

Meéginio rusis

ISO 5667-10:2020, isskyrus
4.3.2 p. (Taip)

Nuotekos

Momentinis

Papildoma informacija apie méginj

Meéginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 3,3°C

Oro sglygos: temperatiira +2 °C, riikas, véjas silpnas. Méginys paimtas rankiniu semtuvu, Meéginiy

transportavimo aplinkos temperatiira pristatymo/pri¢émimo metu +3,3 °C. Imant méginj dalyvavo Vladas

Kazlauskas.




TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-106-2021-21/1

Talpos tipas [ Talpos dydis, matavimo vienetai
Tamsinto stiklo indas | 1000 ml
iy . Matavimo Tyrimo Metodas
Parametras (analité) | Tyrlmcﬁf?g?f Rezultatas vienetai | atlikimo data | akredituotas
| LSTEN ISO .
azotas bendras 11905-1:2000 46 + 7,8 mg/1 2021-03-02 NE
bendras fosforas S5 INISOGRTE2004, | 350,030 | mgn | 2001-0302 |  TAD
biocheminis deguonies | ISO 5815-1:2019, . e | 2021-03-01+
suvartofimas per 7 paras | iskyrus 9.6.1 p., Apried | 24¥20% | mglO2 | o) 00 e TAIP
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml L
. - ’ Matavimo Tyrimo Metodas
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas vienetai | atlikimo data | akredituotas
nitraty azotas LSTISO 7890-3:1998 16 + 1,9% mg/IN 2021-03-02 TAIP
nitrity azotas LST EN 26777:1999 1,24+ 0,2% mg/l N 2021-03-01 TAIP
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Tamsinto stiklo indas 1 1000ml .
oy . Matavimo Tyrimo | Metodas
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas | vienetai | atlikimo data | akredituotas
.. . Unifikuoti nuoteky ir
cheminis deguonies e s d
suvartojimas pavirSiniy vanceny .
(permanganatiné kokybés tyrimy metodai, 16 £ 1,8* mgO/1 2021-03-01 NE
THang 1 dalis, Vilnius, 1994, 73
oksidacija)
psl.
pH LST EN ISO 10523:2012 7,9 - 2021-03-01 NE

*- rezultatas pateiktas su i$pléstine neapibréZtimi. I8pléstine neapibreéztis apskaitiuota suming standartine

neapibréZtj padauginus i¥ koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo
lygmenj. Pateikta i¥pléstiné neapibréztis neapima ¢miniy émimo neapibrézties.
Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamu méginiu.
Be rastisko organizacijos idavusios tyrimy protokolg leidimo draudziama kopijuoti protokola dalimis.

vedéja

Daiva Urboniené
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1F/KVP 5.10-01
@ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-03-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1257
Uzsakovas, adresas: SI ,,Simno komunalininkas“, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-03-04, 12.30 val. pristatytas: 2021-03-04
Eminio rasis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-03-04 baigtas: 2021-03-12
Analité Ma‘t:;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
N o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d
Temperatira C 2,2 Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
pH - 7,8 LSTEN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/1 18,8 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas _
(BDS,) mg/1 12 LAND 47-1:2007
Suspenduotos medZiagos mg/1 17 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 9,13 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/1 2,11 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/1 0,109 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 15 LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/1 1,36 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 1,48 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 52,8 LST 1SO 9297:2008
Ani Jf).nmes pavirSiaus aktyvios mg/l 0.23 LST EN 9032000
medZiagos
Naft li deniliy (C,,-C
attos anghiavandeniliy (C1o-Cao) me/l 0,071 LST EN ISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémé: A. Dovidaitis pristaté: A. Dovidaitis
(pareigos, varias, pavarde] (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: UAB "Ekologinis servisas"
A AL TS A (pareigos, vardas, pavarde/pavadimmas)
vy
Tvirtinu: /)
(paretgos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
ﬁ } Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-03-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1256
UZsakovas, adresas: S] ,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.
Objektas, adresas: Venciany valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus raj.
Eminio paémimo vieta: pries valymg
Eminys paimtas: 2021-03-04, 12.22 val. pristatytas: 2021-03-04
Eminio raisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-03-04 baigtas: 2021-03-12
Analité Ma‘t:l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
_ o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d.

Temperatiira ¢ 71 Chem.analiz.met Vilnius, 1994
pH - 7,4 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 132 LST EN ISO 8467:2002
Biochominis d . -~

1ocheminis deguonies suvartojimas mg/] 244 LAND 47-1:2007
(BDS,)
Suspenduotos medZiagos mg/l 180 LST EN 872:2005
Amonis mg/1 37 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 3,97 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,622 LSTEN 26777:1999
Bendras azotas mg/l 51 LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 4,34 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 5,10 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 90,2 LST ISO 9297:2008
Anugnmes pavirSiaus aktyvios mg/l 1,15 LST EN 903:2000
medziagos

m : = =

Naftos angliavandeniliy (Co-Cao) mg/l 0,73 LST ENISO 9377-2:2002
indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veikios procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 = 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas, nifratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paémeé: A. Dovidaitis pristaté: A. Dovidaitis
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: UAB "Ekologinis servisas"

UAB ,, EKOMETRIJA“ __Ipareigos, vardas, pavarde/pavadimmas)
3 e o
.. Laboratorijos vedéja \/ /v
TVlI‘tlnuZ ida .".i_t_lzaliauskiené C/_" _.E"{/U

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




P

EKOMETRIJA

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

UZsakovas, adresas:

UAB ,,EKOMETRIJA*

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-06-16

5866

IF/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1

SI.,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.

Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus raj.

Eminio paémimo vieta: pries valyma

Eminys paimtas: 2021-06-01, 13.30 val. pristatytas: 2021-06-01

Eminio riiis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2021-06-01 baigtas: 2021-06-09
Analité Ma;[;\;lmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

Temperatira °C W8 | hemandlis metosot Vo o

pH - 7,6 LST EN ISO 10523:2012

Permanganato indeksas mg/l 72 LST EN ISO 8467:2002

E;gzélf)mmls deguonies suvartojimas mg/l 324 LAND 47-1:2007

Suspenduotos medZiagos mg/1 196 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 35,9 LST ISO 7150-1:1998

Nitratas / mg/l 0,029 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,032 LSTEN 26777:1999

Bendras azotas mg/1 39,6 LST EN 25663-2000, skaiciavimo

Fosfatas mg/l 5,00 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 9,03 LST EN ISO 6878:2004

Chloridas mg/l 65,9 LST ISO 9297:2008

Anijgninés pavirSiaus aktyvios mg/l 131 LST EN 903-2000

medZiagos

Naftos angliavandenliy (Cyo - Cyo) me/l 0,49 LSTEN ISO 9377-2:2002

indeksas

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas.

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paéme:

T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

T. Paulauskas

\pareigos, varilas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damagkaité, chemikas Gintautas Svilpa

Tvirtinu:

[pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

//755?{-&%

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




B 1E/KVP 5.10-01

ﬂ Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-06-16

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5867

UZsakovas, adresas: SI,,Simno komunalininkas®, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus raj.

Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciuny k., Alytaus raj.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2021-06-01, 13.40 val. pristatytas: 2021-06-01

Eminio rasis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2021-06-01 baigtas: 2021-06-09
Analité Maz;\;lmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND#*

Temperailra C W9 |Cemanalis metoset Vot 04

pH - 7,6 LST EN ISO 10523:2012

Permanganato indeksas mg/l 11 LST EN ISO 8467:2002

?};oDcélsmmls deguonies suvartojimas g/l 9.56 LAND 47-1:2007

Suspenduotos medziagos mg/l 7,4 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 19,4 LSTISO 7150-1:1998

Nitratas mg/l 1,31 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,663 LSTEN 26777:1999

Bendras azotas mg/l 23,5 LST EN IS0 11905-1:2000

Fosfatas mg/l 1,37 LST EN ISO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 2,33 LST EN ISO 6878:2004

Chloridas mg/l 92,2 LST ISO 9297:2008

Anij?.ninés pavirSiaus aktyvios mg/l 0,146 LST EN 9032000

medziagos

gzgzaznghavandem““ Co-Co) | e <0,065 LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  Amonis - amonio azotas. nitratas - nitratinis azotas. nitritas - nitritinis azotas.

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj paéme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

|pareigos, vardas, pavarde] (pareigos, vardas, pavarde

Tyrimg(us) atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaskaite, chemikas Gintautas Svilpa

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

Tvirtinu: /i /7@)@;3&—

FiE i (pareigos, varcas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud¥iama.




=

EKOMETRIJA

L A N

UAB ,,EKOMETRIJA“

Lapas: 1-1

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-08-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7968

UZzsakovas, adresas:

S] “SIMNO KOMUNALININK AS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.

Objektas, adresas:

Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus r.

Eminio paémimo vieta: pries valymg

Eminys paimtas: 2021-07-22 10:40 pristatytas: 2021-07-22

Eminio riis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2021-07-22 baigtas: 2021-08-13
Analité Ma:’a;‘l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4

Temperatiira °C 24,7 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d, Chem.analiz.met. Vilnius, 1994

Natftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l 0.51 LST EN ISO 9377-2:2002

Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/l 1,28 LST EN 903:2000

Chloridas mg/l 205 LSTISO 9297:2008

Bendras fosforas mg/l 18,1 LST EN [SO 6878:2004

Bendras azotas mg/l 175 LST ENISO 11905-1:2000

Fosfatas mg/l 14,0 LST EN ISO 6878:2004

Nitratas mg/l <0,013 LST ISO 7890-3:1998

Nitritas mg/l 0,040 LST ISO 26777:1999

Amonis mg/l 159 LST ISO 7150-1:199%

Suspenduotos medZiagos mg/l 296 LST EN §72:2005

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/1 664 LAND 47-1:2007

Permanganato indeksas mg/l 80 LST EN [SO 8467:2002

pH - 7,4 LST ISO EN 10523:2012

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas,

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us)

atliko: chemiké Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Ulevitiené

Tvirtinu: //, fé';%

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

L

(pareigos, vardas, pavarde, paragas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, igtirtais éminiais,
Be rastitko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.




_ﬂ E Lapas: 1-1
EKOME TRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-08-23

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 7969
Uzsakovas, adresas: ST “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-07-22 11:00 pristatytas: 2021-07-22
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-07-22 baigtas: 2021-08-13

Analité Ma:)z:l\t/imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND* —‘

1 2 3 4

Temperatira °C 24.8 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d. Chem.analiz.met, Vilnius, 1994
Naftos angliavandeniliy (C10-C40) indeksas mg/l <0,058 LST EN 1SO 9377-2:2002 ]
Anijoninés pavirSiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,122 LST EN 903:2000 ]
Chloridas mg/l 130 LST IS0 9297:2008
Bendras fosforas mg/l 6,13 LST EN IS0 6878:2004
Bendras azotas mg/l 30,2 LST EN IS0 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 5,67 LST EN ISO 6878:2004
Nitratas mg/l 1,56 LST ISO 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,116 LST ISO 26777:1999
Amonis mg/l 25,9 LST ISO 7150-1:1998
Suspenduotos medZiagos mg/l 8,0 LST EN 872:2005
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 14,8 LAND 47-1:2007
Permanganato indeksas mg/l 19 LST EN ISO 8467:2002
[PH - 73 LST ISO EN 10523:2012 J

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio sangojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas,

Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemike Angelija Garalyté, chemiké Anselika Damagkaitée
(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
chemikas Gintautas Svilpa, chemiké/ kokybés vadybininké Simona Ulevitiené

p (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: [

77t

(pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

i

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, istirtais éminiais.
Be radtigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dalimis dauginti draudZiama.




1F/KVP 5.10-01
_j ' Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Tt Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-12-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15020
UzZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytausr,
Objektas, adresas: Venciiiny valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: prie§ valyma
Eminys paimtas: 2021-12-13 10:00 pristatytas: 2021-12-13
Eminio riisis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-12-13 baigtas: 2021-12-28
B Analite Mavtz;\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND* T
1 2 3 4
Temperaara c I
pH - 7,6 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 50 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 278 LAND 47-1:2007
Suspenduotos med¥iagos mg/l 144 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 56,6 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,048 LST 1SO 26777:1999
Nitratas mg/l 0,144 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 6,05 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/l 61,8 LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Bendras fosforas mg/l 7,95 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/l 74,1 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirsiaus aktyvios medziagos mg/l 0,938 LST EN 903:2000
@ftos angliavandeniliy (C1 0-C40) indeksas mg/l 0,70 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartine veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas,
Eminj paémé: Tomas Paulauskas pristate: Tomas Paulauskas
(pareigos, vardas, pavardé) (parcigos, vardas, pavardé)

chemiké Angelija Garalyté, chemiké Anzelika Damaikaité, chemiké Indre Vaicikauskyte, chemike/ kokybés
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevitiens

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

1 EKOMETRI1A

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: /ﬁ%ﬁf
777

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, istirtais €miniais.
Be ratigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama.

(pareigos, vardas, pavardé, paraas)
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2021-12-28
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15021
UZsakovas, adresas: SI “SIMNO KOMUNALININKAS”, Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.
Objektas, adresas: Venciiing valymo jrenginiai, Venciiiny k., Alytaus r.
Eminio paémimo vieta: po valymo
Eminys paimtas: 2021-12-13 10:20 pristatytas: 2021-12-13
Eminio riiis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2021-12-13 baigtas: 2021-12-28

Analite Ma‘t,a;l\;imo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4
Temperatira oC R S
pH - 7,7 LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas mg/l 8,7 LST EN ISO 8467:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg/l 3,72 LST EN 1899-2:2000
Suspenduotos med¥iagos mg/l <2,5 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 8,59 LST ISO 7150-1:1998
Nitritas mg/l 0,408 LST ISO 26777:1999
Nitratas mg/l 37,7 LST ISO 7890-3:1998
Fosfatas mg/l 3,80 LST EN ISO 6878:2004
Bendras azotas mg/] 47,5 LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas mg/l 3,99 LST EN ISO 6878:2004
Chloridas mg/1 72,2 LST ISO 9297:2008
Anijoninés pavirsiaus aktyvios medZiagos mg/l 0,162 LST EN 903:2000
Naftos angliavandeniliy (C1 0-C40) indeksas mg/l 0,084 LST EN ISO 9377-2:2002
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< -maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 £ 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinjs azotas, fosfatas - fosfatinis fosforas.
Eminj paéme: Tomas Paulauskas pristaté: Tomas Paulauskas
(parcigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavards)

chemikeé Angelija Garalyté, chemike AnZelika Damagkaite, chemiké Indré Vaiéikauskyte, chemike/ kokybes
Tyrima(us) atliko: vadybininké Simona Ulevigiens

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

3 J—"\-.‘»._-';i','

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

A
Tvirtinu: wkits [/ s
/e (pareigos, vardas, pavardé, paradas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais, i3tirtais éminiais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draud¥iama.




